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Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschiitzt. Ihre Vervielfaltigung, Mitteilung oder Uberlassung an Dritte, sowie die

und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.
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+0.00 = +40.90m 0. NN bezogen auf HERA

ALLGEMEINE VORGABEN

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT SAMTLICHEN ARCHITEKTURPLANEN UND DEN ENTSPRECHENDEN FREIGEGEBENEN PLANUNGEN DER FACHPLANER UND
SONDERINGENIEURE DIESES PROJEKTES!

3 4 5 Verwertung ohne unser schriftliches Einverstéandnis ist untersagt und versté3t gegen den Paragraphen 106 ff. UrhG

ALLE PLANINHALTE, ANGABEN UND MABE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRUFEN, MIT DER ORTLICHKEIT ZU VERGLEICHEN UND
DIFFERENZEN DER BAULEITUNG MITZUTEILEN UND ZU KLAREN!

UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN DER ARCHITEKTENPLANUNG UND ANDEREN UNTERLAGEN VON PLANUNGSBETEILIGTEN SOWIE GEGENUBER LEISTUNGSVERZEICHNISSEN SIND
UMGEHEND DER BAULEITUNG MITZUTEILEN UND ZU KLAEREN!

ERGANZENDE ANGABEN SIND DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER ZU ENTNEHMEN: BRANDSCHUTZKONZEPT, BODENGUTACHTEN, SCHLITZ- UND DURCHBRUGHSPLANE,
BAUTEILKATALOG, SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLANE; PLANE DER AUSSENANLAGEN, DER HAUSTECHNIK UND DER LOGISTIK !

BEIKERNBOHRUNGEN SIND DIE PLANE DES STATIKERS MASSGEBLICH. KERNBOHRUNGEN SIND VOR DER AUSFUHRUNG MIT DER BAULEITUNG UND DEM STATIKER ABZUSTIMMEN !
HOHENKOTEN IM AUSSENBEREICH SIND DER AUSSENANLAGENPLANUNG ZU ENTNEHMEN!
TURBREITEN SIND ROHBAUMASSE, TUR- UND BRUSTUNGSHOHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF BIS UK ROH-STURZ BZW. OK ROH-BRUSTUNG!

ALLE NICHTTRAGENDEN RAUMHOHEN INNENWANDE SIND GLEITEND AN DIE BETONDECKE ANZUSCHLIESSEN!
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