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BUS Schnittstelle zum Gewerk
Gebädeautomation BACnet/IP:
- Speichertemperaturen je Speicher
- Ein- und Austrittstemperaturen je Modul
- Trinkwasserdurchfluss je Modul
- Drehzahl Förderpumpe je Modul
- Ventilstellungen je Modul

konventionelle Schnittstelle zum Gewerk
Gebäudeautomation /GLT:
- Betriebsbereit
- Sammelstörung
- externe Freigabe
- Anforderung Wärmespeicherladung

B235

Y295

TIC

B236

Raumtemperatur oben

TIC

B237

Raumtemperatur unten

- Betriebsbereit
- Sammelstörung
- Vorgabe Ventilatordrehzahl stetig (0-10V)

A11

M
Y296 S98

Rep. Schalter

B238

Y297

TIC

B239

Raumtemperatur oben

TIC

B240

Raumtemperatur unten

- Betriebsbereit
- Sammelstörung
- Vorgabe Ventilatordrehzahl stetig (0-10V)

A12

M
Y298 S99

Rep. Schalter

TIC

B241

Raumtemperatur oben

TIC

B242

Raumtemperatur unten

- Betriebsbereit
- Sammelstörung
- externe Freigabe Sommer
- externe Freigabe Winter

A14

TIC

B243

Raumtemperatur oben

TIC

B244

Raumtemperatur unten

- Betriebsbereit
- Sammelstörung
- externe Freigabe Sommer
- externe Freigabe Winter

A13

B04 B04

B04

HEIZWASSERSPEICHER
Leitwerkschichtspeicher

1,5
6,0

250
6,2
10

250
6,2
75

B202

B200

B903

B902

B901

m³/hNENN-VOLUMENSTROM :
DRUCKVERLUST : kPa

m³/h

ENERGIEZÄHLER

BETRIEBSDRUCK :
NENNWEITE :
NENNDRUCK :

VOLUMENSTROM :
bar

BAUART : Ultraschall
PN 16
DN 25

6
3,1
3,5

9

B201

Durchfluss- Trinkwassererwärmer 1 bis 3
Platten, Edelstahl, gelötet

83
25

PWW
2,0
75
40
40
10

PWH
3,6
10
60
40

6

DRUCKVERLUST : kPa

m³/h

BAUART :
NENNDRUCK :
NENNWEITE :
DURCHFLUSSBEREICH :

AUSLEGUNGSTEMPERATUR : °C

m³/hAUSLEGUNGSVOLUMENSTROM:

REGELVENTIL
Druckunabhängig

PN16
DN25

8
3,1
15

75/40

Y287

Trinkwassererwärmungsanlage
____
____

4,6
1,3

TIC TIC TIC

TIC

TIC 230V / 50Hz

FI
C

M04

230V / 50Hz

FI
C

M04

230V / 50Hz
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C

M04

 Leistungsumfang Trinkwassererwärmerungsanlage

K1 K2 K3

D
N

__

75
°C

40
°C

B203

Klinikum Rems-Murr
Hauptmassnahme
Anlagenschema Heizung
09.11.2026
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