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Rendsburg

Klärschlammbehandlung (2.Bauabschnitt)

S7-1516-3PN/DP

Panel PC
Schraml

SB SB

Scalance 
X206-2
Scalance 
X206-2

Scalance 
X206-2
Scalance 
X206-2
Scalance 
X206-2

Anlagennetz

Terminalnetz

Scalance 
XC216-4C
Scalance 
XC216-4C

SPS KSB Schrank 5  (SPS Unit) Messtechnik KSB Schrank 4

ET-200 SP 

Schaltanlage KSB Schrank 1-3
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Weitere
 Teilnehmer

Terminalbus

Legende:

Anlagenbus
Profinet

ET 200 SP an 
Profinet

Schaltanlage Dosierung
für KSB im 
Schaltraum 

4 Reinigungsstufe

SPS an Profinet 

maschinengebundene
Schaltanlage 

Vakuumentgasung
für KSB

Scalance 
XC206-2 (SC)

LWL 


