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31515 Wunstorf
Südstraße 25

31515 Wunstorf
Südstraße 25

Neubau der Erwachsenenpsychatrie

KRH Psychiatrie Wunstorf

31515 Wunstorf
Südstraße 25
KRH Psychiatrie Wunstorf
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Leichtbauwand

unbewehrter Beton

abzubrechende Bauteile

neue Bauteile

bewehrter Beton (StB)
SB = Sichtbeton

Mauerwerk (MW)
SMW = Sichtmauerwerk

Betonfertigteile (BFT)

wasserundurchlässiger Beton
(WU-B)

bestehende Bauteile
ohne Feuerwiderstand Schacht nach unten / nach oben

Rohbaulichte ab OKRB

lichte Raumhöhe

Unterzug / Überzug

OKR Rohkote / -kante
UKR Rohkote / -kante

OKF Fertigkote / -kante
UKF Fertigkote / -kante

RL

LRH

UZ / ÜZ

Schallschutzanforderung

Bleigleichwert

R'w dB

BLGW

Freilauf

Feststellanlage

Zutrittskontrolle

FL

FSA

ZK

BrüstungshöheBRH

Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen

Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima

Elektro

Medizin

Pl
an

un
g 

im
 B

es
ta

nd

LEGENDE

Wärmedämmung (WäDä)

Holzrahmenbau/ Holztafelbauweise
tragend
Brettschichtholz/ Funierschichtholz

Küche

KB Kernbohrung

BS Boden-Schlitz
DS Decken-Schlitz

BD Boden-Durchbruch
DD Decken-Durchbruch

WS Wand-Schlitz

WD Wand-Durchbruch

Schlitz-/Durchbruchsplanung (Bsp. Heizung)

Freianlagen/ Außenanlagen

AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PLAN NR

BAUKONSTRUKTION

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,
Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024
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27mm Mineralwolle

60/27 Federschiene

AN Trockenbau

AN Holzbau

Flur
Doppelzimmer

Stahl- Umfassungszarge und Türblatt 
AN Tischler Innentüren

2 Plattenstreifen ca. 10cm

EntkopplungsmatteEntkopplungsmatte

1.26
2.26

20 1.365 15 125

Stahl-Vierkantrohr-Rahmen 
160x80x5 mm, S235

Stahl-Vierkantrohr-Rahmen 
160x80x5 mm, S235

2 x UW-Profil 75mm
MW 60mm

Plattenstreifen
durchgehend

UZ-H 
0.18/0.30 > 0,5mm verzinktes Stahlblech

Ansicht 
Sturz in 
Brandwandqualität

vierseitige Bekleidung 
1x25 + 1x20 mm Feuerschutzplatten
gem. Anwendbarkeitsnachweis

20mm x 12,5 mm Feuerschutzplatte

Gewindestangen > M6
(an Stütze geschweißt)
a > 500 mm

Gewindestangen > M6
(an Stütze geschweißt)
a > 500 mm

vierseitige Bekleidung 
1x25 + 1x20 mm Feuerschutzplatten
gem. Anwendbarkeitsnachweis

+3.10

Metallständer
e < 31,25cm
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Bodenaufbau 1.OG, 2OG, 3.OG 386mm
10mm Bodenbelag
5mm Klebebett
65mm Heizestrich

 PE-Folie
30mm Trittschalldämmung z.B. Isover "Akustic EP1"
40mm Schüttung (≥ 60 kg/m)

Rieselschutz
200mm Brettsperrholz (5s)
15mm Gipsplatte-GKF
15mm Gipsplatte-GKF
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138 28
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Brandschutzfugenfüller

* Fläche Leitung frei zu halten

HEA-240 +3.367

+3.60

+3.75

UD-Profil zum 
Einklemmen/ Fixieren 
des CD 60x27x06

2 X 15 mm 
Brandschutzplatte

Knagge

Stahlklammer(flächig )

Stahlklammer( stirnseitig )

mit MW
ausstopfen

einseitige 
Montage

Ausbildung Gleitender 
Deckenanschluss

dauerelastische 
Abdichtung
UW-Profil

20

Ge
bä

ud
ef

ug
e

25 100 13
27

Wandverstärkung 
Höhe 25cm 
zur Befestigung des 
Fugenprofils
2 Lagen Gisbauplatte

Randdämmstreifen 
d= 30mm

Fugenprofil Anschluss 
an aufgehende Wand
Fugenbreite 30mm
Profilhöhe 35mm
Profil schwimmend
in Estrich

40

≥1
50

 *

25 100

a+
5b

a ≥2
0a

138 53 30 300

190

25 100 13

28

25

Beplankung bis 10cm üAD

Winkel zur Lagesicherung WM - Montage an Wand
100 x 100 x 3 mm
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vierseitige Beplankung 
15 + 12,5 mm Feuerschutzplatten

Stahlhohl-Profil 
100x100x5 mm, S235
Befestigung an Holzwand

Stahlhohl-Profil 
100x100x5 mm, S235
Befestigung an Holzwand
vierseitige Beplankung 
15 + 12,5 mm Feuerschutzplatten

Trockenbauwand Typ 8

Stahlhohl-Profil 
100x100x5 mm, S235
Befestigung an Holzwand

vierseitige Beplankung 
15 + 12,5 mm Feuerschutzplatten

Trockenbauwand Typ 6

Trockenbauwand Typ 8
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AED
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UW50 Flansche
verkrimpert

UW50 Steg oben

jedes 2. Ständerfeld
mit Diagonalaussteifung 
ausführen

UW50 Flansche
verkrimpert

12,5mm Hartgipsplatte
12,5mm Gipsbauplatte
100 mm UA-Profil

UW-Doppelprofil

eingelegtes UA-Profil
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-0.20
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+3.40

UKR

+3.60
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Trockenbauwand Typ 6

Trockenbauwand Typ 4

Gleitenden Deckenanschluss
um ELT Durchführungen führen

100 mm UA-Profil

12,5mm Hartgipsplatte
12,5mm Gipsbauplatte
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Holzrahmenbrandwand
Nr. Wandtyp - W 6.0-1

Trockenbauwand Typ 6

Stahl-Glas-Element
EI 60

vierseitige Beplankung 
20 + 25 mm Feuerschutzplatten

Stahl-Glas-Element
EI 60

Stahl-Vierkantrohr-Rahmen 
160x80x5 mm, S235

vierseitige Beplankung 
20 + 25 mm Feuerschutzplatten

Holzrahmenbrandwand
Nr. Wandtyp - W 6.0-1

Trockenbauwand Typ 6

vierseitige Beplankung 
20 + 25 mm Feuerschutzplatten

Stahl-Vierkantrohr-Rahmen 
160x80x5 mm, S235
Befestigung an Holzwand

Stahl-Vierkantrohr-Rahmen 
160x80x5 mm, S235
Befestigung an Holzwand
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AN Tischler
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UW50 Flansche
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UW50 Steg oben

jedes 2. Ständerfeld
mit Diagonalaussteifung 
ausführen

UW50 Flansche
verkrimpert

Trockenbauwand Typ 4

Gleitenden Deckenanschluss
um ELT Durchführungen führen

12,5mm Hartgipsplatte
12,5mm Gipsbauplatte

100 mm UA-Profil

UW-Doppelprofil

eingelegtes UA-Profil

100 mm UA-Profil

12,5mm Hartgipsplatte
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* Fläche Leitung frei zu halten

SH-Profil 100

Einschiebling 

MW 20mm
als Brandschutzverkleidung 
Stahl im des gleitenden 
Deckenanschlusses

* Fläche Leitung frei zu halten

dauerelastische 
Abdichtung

Laschen zur 
Befestigung 100mm
Verkleidung Laschen mit 
Feuerschutzplatten

Ausbildung Gleitender 
Anschluss SH-Profil

≥1
50

 *

Trockenbauwand Typ 1bTrockenbauwand Typ 12b

SH-Profil 100

Abgehängte Decke Aa
F30, Akustikanforderung

Abgehängte Decke Aa
Akustikanforderung
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Laschen zur 
Befestigung 100mm

SH-Profil 100

Trockenbauwand Typ 1b

Trockenbauwand Typ 12b

Einschiebling für SH 100

E01

Stahlrohr 100x100x5 mm 
vierseitige Bekleidung 
1x12,5 + 1x15 mm Feuerschutzplatten

E00

155

155

275 100
275

UW-Profil

100er CW-Profil

dauerelastische Abdichtung 2X15mm 
Gipsplatte-GKFGleitender Deckenanschluss

nach Angabe Hersteller
z.B. Knauf Plattenstreifen
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Abgehängte Decke Aa
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Leichtwand

C

E00-F05-002-40

Stahlrohr 100x100x5 mm 
vierseitige Bekleidung 

1x12,5 + 1x15 mm 
Feuerschutzplatten

Stahlrohr 100x100x5 mm 
vierseitige Bekleidung 
1x12,5 + 1x15 mm 
Feuerschutzplatten

Gleitender
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UW-Profil 100mm

Metallständer
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MW 20mm
als Brandschutzverkleidung 
Stahl im des gleitenden 
Deckenanschlusses

Einschiebling 

Laschen in anderer 
Richtung 100mm

UW-Profil

dauerelastische 
Abdichtung

Plattenstreifen zur 
Ausbildung gleitender 
Deckenanschluss

Trockenbauwand Typ 1b

* Fläche Leitung frei zu halten

CW-ProfilCW-Profil

Trockenbauwand Typ 12b
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16841:10

3005 WUN DT 010 1684 01 Anschluss TrockenbauH2

Detail 1

Vertikalschnitt - Sturz in Brandwandqualität Ansicht - Sturz in Brandwandqualität

Detail 2

Horizontalschnitt - Anschlüsse Trockenbauwände an Holzwand und Ausbildung Zarge Patientenzimmer Horizontalschnitt - Trockenbauwand zwischen Patientenzimmern und Nasszellen

Detail 9

Horizontalschnitt - Anschluss SH-Profil bei Türen in Trockenbauwänden

Schnitt AA - Geitender Anschluss SH-Profil bei Türen in Trockenbauwänden

Detail 9 Schnitt AA

Ansicht AA - Geitender Anschluss SH-Profil und Trockenbauwand

Schnitt BB - Geitender Anschluss SH-Profil bei Türen in Trockenbauwänden

Detail 9 Schnitt BB

Ansicht BB - Geitender Anschluss SH-Profil und Trockenbauwand
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Vertikalschnitt - Gebäudefuge Anschluss an aufgehende Wand

Horizontalschnitt - Handlauf

Vertikalschnitt - Handlauf

H/B = 556 / 2515 (1.40m²) Allplan 2025

Detail 3 Detail 4 Detail 5 Detail 6 Detail 8Detail 7
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H1 + H2
Gebäude

Anschlussdetails
Trockenbau
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