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Spritzschutz

WUN-H2-E02-F05
Flur

VF

35.78 m²

WA

WUN-H2-E02-F08
Flur

VF

52.85 m²

WA

WUN-H2-E02-F04
Flur

VF

83.18 m²

WA

WUN-H2-E02-F06
Flur

VF

81.28 m²

WA 2005

WUN-H2-E02-F09
Flur

VF

81.45 m²

WA

WUN-H2-E02-F11
Flur

VF

83.09 m²

WA

WUN-H2-E02-F10
Flur

VF

35.89 m²

WA

WUN-H2-E02-F03
Flur

VF

101.82 m²

WA

WUN-H2-E02-F07
Flur

VF

98.31 m²

WA

WUN-H2-E02-F01
Foyer

VF

22.86 m²

WA

WUN-H2-E02-F02
Flur

VF

14.95 m²

WA

WUN-H2-E02-T02
TH 2

VF

28.56 m²

WA 1538

WUN-H2-E02-T03
TH 3

VF

30.06 m²

WA

WUN-H2-E02-T04
TH 4

VF

27.29 m²

WA

WUN-H2-E02-T01
TH 1

VF

69.78 m²

WA 1537

WUN-H2-E02-A01
A2

VF

3.78 m²

WA

WUN-H2-E02-A02
A1

VF

3.78 m²

WA
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WUN-H2-E02-004
Freizeit / Club

2.07.01_G1_31

35.38 m²

WA 2015

WUN-H2-E02-036
Sprechzimmer

2.07.01_G1_51

14.73 m²

WA

WUN-H2-E02-037
Sprechzimmer

2.07.01_G1_53

15.66 m²

WA

WUN-H2-E02-007
Gespräch

2.07.01_G1_55

16.99 m²

WA 2030

WUN-H2-E02-083
Sprechzimmer

2.07.01_A2_51

14.73 m²

WA

WUN-H2-E02-060
Aufenthalt / Besucher

2.07.01_A2_32

15.67 m²

WA

WUN-H2-E02-056
Stationsleitung

2.07.01_A2_55

16.99 m²

WA

WUN-H2-E02-082
Sprechzimmer

2.07.01_A2_53

15.66 m²

WA

WUN-H2-E02-003
Aufenthalt / Besucher

2.07.01_G1_32

18.32 m²

WA 2026

WUN-H2-E02-005
Ergo- / Kunsttherapie

01.12.02_G1_01

33.04 m²

WA 2014

WUN-H2-E02-033
Sprechzimmer

2.07.01_G1_52

15.10 m²

WA 2010

WUN-H2-E02-086
Sprechzimmer

2.07.01_A2_52

15.10 m²

WA

WUN-H2-E02-034
Sprechzimmer

2.07.01_G1_50

15.08 m²

WA

WUN-H2-E02-035
Pause Personal

2.07.01_G1_58

14.46 m²

WA 2012 WUN-H2-E02-058
Ergo- / Kunsttherapie

01.12.02_A2_01

33.00 m²

WA

WUN-H2-E02-059
Freizeit / Club

2.07.01_A2_31

35.06 m²

WA

WUN-H2-E02-084
Pause Personal

2.07.01_A2_58

14.47 m²

WA

WUN-H2-E02-085
Sprechzimmer

2.07.01_A2_50

15.08 m²

WA

WUN-H2-E02-061
DR Therapeut

01.12.02_A2_05

17.86 m²

WA 2028

WUN-H2-E02-066
Ruheraum

2.07.01_A2_29

14.94 m²

WA

WUN-H2-E02-010
Ruheraum

2.07.01_G1_29

13.88 m²

WA 2029

WUN-H2-E02-012
Vorraum Krisenzimmer
9.04 m²

WA

WUN-H2-E02-064
Vorraum Krisenzimmer
9.05 m²

WA

WUN-H2-E02-F03b
Marktplatz

2.07.01_G1_31

17.52 m²

WA WUN-H2-E02-013
Dienstraum Pflege

2.07.01_A2_49

28.88 m²

WA 2006

WUN-H2-E02-F09b
Marktplatz

2.07.01_A2_32

17.20 m²

WA

WUN-H2-E02-063
Dienstraum Pflege

2.07.01_A2_32

21.63 m²

WA

WUN-H2-E02-F09a
Marktplatz

2.07.01_A2_32

30.81 m²

WA

WUN-H2-E02-F03a
Marktplatz

2.07.01_G1_31

30.79 m²

WA 2030

WUN-H2-E02-013a
Backoffice

2.07.01_A2_49

41.40 m²

WA 2006

WUN-H2-E02-025
Doppelzimmer

2.07.01_G1_18

23.47 m²

WA

WUN-H2-E02-024
Doppelzimmer

2.07.01_G1_17

24.18 m²

WA

WUN-H2-E02-021
Doppelzimmer

2.07.01_G1_16

24.18 m²

WA

WUN-H2-E02-022
Einzelzimmer

2.07.01_G1_06

19.73 m²

WA

WUN-H2-E02-020
Doppelzimmer

2.07.01_G1_15

24.18 m²

WA

WUN-H2-E02-019
Einzelzimmer mit Zustelloption

2.07.01_G1_05

23.65 m²

WA

WUN-H2-E02-096
Einzelzimmer mit Zustelloption

2.07.01_A2_07

23.71 m²

WA

WUN-H2-E02-095
Doppelzimmer

2.07.01_A2_18

24.25 m²

WA

WUN-H2-E02-094
Doppelzimmer

2.07.01_A2_17

24.12 m²

WA

WUN-H2-E02-093
Einzelzimmer

2.07.01_A2_06

19.67 m²

WA

WUN-H2-E02-092
Rollstuhlgerechtes Doppelzimmer

2.07.01_A2_12

26.56 m²

WA

WUN-H2-E02-091
Doppelzimmer

2.07.01_A2_16

24.12 m²

WA

WUN-H2-E02-090
Doppelzimmer

2.07.01_A2_19

23.91 m²

WA

WUN-H2-E02-074
Ruheraum

2.11_A2_02

23.91 m²

WA

WUN-H2-E02-073
Ruheraum

2.11_A2_01

24.12 m²

WA

WUN-H2-E02-072
Rollstuhlgerechtes Doppelzimmer

2.07.01_A2_11

26.49 m²

WA

WUN-H2-E02-071
Einzelzimmer

2.07.01_A2_05

19.74 m²

WA

WUN-H2-E02-070
Doppelzimmer

2.07.01_A2_15

24.12 m²

WA

WUN-H2-E02-069
Einzelzimmer mit Zustelloption

2.07.01_A2_01

24.25 m²

WA

WUN-H2-E02-068
Einzelzimmer Adipositas

2.07.01_A2_07

21.49 m²

WA

WUN-H2-E02-045
Doppelzimmer

2.07.01_G1_19

24.19 m²

WA 2001

WUN-H2-E02-044
Einzelzimmer

2.07.01_G1_07

19.74 m²

WA 2002

WUN-H2-E02-043
Rollstuhlgerechtes Doppelzimmer

2.07.01_G1_12

26.49 m²

WA 2024

WUN-H2-E02-042
Ruheraum

2.11_G1_02

24.19 m²

WA 2003

WUN-H2-E02-041
Ruheraum

2.11_G1_01

23.38 m²

WAPlatzhalter

WUN-H2-E02-023
Rollstuhlgerechtes Doppelzimmer

2.07.01_G1_11

26.48 m²

WA

WUN-H2-E02-041a
Bad mit Dusche

2.11_G1_03

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-042a
Bad mit Dusche

2.11_G1_04

4.08 m²

WA 2003

WUN-H2-E02-029
EDV

ELT

8.98 m²

WA

WUN-H2-E02-081
EDV

ELT

9.27 m²

WA

WUN-H2-E02-S01
Hausanschluss

Technik

6.74 m²

WA

WUN-H2-E02-088
SV

ELT

5.92 m²

WA

WUN-H2-E02-027
SV

ELT

5.92 m²

WA

WUN-H2-E02-028
AV

ELT

5.92 m²

WA

WUN-H2-E02-087
AV

ELT

5.92 m²

WA

WUN-H2-E02-065
AR rein

2.07.01_G1_35

15.01 m²

WA

WUN-H2-E02-009
U/B-Raum

1.12.02_G1_03

9.74 m²

WA 2016

WUN-H2-E02-011
AR rein

2.07.01_G1_35

17.14 m²

WA 2018

WUN-H2-E02-012a
Krisenzimmer 1-Bett

2.07.01_G1_25

15.86 m²

WA 2007

WUN-H2-E02-067
U/B-Raum

1.12.02_G1_03

11.54 m²

WA

WUN-H2-E02-064a
Krisenzimmer 1-Bett

2.07.01_A2_25

15.81 m²

WA

WUN-H2-E02-026
Lager Fixierbett

2.07.01_G1_34

8.76 m²

WA

WUN-H2-E02-089
Lager Fixierbett

2.07.01_A2_34

8.84 m²

WA

WUN-H2-E02-040
Geräte

2.07.01_G1_45

11.01 m²

WA
WUN-H2-E02-038
AR unrein

2.07.01_G1_41

4.02 m²

WA 2020

WUN-H2-E02-075
Geräte

2.07.01_A2_45

14.38 m²

WA

WUN-H2-E02-077
AR unrein

2.07.01_A2_40

4.11 m²

WA

WUN-H2-E02-078
Wäsche rein

2.07.01_A2_42

2.15 m²

WA

WUN-H2-E02-032
Wäsche rein

2.07.01_G1_42

2.31 m²

WA

WUN-H2-E02-051
Hauswirtschaftsraum

01.12.02_A2_03

8.78 m²

WA 2009

WUN-H2-E02-062
WC Bes. rsg.

2.07.01_A2_48

9.55 m²

WA

WUN-H2-E02-049
Speisewagen

2.07.01_G1_37

11.11 m²

WA

WUN-H2-E02-052
Vorraum WC

2.07.01_G1_38

3.05 m²

WA 2017

WUN-H2-E02-002
Lager Versorgungsgüter

2.07.01_A2_44

11.26 m²

WA

WUN-H2-E02-001
Schmutzwäsche, Müll

2.07.01_G1_43

13.32 m²

WA

WUN-H2-E02-053
SV

ELT

4.34 m²

WA

WUN-H2-E02-054
AV

ELT

6.64 m²

WA

WUN-H2-E02-L02
Loggia II
8.66 m²

WA

Platzhalter
WUN-H2-E02-L01
Loggia I
10.97 m²

WA

Platzhalter

WUN-H2-E02-S04
Schacht HLS

Technik

3.77 m²

WA

WUN-H2-E02-S04
Schacht HLS

Technik

1.22 m²

WA

WUN-H2-E02-S04
Schacht HLS

Technik

1.22 m²

WA

WUN-H2-E02-S04
Schacht HLS

Technik

1.23 m²

WA

WUN-H2-E02-S04
Schacht HLS

Technik

1.22 m²

WA

WUN-H2-E02-S04
Schacht HLS

Technik

1.01 m²

WA

WUN-H2-E02-S04
Schacht HLS

Technik

2.70 m²

WA

WUN-H2-E02-S04
Schacht HLS

Technik

3.77 m²

WA

WUN-H2-E02-S04
Schacht HLS

Technik

0.63 m²

WA

WUN-H2-E02-S04
Schacht HLS

Technik

0.66 m²

WA

WUN-H2-E02-043a
Nasszelle rsg.

2.07.01_G1_14

6.06 m²

WA 2024

WUN-H2-E02-044a
Nasszelle EZ

2.07.01_G1_10

4.08 m²

WA 2002

WUN-H2-E02-045a
Nasszelle DZ

2.07.01_G1_24

4.08 m²

WA 2001

WUN-H2-E02-046a
Nasszelle EZ+

2.07.01_G1_03

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-047a
Nasszelle EZ

2.07.01_G1_08

5.79 m²

WA 2004

WUN-H2-E02-068a
Nasszelle EZ

2.07.01_A2_10

5.77 m²

WA

WUN-H2-E02-069a
Nasszelle EZ+

2.07.01_A2_03

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-070a
Nasszelle DZ

2.07.01_A2_20

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-071a
Nasszelle EZ

2.07.01_A2_08

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-072a
Nasszelle rsg.

2.07.01_A2_13

6.06 m²

WA

WUN-H2-E02-073a
Bad mit Dusche

2.11_A2_03

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-074a
Bad mit Dusche

2.11_A2_04

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-090a
Nasszelle DZ

2.07.01_A2_24

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-091a
Nasszelle DZ

2.07.01_A2_21

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-092a
Nasszelle rsg.

2.07.01_A2_14

6.06 m²

WA

WUN-H2-E02-093a
Nasszelle EZ

2.07.01_A2_09

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-094a
Nasszelle DZ

2.07.01_A2_22

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-095a
Nasszelle DZ

2.07.01_A2_23

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-096a
Nasszelle EZ

2.07.01_A2_10

4.09 m²

WA

WUN-H2-E02-019a
Nasszelle EZ+

2.07.01_G1_04

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-020a
Nasszelle DZ

2.07.01_G1_21

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-021a
Nasszelle DZ

2.07.01_G1_22

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-022a
Nasszelle EZ

2.07.01_G1_09

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-023a
Nasszelle rsg.

2.07.01_G1_13

6.06 m²

WA

WUN-H2-E02-024a
Nasszelle DZ

2.07.01_G1_23

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-025a
Nasszelle DZ

2.07.01_G1_20

4.08 m²

WA

WUN-H2-E02-039
Stationsbad

2.07.01_G1_40

7.51 m²

WA 2023

WUN-H2-E02-076
Entspannungsbad

2.07.01_A2_41

7.21 m²

WA 2021

WUN-H2-E02-030
WC Pers.

2.07.01_G1_56

3.27 m²

WA

WUN-H2-E02-031
WC Pers.

2.07.01_G1_57

3.27 m²

WA

WUN-H2-E02-079
WC Pers.

2.07.01_A2_56

3.43 m²

WA

WUN-H2-E02-080
WC Pers.

2.07.01_A2_57

3.11 m²

WA

WUN-H2-E02-052b
WC Pat.

2.07.01_G1_38

3.13 m²

WA 2017

WUN-H2-E02-052a
WC Pat.

2.07.01_G1_39

3.05 m²

WA 2017

WUN-H2-E02-055
Speiseraum

2.07.01_A2_30

37.75 m²

WA

WUN-H2-E02-008
Speiseraum

2.07.01_G1_30

36.93 m²

WA 2019

WUN-H2-E02-048
Stationsküche

2.07.01_G1_36

17.45 m²

WA 2008

WUN-H2-E02-050
Stationsküche

2.07.01_A2_36

17.45 m²

WA

WUN-H2-E02-064b
WC Krisenzimmer

2.07.01_A2_27

2.80 m²

WA

WUN-H2-E02-012b
WC Krisenzimmer

2.07.01_G1_27

2.87 m²

WA 2007

WUN-H2-E02-046
Einzelzimmer mit Zustelloption

2.07.01_G1_01

24.18 m²

WA

WUN-H2-E02-047
Einzelzimmer Adipositas

2.07.01_G1_05

21.47 m²

WA 2004
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LEGENDE Übersicht Trockenbauwandsystematik
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Trockenbauwandsystematik gem. Detailplan 1683
(Spachtelung übergreifend Qualitätsstufe Q2)

GK-Doppelständerwand imprägniert
40 cm - F60 / F30 / F0

GK-Schachtwand - F60

GK-Doppelständerwand verstärkt
30 cm - F0 

Federschiene - Holzwand - Vorsatzschale

GK-Doppelständerwand 40 cm - F60 / F30 / F0 

GK-Vorsatzschale als Installationsebene,
direkt befestigt > 7 cm - F0

Vorsatzschale 2-seitig direkt befestigt - Holzwand

GK-Vorsatzschale direkt befestigt als Installationsebene,
imprägniert Schallschutzoptimierung > 7 cm - F0
GK-Vorsatzschale direkt befestigt als Installationsebene,
imprägniert Schallschutzoptimierung > 7 cm - F0

Federschiene Schallschutzoptimierung- F0 

Federschiene Schallschutzoptimierung,verstärkt - F0

Trockenputz 
1,5 - 3,4 cm - F0
GK-Trockenbauwand Trennnwand Nasszelle/Raum
12,5 cm - F60 / F30 / F0 

GK-Vorsatzschale als Installationsebene, direkt befestigt
Schallschutzoptimierung > 7 cm - F0

HG/GK-Vorsatzschale verstärkt  imprägniert, freistehend - F0 

GK-Trockenbauwand Trennnwand Nasszelle/Raum
15 cm - F60 / F30 / F0 

Sturzausbildung Brandwand GK-Trockenbauwand 
25 cm - F60 
Sturzausbildung  GK-Trockenbauwand 
15,5 cm - F60 
Sturzausbildung  GK-Trockenbauwand
36,5 cm - F60 

GK-Vorsatzschale freistehend 
> 10 cm - F0 bis 4,00 m 

HG/GK-Trockenbauwand verstärkt
15 cm/20 cm - F60 / F30 / F0 

GK-Vorsatzschale imprägniert, freistehend
 > 15 cm - F0 bis 5,25m

GK-Vorsatzschale imprägniert, freistehend
 > 10 cm - F0 bis 4,00m

GK-Trockenbauwand 
17,5 cm - F60 / F30 / F0 

GK-Trockenbauwand 
20 cm - F60 / F30 / F0 

GK-Trockenbauwand 
15 cm - F60 / F30 / F0 

GK-Trockenbauwand 
12,5 cm - F60 / F30 / F0 

GK-Trockenbauwand 
19 cm - F0 

GK-Trockenbauwand Dicke 15 cm - F60 / F30 / F0 

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

12,5mm Hartgipsplatten
12,5mm Gipsbauplatten
100mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH, Schmelzpunkt > 1000°C
12,5mm Gipsbauplatten
12,5mm Hartgipsplatten

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

Trennwand auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Trennwand bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

Trockenputz Dicke 1,5 - 3,4 cm - F0

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

12,5mm Gipsbauplatten
ca. 12mm Ansetzgips

bis auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

GK-Trockenbauwand Dicke 12,5 cm - F60 / F30 / F0 

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK2
Spachtelung, Q2

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten  imprägniert
75mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH, Schmelzpunkt > 1000°C
25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

Trennwand auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Trennwand bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

GK-Trockenbauwand Dicke 15 cm - F60 / F30 / F0 

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK2
Spachtelung, Q2

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten  imprägniert
100mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH, Schmelzpunkt > 1000°C
25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

Trennwand auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Trennwand bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

2

Vorsatzschale freistehend bis Höhe 4,00m
Feucht- und Nassräume

4

Trennwand Krisenzimmer

5

Vorsatzschale freistehend bis Höhe 4,00m
WC Krisenzimmer

6

Federschiene zur Verbesserung des Schallschutz bei Holzwänden

7

Federschiene zur Verbesserung des Schallschutz bei Holzwänden

9

Trockenputz

11

Trennwände zwischen Nasszelle und Nasszelle

GK-Doppelständerwand Dicke 40 cm - F60 / F30 / F0 

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK2
Spachtelung, Q2

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten imprägniert
75mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH (60mm)
Installationsraum nach Angabe HLSK (siehe WP3 Pläne)

75mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)
Gefachdämmung Mineralwolle WH (60mm)

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten imprägniert
Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK2

Trennwand auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Trennwand bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

GK-Vorsatzschale Dicke > 10 cm - F0

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK2
Spachtelung, Q2

12,5mm Hartgipsplatten imprägniert
12,5mm Gipsbauplatten imprägniert
75mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Installationsraum nach Angabe HLSK (siehe WP3 Pläne)

Vorsatzschale auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Vorsatzschale bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

GK-Vorsatzschale Dicke > 15 cm - F0

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK2
Spachtelung, Q2

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten imprägniert
125mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Installationsraum nach Angabe HLSK (siehe WP3 Pläne)

Vorsatzschale auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Vorsatzschale bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

GK-Vorsatzschale Dicke > 10 cm - F0

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK2
Spachtelung, Q2

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten imprägniert
75mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Installationsraum nach Angabe HLSK (siehe WP3 Pläne)

Vorsatzschale auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Vorsatzschale bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

8

Vorsatzschale direkt befestigt 
(verbesserter Schallschutz)

Federschiene - F0
Ruheraum, Freizeit/ Club, Ergo-/ Kunsttherapie

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

12,5mm Hartgipsplatten
12,5mm Gipsbauplatten 
27mm Federschiene (Achsabstand 50cm)

Dämmschicht Mineralwolle WH

Federschiene auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Federschiene 10cm über UK Abhangdecke, Dämmstofflage Unterdecke bis an Rand führen

GK-Vorsatzschale als Installationsebene und Verbesserung des Schallschutzes Dicke > 7 cm - F0

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK2
Spachtelung, Q2

12,5mm Gipsbauplatten
12,5mm Gipsbauplatten
< 45mm Metallunterkonstruktion 60/27 (Achsabstand 62,5cm) an Direktabhänger

Gefachdämmung Mineralwolle WH

Vorsatzschale auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Vorsatzschale bis 10cm über UK Abhangdecke, Dämmstofflage Unterdecke bis an Rand führen

Federschiene - F0
Patientenzimmer, AR rein, Sprechzimmer, U/B-Raum

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

12,5mm Gipsbauplatten 
27mm Federschiene (Achsabstand 50cm)

Dämmschicht Mineralwolle WH

Federschiene auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Federschiene 10cm über UK Abhangdecke, Dämmstofflage Unterdecke bis an Rand führen

1a

Trennwände unterschiedlicher Stärke

HINWEIS ZU SCHALLSCHUTZ

Hoher Schallschutz:
Luftschallschutz / erforderlicher Schallschutz R´w
Luftschallschutz / bew. Schalldämmung-Maß Rw

Mittlerer Schallschutz:
Luftschallschutz / erforderlicher Schallschutz R´w
Luftschallschutz / bew. Schalldämmung-Maß Rw

Normaler Schallschutz:
Luftschallschutz / erforderlicher Schallschutz R´w
Luftschallschutz / bew. Schalldämmung-Maß Rw

> 52 dB
> 58 dB

> 47 dB
> 54 dB

> 47 dB
> 54 dB

> 52 dB
> 58 dB

> 47 dB
> 55 dB

> 47 dB
> 55 dB

> 52 dB
> 58 dB

> 47 dB
> 55 dB

> 47 dB
> 55 dB

Wände 15 cm
F60

Wände 15 cm
F30

Wände 15 cm
F0

Wände 12,5 cm
F0

-
-

> 42 dB
> 49 dB

-
-

10b

10a

Trennwände zwischen Nasszelle und Räumen

1b

1c

1d

1e

GK-Trockenbauwand Dicke 12,5 cm - F60 / F30 / F0 

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten
75mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH
25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

Trennwand auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Trennwand bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

GK-Trockenbauwand Dicke 15 cm - F60 / F30 / F0 

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten
100mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH, Schmelzpunkt > 1000°C
25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

Trennwand auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Trennwand bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

GK-Trockenbauwand Dicke 20 cm - F60 / F30 / F0 

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten
75mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm) / Gefachdämmung Mineralwolle WH, Schmelzpunkt > 1000°C
75mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)/ Gefachdämmung Mineralwolle WH, Schmelzpunkt > 1000°C
25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

Trennwand auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Trennwand bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

GK-Trockenbauwand Dicke 17,5 cm - F60 / F30 / F0 

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten
125mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH, Schmelzpunkt > 1000°C
25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

Trennwand auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Trennwand bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

GK-Trockenbauwand Dicke 19 cm - F0 

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten
28mm UD-Profil zum einklemmen/ fixieren des CD 60x27x06
12,5mm Gipsbauplatten - einseitige Montage
100mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH, Schmelzpunkt > 1000°C
25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

Trennwand auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Trennwand einseitig eine Lage bis Rohdecke führen, zusätzliche doppelte Beplankung bis 10cm üAD führen, dichter Anschluss

WANDANFORDERUNGEN

BRANDSCHUTZ
Die Brandschutzanforderungen an die Wände sind in den Brandschutzplänen 
und Architekturplänen ebenfalls dargestellt.
Das Brandschutzkonzept ist zu beachten

SCHALLSCHUTZ
Die Schallschutzanforderung aus dem Schallschutzkonzept sind in den Architekturplänen enthalten.

BAUPHYSIK
Die Anforderungen an die Bauphysik ist dem Bauphysikalischen Konzept zu entnehmen.
Darstellung in den Detailplänen

20

Vorsatzschale in Feuchträumen direkt befestigt
(ohne Schallschutz)

GK-Vorsatzschale als Installationsebene und Verbesserung des Schallschutzes Dicke > 7 cm - F0

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK2
Spachtelung, Q2

12,5mm Gipsbauplatten imprägniert
12,5mm Gipsbauplatten imprägniert
< 45mm Metallunterkonstruktion 60/27 (Achsabstand 62,5cm) an Direktabhänger

Vorsatzschale auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Vorsatzschale 10cm über UK Abhangdecke, Dämmstofflage Unterdecke bis an Rand führen

GK-Doppelständerwand Dicke 40 cm - F60 / F30 / F0 

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten
75mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH (60mm)
Installationsraum nach Angabe HLSK (siehe WP3 Pläne)

75mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)
Gefachdämmung Mineralwolle WH (60mm)

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten
Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

Trennwand auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Trennwand bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

18

Vorsatzschale freistehend bis Höhe 4,00m
in nicht Feucht- und Nassräume

GK-Vorsatzschale Dicke > 10 cm - F0

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

25mm 2X12,5 mm Gipsbauplatten
75mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Installationsraum nach Angabe HLSK (siehe WP3 Pläne)

Vorsatzschale auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Vorsatzschale bis Rohdecke führen, dichter Anschluss
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Holzwand beidseitig Vorsatzschale direkt befestigt
(ohne Schallschutz)

Vorsatzschale - Holzwand - Vorsatzschale

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

12,5mm Gipsbauplatten 
12,5mm Gipsbauplatten 
< 45mm Metallunterkonstruktion 60/27 (Achsabstand 62,5cm) an Direktabhänger

Holzwand

< 45mm Metallunterkonstruktion 60/27 (Achsabstand 62,5cm) an Direktabhänger
12,5mm Gipsbauplatten
12,5mm Gipsbauplatten

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

Vorsatzschale auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Vorsatzschale 10cm über UK Abhangdecke, Dämmstofflage Unterdecke bis an Rand führen

16

Vorsatzschale direkt befestigt
(ohne Schallschutz)

GK-Vorsatzschale als Installationsebene und Verbesserung des Schallschutzes Dicke > 7 cm - F0

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

12,5mm Gipsbauplatten
12,5mm Gipsbauplatten
< 45mm Metallunterkonstruktion 60/27 (Achsabstand 62,5cm) an Direktabhänger

Vorsatzschale auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Vorsatzschale 10cm über UK Abhangdecke, Dämmstofflage Unterdecke bis an Rand führen
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Holzwand einseitig mit Vorsatzschale und einseitig 
mit Federschiene (verbesserter Schallschutz)

Federschiene - Holzwand - Vorsatzschale

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

12,5mm Hartgipsplatten
12,5mm Gipsbauplatten 
27mm Federschiene (Achsabstand 50cm)

Dämmschicht Mineralwolle WH

Holzwand

< 45mm Metallunterkonstruktion 60/27 (Achsabstand 62,5cm) an Direktabhänger
Gefachdämmung Mineralwolle WH

12,5mm Gipsbauplatten
12,5mm Gipsbauplatten

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK2

Federschiene und Vorsatzschale auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Federschiene und Vorsatzschale 10cm über UK Abhangdecke, Dämmstofflage Unterdecke bis an Rand führen

14

Trennwand zwischen Stationsküche und Speiseraum

GK-Doppelständerwand Dicke 30 cm - F0 

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

25mm 2X12,5 mm Hartgipsplatten
50mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH (40mm)
150mm Installationsraum nach Angabe HLSK
50mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH (40mm)
25mm 2X12,5 mm Hartgipsplatten

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

Trennwand auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Trennwand bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

13

Schachtwand
Schachtwand Dicke 15 cm - F60 - Höhe 4,00m - Verwendbarkeitsnachweis notwendig
(Höhe > 3,00m nicht wesentliche Abweichung)

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

30mm 2X15 mm Feuerschutzplatten
75mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH, Schmelzpunkt > 1000°C

Schachtwand auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich über Rand-Dämmstreifen entkopplen
Schachtwand bis Rohdecke führen, dichter Anschluss

12c

Ausbildung Türsturz 

12b

Ausbildung Türsturz 

GK-Trockenbauwand Dicke 15,5 cm - Sturzausbildung

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

12,5mm Gipsbauplatten
15mm Gipsbauplatten
100mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH, Schmelzpunkt > 1000°C
15mm Gipsbauplatten
12,5mm Gipsbauplatten

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

12a

Ausbildung Türsturz im Bereich Brandwand

GK-Trockenbauwand Dicke 25 cm - F60 - Sturzausbildung

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

12,5mm Feuerschutzplatte
> 0,5 mm verzinktes Stahlblech
20mm Feuerschutzplatte
75mm Metallständer (Achsabstand 31,25cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH, Schmelzpunkt > 1000°C
Laschen aus Plattenstreifen durchgehend
Gefachdämmung Mineralwolle WH, Schmelzpunkt > 1000°C

75mm Metallständer (Achsabstand 31,25cm)
20mm Feuerschutzplatte
> 0,5 mm verzinktes Stahlblech
12,5mm Feuerschutzplatte

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

GK-Trockenbauwand Dicke 22 cm - Sturzausbildung

Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1
Spachtelung, Q2

15mm Gipsbauplatten
15mm Gipsbauplatten
2 x 75mm Metallständer (Achsabstand 62,5cm)

Gefachdämmung Mineralwolle WH, Schmelzpunkt > 1000°C
15mm Gipsbauplatten
15mm Gipsbauplatten

Spachtelung, Q2
Vliestapete mit Farbanstrich, Dispersionsfarbe NAK1

19

Trennwände mit Installationsraum in nicht 
Nass-/ Feuchträumen
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