
WUN-H2-E03-A01
A1

VF

3.78 m²

WA

WUN-H2-E03-T01
TH 1

VF

43.27 m²

WA 1537

WUN-H2-E03-T03
TH 3

VF

30.06 m²

WA

WUN-H2-E03-F02
Flur

VF

76.27 m²

WA

WUN-H2-E03-F01
Flur

VF

89.58 m²

WA

WUN-H2-E03-F03
Flur

VF

40.58 m²

WA

WUN-H2-E03-S09
Schacht RLT

5.10_01

3.77 m²

WA

WUN-H2-E03-S02
Schacht RLT

5.10_01

3.77 m²

WA

WUN-H2-E03-S01
Schacht Hausanschluss

5.10_01

6.74 m²

WA

WUN-H2-E03-
Kältemaschine
19.35 m²

WA 1606

WUN-H2-E03-004
EDV Zentrale

4.03_01

14.19 m²

WA

WUN-H2-E03-005
TZ RLT 2 - Block 1

RLT/MSR

194.44 m²

WA

WUN-H2-E03-015
TZ RLT 4 - Block 3

RLT/MSR

191.46 m²

WAWUN-H2-E03-013
BMA

ELT

11.45 m²

WA

WUN-H2-E03-007
TW-Zentrale

SAN

13.38 m²

WA

WUN-H2-E03-006
Kältezentrale

SAN

28.26 m²

WA

WUN-H2-E03-018
Wärmezentrale

SAN

58.51 m²

WA

WUN-H2-E03-001
Batterie PV

4.03_01

13.86 m²

WA

WUN-H2-E03-002
Vorraum

5.10_01

9.81 m²

WA

WUN-H2-E03-016
SV Zentrale

ELT

13.40 m²

WA

WUN-H2-E03-014
AV Zentrale

ELT

19.84 m²

WA

WUN-H2-E03-017-B
Gepäcklager Patienten

2.07.01_G1_46

18.96 m²

WA

WUN-H2-E03-011
ZBV

4.03_01

35.06 m²

WA

WUN-H2-E03-020
ZBV
11.45 m²

WA

WUN-H2-E03-017-A
Gepäcklager Patienten

2.07.01_G1_46

35.75 m²

WA

WUN-H2-E03-019a
Wäscheraum

4.03_01

34.90 m²

WA

WUN-H2-E03-003
Bettenlager

5.05_01

53.01 m²

WA

WUN-H2-E03-019a
ZBV
21.05 m²

WA

WUN-H2-E03-012a
Nasszelle Bereitschaft

2.07.01_G1_46

3.75 m²

WA 2027

WUN-H2-E03-008
Lager

2.07.01_G1_46

9.09 m²

WA

WUN-H2-E03-010
Umkleide 2

4.03_01

11.43 m²

WA 2025

WUN-H2-E03-019
PuMi Zentral

5.10_01

17.21 m²

WA

WUN-H2-E03-012
Bereitschaftsdienst

2.07.01_G1_46

16.34 m²

WA 2027

WUN-H2-E03-009
Umkleide 1

4.03_01

63.47 m²

WA 2025

WUN-H2-E03-010b
DU/WC 1

4.03_02

5.14 m²

WA 2025

WUN-H2-E03-010a
WC

4.03_02

2.30 m²

WA 2025

WUN-H2-E03-009a
Beh. DU/WC

4.03_02

7.33 m²

WA 2025

WUN-H2-E03-010c
DU/WC 2

4.03_02

7.35 m²

WA 2025
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Y:  - 5,00
Z:    0,00

Einfügepunkt

Geo-Koordinaten GK:
X: 3529382,660 m
Y: 5810249,953 m
NN: 43,10m

FACHING

PLOT-DATUMERSTELLT 19.06.2026

PLANUNG

MASSTAB

BAUTEIL

PLAN

PHASE

NUTZER

BAUHERR

PROJEKT

PICTO

FREIGABE

FREIGABE

HINWEISE

31515 Wunstorf
Südstraße 25

31515 Wunstorf
Südstraße 25
Neubau der Erwachsenenpsychatrie

KRH Psychiatrie Wunstorf

31515 Wunstorf
Südstraße 25
KRH Psychiatrie Wunstorf

+43,10 müNN
Stationsgebäude

±0.00 OKFF E00

LEGENDE Lichte Raumhöhe [ m ]

Phase Planungs -
bereich

Gebäude Ebene IndexPlantyp Planfeld FreitextStandort

2.50 2.302.75 2.70 2.652.90

4.175 4.075 3.153.40 3.364

3.10

3.12

AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PLAN NR

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,
Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024
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