Hinweis:

Die Innenwéande sind mit einer beidseitigen Beplankung von zweimal 18 mm in der AFU dargestellt. Dies wird in der AFU nicht mehr angepasst.
Die Bieter haben in der Werk-/Montageplanung die Planung auf zweimal 15 mm anzupassen.

Dies ist so wie im LV beschrieben und auf den Detailplanen dargestellt zu kalkulieren.

Die detaillierten Wandaufbauten sind dem Plan 1612 - Holzrahmenbausystematik zu entnehmen.

Querschnittsbemessung Stahlprofile nach

Schallschutz Statik AN ... SH-Profil 50x50x5mm

SH-Profil 150x100x5mm U-Profil 100x50mm
Strahlenschutz

SH-Profil 100x100x5mm Stiitze Stahl 160x80x5mm
Bewegungsfuge

SH-Profil 100x50x5mm Stiitze Stahl 100x80x5mm

" Stitze Stahl 180x80x5mm
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Bezeichnung bedeutet:
Farbe nach DIN EN 135001-2 nach DI 4102-02  baurechtlicher Begriff
REI 30
E130 F30 feuerhemmend
REI30-A1 - D,s2,d0 +A1 F30-B/A feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
EI30-A1 - D,s2,d0 +A1
REI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1 .
EI 60-A1 - A2 51-d0 / A1 F60-A hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
REI 60-A1 - D,s2-d0 + A1 . .
EI60-A1 - D's2-d0 + A1 F60-B/A hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
- REI-M 60-A1 BW Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
REI-M 60-D,s2,d0 + A1 BW Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
REI-M 60-A1 BBW Wand in Bauart Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
El 30/60/90 F 30/60/90 Verglasung, ohne Warmedurchtritt
D D dichtschlieBend (vollwandig mit dreiseitiger Dichtung)
. Sa-C5 DS dichtschlieend und selbstschlieRend
S, Co RS rauchdicht und selbstschlieRend
EI2 30/60/90, Sa-C5 T 30/60/90 - DS feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbesténdig, dichtschliefend und selbstschlieRend
EI2 30/60/90, SZOO-CS T 30/60/90 - RS  feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbesténdig, rauchdicht und selbstschlieBend
El290, S, -C5-4D T90 - RS4D feuerbestandig, rauchdicht und selbstschliefend, mit vierseitiger Dichtung = Schachttiir
E 30-60-90 T 30/60/90 feuerhemmende/hochfeuerhemmende/feuerbestandige Aufzugsfahrschachttir
) * In dem Bereich darf der Liiftungsspalt nicht Uber die Brandwand hinweggefihrt werden, sondern ist mindestens in Brandwanddicke mit einem
y im Brandfall formstabilen nichtbrennbaren Dammstoff (SP > 1.000°C), mit einer Nennrohdichte von mindestens 100 kg/m?* auszufiihren
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