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Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

841x594 
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

±0,00 OKFF EG = 34,46m ü. NHN DHHN 2016
(+1 cm nach neuer Vermessung) Höhenangabe bezieht sich auf OKFF Bestandstreppenhaus (TRH 1) 

Übersichtsplan
M 1:500

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

W
ir

 w
e

is
e

n
 d

a
ra

u
f 

h
in

, 
d

a
s

s
 s

ä
m

tl
ic

h
e

 P
lä

n
e

, 
Z

e
ic

h
n

u
n

g
e

n
 e

tc
. 

d
ie

 f
ü

r 
d

ie
s

e
s

B
a

u
v

o
rh

a
b

e
n

 v
o

n
 u

n
s

 g
e

fe
rt

ig
t 
w

u
rd

e
n

, 
g

e
is

ti
g

e
s

 E
ig

e
n

tu
m

 d
e

r 
S

&
P

S
a

h
lm

a
n

n
 P

la
n

u
n

g
s

g
e

s
e

ll
s

c
h

a
ft

 f
ü

r 
B

a
u

w
e

s
e

n
 m

b
H

 s
in

d
 u

n
d

 o
h

n
e

v
o

rh
e

ri
g

e
 G

e
n

e
h

m
ig

u
n

g
  

w
e

d
e

r 
v

e
rö

ff
e

n
tl

ic
h

t,
 v

e
rv

ie
lf

ä
lt

ig
t,

 g
e

ä
n

d
e

rt
 

n
o

c
h

 f
ü

r 
e

in
e

n
 a

n
d

e
re

n
 a

ls
 d

e
n

 i
n

 d
ie

s
e

m
 V

e
rt

ra
g

 v
e

re
in

b
a

rt
e

n
Z

w
e

c
k

 g
e

n
u

tz
t 

w
e

rd
e

n
 d

ü
rf

e
n

. 
D

ie
 V

e
rw

e
n

d
u

n
g

 d
ie

s
e

r 
U

n
te

rl
a

g
e

n
 f

ü
r

e
in

 a
n

d
e

re
s

 B
a

u
v

o
rh

a
b

e
n

 b
e

d
a

rf
 e

b
e

n
fa

ll
s

 e
in

e
r 

s
c

h
ri

ft
li

c
h

e
n

 G
e

n
e

h
m

ig
u

n
g

.

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Fachplaner Architektur

Plan-Nr. Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

Kablitz

Kablitz

Beyer

13.05.2026

Architektur
LPH 5

D240203

ARC_5_RKH_DT_02_18_-_F_

Verein Oberlinhaus
Rudolf-Breitscheid-Straße 24
14482  Potsdam

Umbau & Sanierung 
Reinhold-Kleinau-Haus mit Erweiterung 
Rudolf-Breitscheid-Straße 24 in 14482 Potsdam

Innentür Typ TI_15_05+06+08+09 
Ausführungsplanung

-

Entwurfsverfasser

P230901

RKH 

Treppen-
haus 2

Nachbar-
bebauung
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 23

Zufahrt Oberlinhaus

Zwischen-
bau76

685

li. Durchgangsbreite

T 1-23.1.504-01 (DIN links) (MTT zu WC Personal D/H)
T 1-23.1.012-01 (DIN links) (Flur allg. zu WC Personal D/H)
T 1-23.1.013-01 (DIN links) (Flur allg. zu WC Pat. D/H)
T 2-23.2.037-01 (DIN links) (Flur Physio. 2 zu WC Pat D)
T 2-23.2.035-01 (DIN links) (Flur Physio. 2 zu WC Personal D/H)
T 3-23.3.014-01 (DIN links) (Flur 1 zu WC Pat H)
T 3-23.3.016-03 (DIN links) (WC Personal zu WC Personal H)
T 1-23.1.502-01 (DIN links) (MTT zu WC Pat. D)
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76 x 2,135  TB 12,5 2
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T -1-23.-1.513-01 (DIN links) (Umkleide Pers. D zu WC Vorr. D)
T 0-23.0.011-03 (DIN links) (Abstell zu Ruheraum)

Umfassungszarge
88,5 x 2,135  MW 40
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Türtyp TI_15_05+06+08+09 - Röhrenspantür - Stahl-Umfassungszarge mit Türblatt 1-flügelig
Stahlzarge mit Rundkante, Farbe ähnl. RAL 7039
Röhrenspantür mit HPL-Beschichtung dunkelgrau ähnl. RAL 7039

Ansicht   M 1:20  

Schnitt 1-1   M 1:20  

Schnitt 2-2   M 1:20  

Ansicht   M 1:20  

Schnitt 1-1   M 1:20  

TI_15_05     76x213,5  DIN links  TB 10   
T 1-23.1.504-01  (MTT zu WC Personal D/H)
T 1-23.1.012-01 (Flur allg. zu WC Personal D/H)
T 1-23.1.013-01 (Flur allg. zu WC Pat. D/H)
T 2-23.2.037-01 (Flur Physio. 2 zu WC Pat D)
T 2-23.2.035-01 Flur Physio. 2 zu WC Personal D/H)
T 3-23.3.014-01 (Flur 1 zu WC Pat H)
T 3-23.3.016-03 (WC Personal zu WC Personal H)
T 1-23.1.502-01 (MTT zu WC Pat. D)

Ansicht   M 1:20  

Schnitt 1-1   M 1:20  

Schnitt 2-2   M 1:20  Schnitt 2-2   M 1:20  

TI_15_06   76x213,5  DIN rechts  TB 12,5 
T 0-23.0.510-01 (Vorraum Herren zu WC Herren)
TI_15_06_a   76x213,5  DIN rechts  TB 10 
T -1-23.-1.502-01 (Umkleide Pat. H zu WC Pat. H)
T 2-23.2.036-01 (Flur Physio. 2 zu WC Pat. H)
T 3-23.3.016-01 (Flur 1 zu WC Personal)
T 3-23.3.015-01 (Flur 1 zu WC Pat D)
T 1-23.1.503-01 (MTT zu WC Pat. H)
T 3-23.3.016-02 (WC Personal zu WC Personal D)

TI_15_08     63,5x213,5  DIN rechts TB 12,5
T 0-23.0.503-01 (Umkleide D zu WC Damen)

TI_15_09     88,5x213,5  DIN links/rechts MW 40 
T -1-23.-1.513-01 (Umkleide Pers. D zu WC Vorr. D)
T 0-23.0.011-03 (Abstell zu Ruheraum)

Ansicht   M 1:20  

Schnitt 1-1   M 1:20  

Schnitt 2-2   M 1:20  

- Angaben zu Türdrückern, Farbigkeit, Unterschnitt, etc. sind der Türliste zu entnehmen -
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