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4.214.12

Brandmelder unterhalb Abhangdecke u.ä.

3.6

Revi-Öffnung Heizung

4.94.3

4.93

Revi-Öffnung Sanitär

Brandmelder unterhalb Rohdecke

4.6

5.2

Lüftungstechnik

Revi-Öffnung Elektro

3.8 3.10

4.4

3.12

3.6

Sicherheitsleuchten

5.3

Leuchten

3.15

3.11

4.1

3.7

3.16

Luftdurchlässiges Vlies in Holzlamellendecke

3.1

4.92

3.2

3.17

4.91

3.14

Kältetechnik

3.0

4.10

Revi-Öffnung Lüftung

Lüftungsauslass in AHD

Bewegungsmelder

Klimagerät

3.4

4.11

3.10

3.9

3.21

Revisionsöffnungen

3.13
3.20

Lüftungsauslass (Zuluft)

4.8

400 x 400

4.7

3.1

3.23

5.1

3.3 Lüftungsauslass (Abluft)

Elektrotechnik

600 x 600

400 x 400

400 x 400

4.54.0

6.36.26.1

LEGENDE DECKENSPIEGEL TGA GESAMT

4.7

4.13 4.25

3.22

Lüftungsauslass oberhalb Holzlamellendecke
(Abluft)

1 2

F
E
D
C

H

I

J

G

B

A

K
L

A2

A1

A3

B2

B1

B3

C2

C1

C3

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

F
E
D
C

H

I

J

G

B

A

K
L

1

1

C C

D D

E E

F F
G G

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10.1

10.1

11

11

12

12

13

13

15

15

16

16

17

17

10

10

18

18

2

2

14

14

18.

18.

FL =
LHF =
LHR =

90,25 m²
2,75 m

Coworking
B1.20.003

3,09 m

FL =
LHF =
LHR =

42,59 m²
2,75 m

Coworking - Besprechung/Teeküche
B1.20.009

3,09 m

FL =
LHF =
LHR =

6,57 m²
3,35 m

HLSK
B1.20.S02.B

FL =
LHF =
LHR =

7,46 m²
3,35 m

HLSK
B1.20.S03.B

FL =
LHF =
LHR =

20,03 m²
3,35 m

Treppenhaus
B1.20.T01

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

54,38 m²
3,31 m

Treppenraum
B1.20.002

3,31 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

43,64 m²
3,31 m

Flur öffentlich
B1.20.007

3,31 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

8,33 m²
3,09 m

ELT
B1.20.E01

3,09 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =

2,96 m²
2,50 m

WC
B1.20.005

3,09 m

FL =
LHF =
LHR =

3,03 m²
2,50 m

WC
B1.20.006

3,09 m

FL =
LHF =
LHR =

16,25 m²
3,27 m

Treppenraum
A1.20.001

3,27 m

FL =
LHF =
LHR =

28,41 m²
3,35 m

Treppenhaus
A1.20.T01

FL = 13,59 m²
HLSK
A1.20.S01.A

FL = 6,55 m²
HLSK
A1.20.S01.C

FL =
LHF =
LHR =

14,68 m²
3,27 m

Treppenraum
C1.20.032

3,27 m

FL =
LHF =
LHR =

28,41 m²
3,35 m

Treppenhaus
C1.20.A01

FL =
LHF =
LHR =

16,37 m²
3,27 m

Treppenraum
C1.20.012

3,27 m

FL =
LHF =
LHR =

14,68 m²
3,27 m

Treppenraum
A1.20.015

3,27 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

21,59 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.033

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,99 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.034

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,58 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.035

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,96 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.036

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,68 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.037

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

21,59 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.042

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,99 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.041

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,58 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.040

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,96 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.039

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,68 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.038

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,09 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.002

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

95,66 m²
3,21 m

Flur Bürobereich
A1.20.014

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

16,14 m²
3,21 m

Büro NR
A1.20.016

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

2,84 m²
3,21 m

Büro NR
A1.20.023

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

4,56 m²
3,21 m

EDV
A1.20.E01

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =

2,05 m²
2,50 m

WC
A1.20.020

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =

1,94 m²
2,50 m

WC
A1.20.019

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

4,42 m²
3,21 m

ELT
A1.20.E02

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =

23,27 m²
2,75 m

Büros IT - Besprechung
A1.20.017

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

95,66 m²
3,21 m

Flur Bürobereich
A1.20.014

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =

2,60 m²
2,50 m

WC
A1.20.018

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,19 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.008

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

4,61 m²
3,21 m

Büro NR
A1.20.022

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

88,82 m²
3,21 m

Flur Bürobereich
A1.20.013

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

88,82 m²
3,21 m

Flur Bürobereich
A1.20.013

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,84 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.003

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,84 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.004

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,45 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.005

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,45 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.006

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,19 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.007

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,45 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.009

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,45 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.010

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,84 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.011

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,41 m²
3,21 m

Büros IT
A1.20.012

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =

13,59 m²
3,35 m

HLSK
C1.20.S04.A

FL =
LHF =
LHR =

3,64 m²
3,35 m

Fortluft
C1.20.S04.C

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

21,51 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.042

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,99 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.041

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,96 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.039

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,68 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.038

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

21,59 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.033

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,99 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.034

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,58 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.035

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,96 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.036

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,68 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.037

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,82 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.011

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

95,65 m²
3,21 m

Flur Bürobereich
C1.20.013

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

16,14 m²
3,21 m

Büro NR
C1.20.031

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

2,84 m²
3,21 m

Büro NR
C1.20.024

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

4,42 m²
3,21 m

EDV
C1.20.E03

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =

2,64 m²
2,50 m

WC
C1.20.026

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =

1,95 m²
2,50 m

WC
C1.20.027

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

4,56 m²
3,21 m

ELT
C1.20.E04

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =

23,27 m²
2,75 m

Büros IT - Besprechung
C1.20.030

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =

17,08 m²
2,75 m

Büros IT - Besprechung
C1.20.023

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =

2,01 m²
2,50 m

WC
C1.20.028

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

4,61 m²
3,21 m

Büro NR
C1.20.025

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

88,56 m²
3,21 m

Flur Bürobereich
C1.20.014

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,84 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.010

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,84 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.009

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,45 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.008

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,45 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.007

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,19 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.006

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,19 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.005

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,45 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.004

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,45 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.003

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

19,84 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.002

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,41 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.001

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =

23,27 m²
2,75 m

Büros IT - Besprechung
C1.20.015

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

2,84 m²
3,21 m

Büro NR
C1.20.021

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

4,56 m²
3,21 m

EDV
C1.20.E01

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =

2,60 m²
2,50 m

WC
C1.20.018

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =

1,94 m²
2,50 m

WC
C1.20.017

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =

2,05 m²
2,50 m

WC
C1.20.016

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

4,42 m²
3,21 m

ELT
C1.20.E02

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

4,61 m²
3,21 m

Büro NR
C1.20.020

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =

17,08 m²
2,75 m

Büros IT - Besprechung
C1.20.022

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

2,84 m²
3,21 m

Büro NR
A1.20.026

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

4,56 m²
3,21 m

EDV
A1.20.E04

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

4,42 m²
3,21 m

ELT
A1.20.E03

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

4,61 m²
3,21 m

Büro NR
A1.20.027

3,21 m
2.50 m

FL =
LHF =
LHR =

17,08 m²
2,75 m

Büros IT - Besprechung
A1.20.025

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =

2,94 m²
2,50 m

WC
B1.20.004

3,09 m

FL = 8,21 m²
Aufzugsschacht
A1.20.A01

FL =
LHF =
LHR =

8,27 m²
3,35 m

Aufzugsschacht
C1.20.A01

FL =
LHF =
LHR =
HOR Leuchte = 

20,58 m²
3,21 m

Büros IT
C1.20.040

3,21 m
2.75 m

FL =
LHF =
LHR =

16,25 m²
4,20 m

Aufzugsschacht
B1.20.A01

FL =
LHF =
LHR =

6,54 m²
3,35 m

HLSK
C1.20.S04.B

FL =
LHF =
LHR =

5,52 m²
3,35 m

Außenluft
B1.20.S03.A

FL =
LHF =
LHR =

5,52 m²
3,35 m

Außenluft
B1.20.S02.A

FL = 3,64 m²
Fortluft
C1.20.S01.B

FL =
LHF =
LHR =

23,27 m²
2,75 m

Büros IT - Besprechung
A1.20.032

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =

2,01 m²
2,50 m

WC
A1.20.028

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =

2,64 m²
2,50 m

WC
A1.20.030

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =

1,94 m²
2,50 m

WC
A1.20.029

3,21 m

FL =
LHF =
LHR =

29,53 m²
2,75 m

Coworking - Besprechung/Teeküche
B1.20.008

3,09 m

FL =
LHF =
LHR =

83,28 m²
2,75 m

Coworking
B1.20.001

3,09 m

FL =
LHF =
LHR =

23,47 m²
2,75 m

Coworking - Besprechung/Teeküche
B1.20.001.A

3,09 m
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Die Lage von Kabeltrassen und 
Lüftungskanälen sind auf die Positionen 
der Leuchten, Lüftungsauslässe und 
sonst. Einbauteile abzustimmen. 

Die Technikbereiche der Untergeschosse 
sind in den Deckenspiegeln nicht 
bearbeitet. Diese Angaben sind den 
Plänen der ELT und HLS zu entnehmen. 

Decken:

Rohdecke Beton

Achse Mitte
Achse Kante

GK - Decke freitragend  2,75m ü OKFFB

GK - Decke freitragend  2,50m ü OKFFB

GK - Decke freitragend  3,00m ü OKFFB

Notwendiger Flur

Akustikdecke Holzlamellen

Akustikdecke Baffeln

Schränke inkl. Blende bis UK Rohdecke

GK - Decke abgehängt  3,15m ü OKFFB

Legende
± 0.00 = 51.94m üNN (OKFF Ebene 0)

Hauptraster 7.80m - Raster

Oberkante Fertigfußboden bezogen auf ± 0.00
- 0.10

Oberkante Fertighöhe+4.05

Oberkante Rohhöhe+4.05

Unterkante Fertighöhe
+4.05

Unterkante Rohhöhe
+4.05

Planverweise:

Ansicht

SchnittA

1

1

Räume:

laufende NummerA1.30.011
RaumbezeichnungBüros Labore
FlächeFL=19.65 m²

Neubau:

Sonstige Bauteile (Gipskarton, Metall, usw.)

Maßnahmen im Bestand:

Brandschutz:
Alle tragende Bauteile F90 sofern im Einzelfall nicht im 
Brandschutzkonzept ausdrücklich anders beschrieben. 
Brüstung bzw. Sturz von Wänden mit Brandschutz-
anforderungen sind entsprechend der Wandqualität auszubilden. 
Darstellung Brandschutzqualitäten der Wände ausschließlich in 
den Grundrissen. 

Brandwand 

feuerbeständig : F90-AB

feuerhemmend : F30-AB

feuerhemmende Brandschutzverglasung 
F30/El30 (mit thermischer Isolation)
feuerbeständige Brandschutzverglasung 
F90/El90 (mit thermischer Isolation)

Türen:
feuerbeständige RauchschutztürT90/RS
feuerhemmende RauchschutztürT30/RS
RauchschutztürRS
dichtschließende TürD

lichtes Öffnungsmaß der Tür  90
2.05

Breite
Höhe

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Stahlbeton

Bestand

Glaswand

Bauart Brandwand

± 0.00
Oberkante Rohfußboden bezogen auf ± 0.00

-4.00 FB -3.90 FB Fertigbodensprung bezogen auf ± 0.00

3.00 FD 3.48 FD Fertigdeckensprung bezogen auf OKFF

-4.00 RB -3.90 RB Rohbodensprung bezogen auf ± 0.00

3.00 RD 3.48 RD Rohdeckensprung Neu/Neu bzw. Neu/Bestand 
bezogen auf OKFF

BRR 0.90m Brüstungshöhe Roh bezogen auf OKFF

BRF 0.95m Brüstungshöhe Fertig bezogen auf OKFF

Geschoss
Bauteil

Lichte RaumhöheLHF=3.51 m
Lichte Raumhöhe rohLHR=3.51 m
Horizont LeuchteHOR Leuchte=3.00m

Wände:
VW 01  ≥ 63 dB ab 01 OKFF

UK Wand ab OKFF/OKRF
mind. Direkt-Schalldämm-Maß (R w)
Wandtyp

Oberflächen: D01
MA02
W02

WändeW02

W02 W02
Decke

Boden

Gedäudedehnfuge

WA Verweis auf Wandabwicklung

fh-su

fb-su

Traverse, Beschriftung/Vermaßung siehe 
S+D Trockenbauwände 

TB-107
DE 132

Plannummer

Detailnummer

A1.10.032.1
21.01T30  RS 27 OS

Türstempel
Türnummer

Schallschutz,dB (in eingebautem Zustand)
Schallschutz,dB (R) Prüfwert

Türschließer/ -antrieb

Brandschutzanforderung 
Türtyp

Mauerwerk

VL
Türrahmenverstärkung (Stahl-Profilrohr 
50x50x2,0 mm) und Laibungsbeplankung 
gemäß Wandtyp

mit SchallschutzanforderungB2ohne AnforderungenB1
Bewegungsfugen Trockenbau mittig oberhalb Türelement

GeprüftGefertigtDateiname

Erstelldatum Maßstab Indexdatum Format

Plannummer Index Status

Planinhalt

Spezifikation/Gewerk

Planungsphase

Projekt

Code

Übersichtsplan

1569 x 594 mm

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an 
Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt 
gegen den Paragrapfen 160ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

15.01.2026

Errichtung Innovationszentrum FUBIC

Ausführungsplanung

Architektur

Deckenspiegel 2. Obergeschoss
NA

01.09.2022

CJ CP

WISTA-Management GmbH

Rudower Chaussee 17
D-12489 Berlin

israel@wista.de

294_FUBIC_LP5_Ausbau
Bauherr

heinlewischer
Partnerschaft freier Architekten mbB
Gutenbergstraße 4
D-10587 Berlin

294-fubic@heinlewischer.de

Architekt

FachplanerFachplaner

nur zu
r

Aussc
hreib

ung

FUB-5-300-DS-O2_-020-__-NA

DS-O2_-020-__

Angaben zu Deckenspiegeln gemäß ARGE-Averdung: Stand 11.12.2025

1:100

D01 - Dispersionsanstrich NAK3 auf Betondecken, RAL 9010
D01 - Dispersionsanstrich NAK3 auf Betondecken, RAL 9010, D07 im Zugangsbereich
D02 - Dispersionsanstrich NAK3 auf Betondecken und TGA-Installationen, RAL 7021
D03 - Dispersionsanstrich NAK3 auf Porenbeton, spachteln Q3 und streichen, RAL 9010
D04 - Dispersionsanstrich NAK3 auf Porenbeton, streichen, RAL 9010
D05 - Deckendämmung (AN Rohbau), VE 3030
D06 - Abhangdecke freitragend, Dispersionsanstrich NAK3, Spachtelung Q3 auf GKBI,
RAL 7021
D07 - Abhangdecke, Dispersionsanstrich NAK3, Spachtelung Q3 auf GKB, RAL 9010
D09 - Rasterdecke revisionierbar, mit Hygieneanf., akustisch wirksam, ähnlich RAL 9010,
VE 3110
D10 - Holzlamellendecke mit Mineralfaserauflage, akustisch wirksam, VE 3220
D11 - Baffeldecke akustisch wirksam, ähnlich RAL 9010, VE 3110, Decke in D12
D12 - Stahlbetondecke roh
D13 - Baffeldecke akustisch wirksam, ähnlich RAL 9010, VE 3110, Decke in D04

Decken:


