
14,88  m

2
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NF: 
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11,74  m

2

2,51  m
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11,44  m
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2
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2

2,45  m

Flur
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LRH: 

20,58  m

2

0,00  m
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NF: 

LRH: 

15,46  m

2

2,76  m

Beleuchtungslager
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4,87  m

2

2,76  m

Beleuchtungsloge li.

223.3
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177,90  m

2

0,00  m
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236

NF: 

LRH: 

551,65  m

2

5,09  m

Foyer
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D: 

 Streckmetall Akustik spezial 
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0,84  m2
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NF: 
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NF: 
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4,65  m
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2,85  m

Beleuchtungsloge re.
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LRH: 
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Bühnen

aufzug

WD Bst 70x70

OK= ca. 6,30 m üFFB E

G

WD Bst 10x10

OK= ca. 6,30 m üFFB EG

WD Bst 5x5

OK= UKRD

WD Bst 5x5

OK= UKRD

WD Bst 5x5

OK= UKRD

WD Bst 5x5

OK= UKRD

WD Bst 10x15

OK= ca. 7,85 m üFFB E

G

WD Bst 5x5

OK= ca. 7,85 üFFB E

G

WD Bst 30x30

OK= ca. 7,85 üFFB EG

VERSCHLOSSEN

WD Bst 50x30

OK= ca. 7,85 üFFB E

G

WD Bst 70x70

OK=ca.0,80m üFFB

WD Bst 10x10

UK=ca.3,65m üFFB
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B
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OK= ca. 1,85 m üFF
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UK Decke
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OK= ca. 2,28m üFF
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WD Bst 100x36

OK= ca. 2,78 m üFFB
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OK= ca. 2,82 m üFF
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OK= ca. 1,58m üFFB
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UK= ca. 0,78 m üFF

B

WD Ø100

RA=2,45 üFF

B

WD Ø200

RA=2,65 üOKF

F

WD Ø200

RA=2,15 üOKF

F

WD Bst 5x5

OK= UKR

D
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OK = UKD
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Steckdose Schuko / DMX

Kabelkanal

Versatzkasten

LEGENDE BÜHNENBELEUCHTUNG

BEL xxx
AK LDDE xx Anschlusskasten LDDE-Leuchten

BESTAND

NEUINSTALLATION

Schaltschrank Bestand

Dimmerschrank Demontage

Dimmerschrank Neuinstallation

Versatzkasten Neuinstallation

VK xxx

Schuko 230V
CEE 32A / 230V

xxx

Umrüstung CEE- auf Schukosteckdose

Umbau bestehender Versatzkasten

WD  Wanddurchbruch

BD/DD  Boden- / Deckendurchbruch

XXX

Kabelweg Neuinstallation

WD  Wanddurchbruch  (geschn. / Ansicht)

KB  Kernbohrung (geschn. / Ansicht)

BD/DD  Boden- / Deckendurchbruch

WS  Wandschlitz  (geschn. / Ansicht)

BD/DD  Boden- / Deckendurchbruch

WD  Wanddurchbruch

Bestandsdurchbüche die geöffnet und wieder geschlossen werden

Bestandsdurchbüche die nicht geöffnet werden

Versatzkasten anteilig Demontage /
anteilig Neuinstallation

BEL

Bei einfarbiger Vervielfältigung entsteht

Plan enthält mehrfarbige Darstellungen.
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