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Zentrale Sicherungsüberwachunng 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Leckageüberwachung 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Notaus Extern 3 3 3 3 3 3 3 3 3
MSR interne Meldungen 10 10 10 10 10 10 10 10

Dachkühlerkreis prim Druckschalter-VL PILC 2.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-VL TIC 2.3 1 1 1 1 1 1 1
TIC-RL TIC 2.4 1 1 1 1 1 1 1 1
Differenzdruck Filter PDIC 2.4 1 1 1 1 1 1 1 1
Druckschalter-VL PILC 2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Druckschalter-RL PILC 2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dachkühler1 Druckschalter-VL PILC 2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-VL TIC 2.5 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-RL TIC 2.6 1 1 1 1 1 1 1 1
Glykolsensor NIHC 2.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dachkühler2 Druckschalter-VL PILC 2.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-VL TIC 2.7 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-RL TIC 2.8 1 1 1 1 1 1 1 1
Glykolsensor NIHC 2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dachkühler3 Druckschalter-VL PILC 2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-VL TIC 2.9 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-RL TIC 2.10 1 1 1 1 1 1 1 1
Glykolsensor NIHC 2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dachkühler4 Druckschalter-VL PILC 2.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-VL TIC 2.11 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-RL TIC 2.12 1 1 1 1 1 1 1 1
Glykolsensor NIHC 2.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dachkühlerkreis sek. TIC-VL TIC 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-RL TIC 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1
PIC-VL PIC 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PIC-RL PIC 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sondenkreis Feld 1 TVL TIC 0.0 1 1 1 1 1 1 1 1
Feld 2 TVL TIC 0.1 1 1 1 1 1 1 1 1
Feld 3 TVL TIC 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-VL TIC 0.3 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-RL TIC 0.4 1 1 1 1 1 1 1 1
Differenzdruck Filter PDIC 0.0 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 1 1 1 1
Mischkreis TIC-VL TIC 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1

TIC-RL TIC 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

WP1 TIC-VL prim TIC 0.7 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC RL prim TIC 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-VL sek TIC 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC RL sek TIC 0.10 1 1 1 1 1 1 1 1

WP2 TIC-VL prim TIC 0.11 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC RL prim TIC 0.12 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-VL sek TIC 0.13 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC RL sek TIC 0.14 1 1 1 1 1 1 1 1

WP3 TIC-VL prim TIC 0.11 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC RL prim TIC 0.12 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-VL sek TIC 0.13 1 1 1 1 1 1 1 1
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TIC RL sek TIC 0.14 1 1 1 1 1 1 1 1
WP4 TIC-VL prim TIC 0.11 1 1 1 1 1 1 1 1

TIC RL prim TIC 0.12 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-VL sek TIC 0.13 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC RL sek TIC 0.14 1 1 1 1 1 1 1 1

WP5 TIC-VL prim TIC 0.15 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC RL prim TIC 0.16 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-VL sek TIC 0.17 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC RL sek TIC 0.18 1 1 1 1 1 1 1 1

WP6 TIC-VL prim TIC 0.19 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC RL prim TIC 0.20 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC-VL sek TIC 0.21 1 1 1 1 1 1 1 1
TIC RL sek TIC 0.22 1 1 1 1 1 1 1 1

Sammel-RL Differenzdruck Filter PDIC 0.1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ladekreis Becken/Lüftung TIC VL prim TIC 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1

TIC RL prim TIC 3.01 1 1 1 1 1 1 1 1
PIC VL prim PIC 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PIC VL sek PIC 3.01 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Puffer PS2 TIC 3.02-05 4 4 4 4 4 4 4 4
Puffer PS3 TIC 3.06-09 4 4 4 4 4 4 4 4

Heizkreis Becken/Lüftung Differenzdruck Filter PDIC 3.0 1 1 1 1 1 1 1 1
Gesmt VL TIC 3.10 1 1 1 1 1 1 1 1
Gesamt RL TIC 3.11 1 1 1 1 1 1 1 1
HK VL TIC 3.12 1 1 1 1 1 1 1 1
Hk RL TIC 3.13 1 1 1 1 1 1 1 1

Puffer/WW-Kreis Puffer PS1 TIC 3.14-17 4 4 4 4 4 4 4 4
PS1 VL oben TIC 3.18 1 1 1 1 1 1 1 1
PS1 RL Mitte TIC 3.19 1 1 1 1 1 1 1 1
PS1 RL unten TIC 3.20 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe DP 0 0 17 0 71 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 71 0 4 0 0 0 0 61 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 87 7 88 88
Anzahl FG 78 0 0 11 0 65 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 59 0 4 0 0 0 0 55 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76 75 7 76 76

Gesamtsumme DP 36 18 89 0 71 20 0 0 0 8 76 0 0 0 0 10 51 90 17 21 0 0 0 0 61 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 213 220 7 145 145
Anzahl gesamt FG 142 36 36 125 0 71 20 0 0 0 16 101 0 0 0 0 10 87 ## 34 38 0 0 0 0 61 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 253 268 7 168 168


