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DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN SOWIE UNTER 
BEACHTUNG ALLER NACHSTEHENDEN AUSFÜHRUNGSHINWEISE.

1. MASZE SIND AM BAU ZU ÜBERPRÜFEN! BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND BAULEITUNG UND ARCHITEKT SOFORT ZU INFORMIEREN!

2. HINWEISE ZU DETAILPLÄNEN SIND ZU BEACHTEN.

3. ANKERSCHIENEN, EINBAUTEILE UND EINBAUDETAILS FÜR LEERROHRE, BLITZABLEITER, AUFZÜGE, NATURSTEIN- UND METALLBEKLEIDUNGEN,
HAUSTECHNIKINSTALLATIONEN, FASSADE, ETC., SOWIE GERÄTEFUNDAMENTE SIND DEN JEWEILIGEN WERK- BZW. MONTAGEPLÄNEN DER
FACHPLANER BZW. AUSFÜHRENDEN FIRMEN ZU ENTNEHMEN.

4. BEI ALLEN DECKENANSCHLÜSSEN VON NICHTTRAGENDEN WÄNDEN SIND DIE ZU ERWARTENDEN DECKENDURCHBIEGUNGEN NACH ANGABE DES 
STATIKERS ZU BERÜCKSICHTIGEN!

5. ANSCHLÜSSE MAUERWERK NACH ANGABE STATIKER.
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AN Anstrich
BS Beschichtung
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HoBo Hohlraumboden
KAU Kautschuk
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P Parkett
PVC PVC
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RÜT Rüttelklinker
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(Nadelvlies, Kugelgarn etc.) 

BODENBELÄGE
AN Anstrich
BS Beschichtung
FL Fliesen
PU Putz

(Kalkzement-, Gipsputz, etc.)
ROH Rohwand
SB Sichtbeton
SON Sonstiges
SP Spachtel
TAP Tapete

(Malervlies, Glasfaser, Raufaser etc.)

WANDBELÄGE

[Genauere Informationen sind aus den Übersichtsplänen zu entnehmen.]
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(Malervlies, Glasfaser, Raufaser etc.)
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OK Wand 391,00

OKFFB = +7,15
OKRFB = +7,00

OKFFB = +7,15
OKRFB = +7,00

OKFFB = +7,15
OKRFB = +7,00

OKFFB = +7,15
OKRFB = +7,00

OKFFB = +7,15
OKRFB = +7,00

OKFFB = +7,15
OKRFB = +7,00

OKFFB = +7,15
OKRFB = +7,00

OKFFB = +7,15
OKRFB = +7,00

OKFFB = +7,15
OKRFB = +7,00

OKFFB = +7,15
OKRFB = +7,00

OK Podest +6,00
OK Zwischenpodest +4,95

OKFF -0,02

OK Hof 
±0.00=390,50NHN

396,08 = +5,58

397.56

391,28 = +0,78391,14 = +0,64

391,36 = +0,86

391,48 = +0,98391,28 = +0,78

392,18 = +1,68

393.67

395,71

396,01
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OKFFB = +7,15
OKRFB = +7,00

69,81°

S1 S1

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,180 UKRD 
OK=-0,150 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,180 UKRD 
OK=-0,130 UKRD

WD S
0,150 / 0,150
UK=+0,000 OKRB

BD S
0,180 / 0,180

BD Rund S
D= 0,160

BD Rund S
D= 0,160

BD S
0,180 / 0,180

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,110 UKRD 
WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,370 UKRD 

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,320 UKRD 

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,110 UKRD 

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,360 UKRD 

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,370 UKRD
=+10,13 OKFF EG

WD L
0,220 / 0,220
OK=-0,165 UKRD
=+10,335 OKFF EG

WD L
0,220 / 0,220
OK=-0,165 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,420 UKRD
=+ 10,080 OKFF EG

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,455 UKRD 
=+ 10,045 OKFF EG

BD L
0,620 / 0,370BD S

0,150 / 0,150

BD Rund S
D= 0,160

BD L
0,770 / 0,470

BD S
0,150 / 0,150

WD L
0,300 / 0,300
OK=0,000 UKRD

WD L
0,350 / 0,350
OK=-0,095 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,060 UKRD

BD E
0,500 / 0,150

BD Rund S
D= 0,160

BD S
0,180 / 0,500

BD S
0,180 / 0,180

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,170 UKRD
WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,160 UKRD
WD Rund S
D= 0,100
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,150 UKRD

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund S
D= 0,100
Achse = -0,300 UKRD 
OK=-0,250 UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,300 UKRD 
OK=-0,260 UKRD Flur

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,150 UKRD 
OK=-0,120 UKRD Flur

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,255 UKRD 
OK=-0,225 UKRD Flur

BD S
0,150 / 0,150

BD Rund S
D= 0,160

BD Rund S
D= 0,160

BD Rund S
D= 0,160

BD Rund S
D= 0,160

BD Rund S
D= 0,160

BD S
0,150 / 0,150

WD Rund H; K
D= 0,150

Achse = -0,400 UKRD 
OK=-0,325 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,300 UKRD 
OK= -0,235 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,110 UKRD 
OK= -0,060 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,300 UKRD 
OK=-0,250 UKRD

BD L
0,570 / 0,870

BD L
0,570 / 0,870

BD E
0,500 / 0,150

WD H; K
0,280 / 0,080
OK=-0,260 UKRD

WD H; K
0,300 / 0,100
OK=-0,250 UKRD

WD H; K
0,300 / 0,100
OK=-0,250 UKRD

WD E
0,500 / 0,200
OK=0,000 UKRD

BD S
0,150 / 0,150

WD Rund S
D= 0,060

Achse = -0,150 UKRD 
OK=-0,120 UKRD

BD L
0,920 / 0,770

BD S
0,180 / 0,180

BD S
0,180 / 0,180

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

WD L
0,970 / 0,320
OK=0,000 UKRD

BD H; K; S; L
1,750 / 5,150

WD H; K
0,500 / 0,150
OK=-0,135 UKRD

WD Rund S
D= 0,130
Achse = -0,300 UKRD 
OK=-0,235 UKRD

WD Rund S
D= 0,100

Achse = -0,300 UKRD 
OK=-0,250 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,150 UKRD 
OK=-0,120 UKRD

BD E
0,200 / 0,600

BD E
0,200 / 0,600

WD Rund S
D= 0,130
Achse = -0,300 UKRD 
OK=-0,235 UKRD

BD H; K
1,400 / 0,700

BD L
1,750 / 5,150

BD S
0,250 / 0,250

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,400 UKRD 
OK=-0,360 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,210 UKRD 
OK=-0,160 UKRD

WD L
0,290 / 0,280

OK=-0,115 UKRD

BD S; L
1,750 / 1,625

WD Rund S
D= 0,100

Achse=+0,050 OKRB
UK=OKRB

BD S
0,180 / 0,180

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,180 / 0,180

BD S
0,180 / 0,180

BD S
0,150 / 0,150 BD S

0,180 / 0,180

BD Rund S
D= 0,160

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,180 UKRD 
OK=-0,130 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,180 UKRD 
OK=-0,140 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,180 UKRD 
OK=-0,115 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,180 UKRD 
OK=-0,140 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,180 UKRD 
OK=-0,140 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,180 UKRD 
OK=-0,115 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,180 UKRD 
OK=-0,115 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,180 UKRD 
OK=-0,130 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,180 UKRD 
OK=-0,130 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,180 UKRD 
OK=-0,115 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,180 UKRD 

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,180 UKRD 

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,180 UKRD 

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,180 UKRD 

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,180 UKRD 
WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,180 UKRD 

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,210 UKRD 
OK=-0,180 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,180 UKRD 

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,180 UKRD 

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,180 UKRD 

WD L
0,370 / 0,370

OK=-0,180 UKRD
WD Rund H; K

D= 0,130
Achse = -0,110 UKRD 

OK=-0,045 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,070 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100

Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,060 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,070 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,060 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,070 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,060 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,045 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,070 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,060 UKRD

WD L
0,400 / 0,350

OK=-0,280 UKRD

WD E
0,500 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund S
D= 0,100
Achse = -0,650 UKRD 
OK=-0,600 UKRD

WD Rund S
D= 0,100
Achse = -0,650 UKRD 
OK=-0,600 UKRD

BD L
0,350 / 0,700

Schacht für zug. 
Booster-Wärmepumpe

BD E
0,800 / 0,200

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund S
D= 0,100
Achse = -0,195 UKRD 
OK=-0,145 UKRD

WD L
0,220 / 0,220
OK=0,030 UKRD

WD L
0,220 / 0,220
OK=-0,475 UKRD

BD S
0,180 / 0,180

BD H; K; S
1,820 / 2,500

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,070 UKRD

BD L
0,370 / 0,770

BD L
0,370 / 0,770

BD L
0,420 / 0,520

BD L
0,420 / 0,520

WD H; K
0,670 / 0,670
OK=0,245 UKRD

WD H; K
0,600 / 0,600
OK=-1,950 UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,455 UKRD 
=+ 10,045 OKFF EG

BD L
0,180 / 0,180

BD Rund S
D= 0,160

BD L
0,770 / 0,920

WD Rund H; K
D= 0,080

Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,070 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080

Achse = -0,300 UKRD 
OK=-0,260 UKRD

WD Rund S
D= 0,100
Achse = -0,420 UKRD 
OK=-0,370 UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,150 UKRD 
OK=-0,110 UKRD

BD Rund S
D= 0,160

WD L
0,770 / 0,410
OK=0,000 UKRD

WD Rund S
D= 0,100
Achse = -0,650 UKRD 
OK=-0,600 UKRD

Reviöffnung
0,600 / 0,600
BRH F 0,30

Reviöffnung
0,600 / 0,600
BRH F 0,30

BD S
0,200 / 0,700

BD H; K
0,200 / 1,000

Stütze 25/25cm

BD Rund S
D= 0,160

BD Rund S
D= 0,160

BD L
0,180 / 0,180

F30-AB

W
D 

S
0,2

5/0
,25

UK
=O

KR
D

W
D 

S
0,2

5/0
,31

UK
= +

7 O
KR

D

W
D 

S
0,2

5/0
,25

UK
=O

KR
D

WD S
0,25/0,31
UK= +7 OKRD

WD S
0,25/0,31
UK= +7 OKRD

WD S
0,25/0,46
UK= +7 OKRD

WD S
0,25/0,46
UK= +7 OKRD

WD S
0,25/0,25
UK=OKRD

F9
0-

AB

BD Rund S
D= 0,160

BD Rund S
D= 0,160

BD Rund S
D= 0,160

F 90

F 
90

BD S
0,300 / 0,200

BD Rund L
D= 0,200

BD Rund L
D= 0,360

BD Rund L
D= 0,360

BD Rund L
D= 0,500

BD S
0,600 / 0,150

BD S
0,200 / 0,200

F3
0-

AB

WD E
0,290 / 0,100 / 0,360

UK=+1,05 OKRB
WD E
0,290 / 0,100 / 0,360
UK=+1,05 OKRB

WD E
0,290 / 0,100 / 0,360

UK=+1,05 OKRB

WD Rund S
D= 0,060
Achse=+1,150 OKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,360 UKRD 

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,360 UKRD 

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,460 UKRD 
=+ 10,040 OKFF EG

WD Rund S
D= 0,060

Achse = -0,425 UKRD 
OK=-0,395 UKRD

WD E
0,500 / 0,200

OK=0,000 UKRD

WD Rund S
D= 0,060

Achse=+0,030 OKRB
UK=OKRB

WD Rund S
D= 0,060

Achse=+0,030 OKRB
UK=OKRB

BD S
0,060 / 0,350 / 014

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,110 UKRD 
OK= -0,060 UKRD

BD S
0,150 / 0,790

BD S
20/20
Strangenetlüftung

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,160 UKRD

WD E
0,500 / 0,200

OK=0,000 UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,420 UKRD 
=+ 10,080 OKFF EG

BD S
0,180 / 0,180

WD L
0,970 / 0,320
OK=-0,300 UKRD

WD H; K; E
0,750 / 0,280
OK=0,000 UKRD

WD Rund S
D= 0,060

Achse=+0,180 OKRB Raum 5.1.45
UK=+0,150 OKRB Raum 5.1.45

WD Rund S
D= 0,060

Achse=+0,650 OKRB Raum 5.1.45
UK=+0,620 OKRB Raum 5.1.45

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,400 UKRD 
OK=-0,370 UKRD

F9
0-

AB

F9
0-

AB

WS E
0,290 / 0,100 / 0,360
UK=+1,05 OKRB

WD Rund S
D= 0,180
Achse = -0,320 UKRD 
=+ 10,180 OKFF EG

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,360 UKRD 
=+ 10,040 OKFF EGWD Rund S

D= 0,080
Achse = -0,320 UKRD 
=+ 10,080 OKFF EG
WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,320 UKRD
=+ 10,080 OKFF EG

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,320 UKRD 

F3
0-

AB
F3

0-
AB

F3
0-

AB
F3

0-
AB

F3
0-

AB

WD E
0,600 / 0,200
OK= UKRD

WD L
0,520 / 0,320
OK=UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,075 UKRD

WD L
0,520 / 0,320
OK=UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,56 UKRD 

BD S
0,150 / 0,150

Bereich für Zuleitung
Trinkwasser zu 
Thekenmöbel aus 
Abhangdecke

F3
0-

AB
F3

0-
AB

F90-AB

BD Rund S
D= 0,160

BD Rund S
D= 0,160

BD Rund S
D= 0,160

BD Rund S
D= 0,160

WD S
0,120 / 0,06 / 0,650
UK=+0,000 OKRB

BD L
0,600 / 0,600

BD L
0,470 / 0,470

BD L
0,100 / 0,100

WD E
0,500 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD E
0,750 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD L
0,610 / 0,320
OK=0,000 UKRD

WD L
0,520 / 0,320
OK=0,000 UKRD

WD H; K
0,100 / 0,100
OK=-0,650 UKRD

Ausgabe, Ausführung 
siehe Detail
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Leichte Trennwand

Stahlträger  HEA 400

Stahlträger  HEA 400

Stahlträger  HEA 400

Stahlträger  HEA 400

Stahlträger  HEA 400

Stahlträger  HEA 400

Stahlträger  HEA 400
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BRH 0.00BRH 0.00 BRH 0.00

Spindraum Weiß H RD
R-Nr.: 1.046
BF: 104,72 m2

LH: 3,350 m
B: LIN
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 3.4.2d

R
uhe 12 Praktikant

R
-N

r.: 1.070
BF: 

12,96 m
2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.1.12

R
uheraum

 10
R

-N
r.: 1.068

BF: 
12,49 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.1.10

R
uheraum

 9
R

-N
r.: 1.067

BF: 
12,49 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.1.9

R
uheraum

 8
R

-N
r.: 1.066

BF: 
12,49 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.1.8

R
uheraum

 7
R

-N
r.: 1.065

BF: 
12,49 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.1.7

R
uheraum

 6
R

-N
r.: 1.064

BF: 
12,49 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.1.6

R
uheraum

 5
R

-N
r.: 1.063

BF: 
12,49 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.1.5

R
uheraum

 4
R

-N
r.: 1.062

BF: 
12,49 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.1.4

R
uheraum

 3
R

-N
r.: 1.061

BF: 
12,49 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.1.3

R
uheraum

 2
R

-N
r.: 1.060

BF: 
12,49 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.1.2

R
uheraum

 1
R

-N
r.: 1.059

BF: 
12,49 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.1.1

Flur leise RD
R-Nr.: 1.FL.03
BF: 117,56 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 5.1.47 - 5.1.49

Ruhe 16 Reserve
R-Nr.: 1.034
BF: 12,18 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.1.16

Ruhe15 Reserve
R-Nr.: 1.033
BF: 12,18 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.1.15

Ruhe 14 Azubi
R-Nr.: 1.032
BF: 12,18 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.1.14

Ruhe 13 Azubi
R-Nr.: 1.031
BF: 12,18 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.1.13

Ruhe 11 Reserve
R-Nr.: 1.030
BF: 12,07 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.2.11

Ruhe 10 Reserve
R-Nr.: 1.029
BF: 12,15 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.2.10

Ruhe 9 RTW3 Azubi
R-Nr.: 1.028
BF: 12,18 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.2.9

Ruhe 8 RTW2 Azubi
R-Nr.: 1.027
BF: 12,18 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.2.8

Ruhe 7 RTW1 Azubi
R-Nr.: 1.026
BF: 12,16 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.2.7

Ruhe 6 RTW 3
R-Nr.: 1.025
BF: 12,18 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.2.6

Ruhe 5 RTW 3
R-Nr.: 1.024
BF: 12,18 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.2.5

Ruheraum 4 RTW 2
R-Nr.: 1.023
BF: 12,02 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.2.4

Ruhe 3 RTW 2
R-Nr.: 1.016
BF: 12,46 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.2.3

Ruhe 2 RTW 1
R-Nr.: 1.015
BF: 12,30 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.2.2

Ruhe 1 RTW 1
R-Nr.: 1.014
BF: 12,30 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.2.1

Ruhe 3 Azubi Reserve
R-Nr.: 1.013
BF: 12,30 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.3.3

Ruhe 4 Azubi Reserve
R-Nr.: 1.012
BF: 12,30 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.3.4

Ruhe 2 KTW 1
R-Nr.: 1.010
BF: 12,28 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.3.2

Ruhe 2 KTW 1
R-Nr.: 1.010
BF: 12,25 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.3.2

Referendarzimmer FW
R-Nr.: 1.035
BF: 23,77 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.1.20

TRH BT 1 - 1.OG
R-Nr.: 1.TRH.3
BF: 26,26 m2

LH: 3,350 m
B: BS
D: ROH
W: SB
Alt-R-Nr.: 5.1.7b

Sc
ha

ch
t 0

6-
1.

O
G

BF
: 

9,
01

 m
2

Sc
ha

ch
t 1

5-
1.

O
G

BF
: 

6,
38

 m
2

Schacht 18-1.OG
BF: 2,84 m2

Sc
ha

ch
t 0

4-
1.

O
G

BF
: 

9,
01

 m
2

Lehrmittel/Mat., Vorb.
R-Nr.: 1.036
BF: 20,42 m2

LH: 2,650 m
B: LIN
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 3.5.3
Soll: 30,00

Simulation 1
R-Nr.: 1.005
BF: 15,68 m2

LH: 2,650 m
B: LIN
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 3.5.5

Simulation 2
R-Nr.: 1.006
BF: 19,26 m2

LH: 3,350 m
B: LIN
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 3.5.6

Selbstschulung Azubi
R-Nr.: 1.039
BF: 14,88 m2

LH: 2,650 m
B: LIN
D: AHD
W: AN; SB
Alt-R-Nr.: 3.5.7

Abst. Planspielplatten
R-Nr.: 1.007
BF: 19,48 m2

LH: 2,650 m
B: LIN
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 3.5.13

Schulungsraum BS
R-Nr.: 1.037
BF: 61,42 m2

LH: 2,850 m
B: P
D: AHD
W: AN; SB
Alt-R-Nr.: 3.5.1

Schulungsraum RW
R-Nr.: 1.038
BF: 50,52 m2

LH: 2,850 m
B: P
D: AHD
W: AN; SB
Alt-R-Nr.: 3.5.4

Planspielraum
R-Nr.: 1.008
BF: 50,72 m2

LH: 2,650 m
B: LIN
D: AHD
W: AN; SB
Alt-R-Nr.: 3.5.2

WC H
R-Nr.: 1.001a
BF: 12,42 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.5.15b/3.6.6

WC D
R-Nr.: 1.003a
BF: 11,11 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.5.16b/3.6.7

R
uhe 11 Praktikant

R
-N

r.: 1.069
BF: 

12,49 m
2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.1.11

B
üro Servicepoint

R
-N

r.: 1.081
BF: 

46,10 m
2

LH
: 

2,650 m
B: 

LIN
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.10.1

A
ufenthalt

R
-N

r.: 1.079
BF: 

70,78 m
2

LH
: 

2,650 m
B: 

P
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.4.7

Lager Sportgeräte
R-Nr.: 1.073a
BF: 19,31 m2

LH: 3,250 m
B: SPO
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 6.1.3

Sc
hu

lu
ng

  L
ös

ch
zw

er
ge

R
-N

r.:
 1

.1
02

BF
: 
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,6

7 
m

2

LH
: 

2,
75

0 
m

B:
 

P
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; S
B

Al
t-R

-N
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Sc
hu

lu
ng

sr
au

m
 J

F
R

-N
r.:

 1
.1

02
b

BF
: 

97
,2

9 
m

2

LH
: 

2,
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0 
m
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P
D

: 
AH

D
W

: 
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; S
B

Al
t-R

-N
r.:

 
3.

6.
1

Lager  Löschzwerge / Stuhllager
R-Nr.: 1.093
BF: 43,84 m2

LH: 3,350 m
B: LIN
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 3.6.11 / 3.5.14

K
üc

he
 J

F/
La

ge
r G

et
rä

nk
e

R
-N

r.:
 1

.1
01

BF
: 

23
,4

9 
m

2

LH
: 

2,
65

0 
m

B:
 

FL
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; S
B

Al
t-R

-N
r.:

 
3.
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14

Büro Praxisanleiter
R-Nr.: 1.041
BF: 27,60 m2

LH: 2,650 m
B: LIN
D: AHD
W: AN; SB
Alt-R-Nr.: 3.5.9

Speiseraum
R-Nr.: 1.078
BF: 102,40 m2

LH: 2,650 m
B: P
D: AHD
W: AN; SB
Alt-R-Nr.: 3.4.5

Flur Küche
R-Nr.: 1.FL.04 
BF: 46,82 m2

LH: 2,650 m
B: LIN
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 5.1.32

W
C

 U
/B

eh.-W
C

 M
ZH

R
-N

r.: 1.086
BF: 

8,45 m
2

LH
: 

2,650 m
B: 

FL
D

: 
AH

D
W

: 
FL

Alt-R
-N

r.: 
6.1.11

Sc
ha

ch
t 0

1-
1.

O
G

BF
: 

4,
12

 m
2

D
usche FW

 D
i

R
-N

r.: 1.077a
BF: 

7,94 m
2

LH
: 

2,650 m
B: 

FL
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL
Alt-R

-N
r.: 

3.4.1e

D
usche FW

 H
R

-N
r.: 1.076a

BF: 
9,33 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

FL
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL
Alt-R

-N
r.: 

3.4.1c

Dusche FW D
R-Nr.: 1.075a
BF: 9,69 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.1a

Vorraum WC RD H
R-Nr.: 1.022
BF: 4,08 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.1f

Spindraum Weiß D RD
R-Nr.: 1.045
BF: 95,37 m2

LH: 3,350 m
B: LIN
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 3.4.2e

UV 4 / EDV 2
R-Nr.: 1.042
BF: 8,58 m2

LH: 3,350 m
B: LIN
D: ROH
W: ---
Alt-R-Nr.: 5.2.3d

ED
V 3 / U

V 5
R

-N
r.: 1.082

BF: 
11,13 m

2

LH
: 

3,250 m
B: 

LIN
D

: 
R

O
H

W
: 

AN
Alt-R

-N
r.: 5.2.4c / 5.2 3e

Aufzug
BF: 5,25 m2

Flur 1 RD 2
R-Nr.:  5.1.45
BF: 45,85 m2

LH: 2,650 m
B: LIN
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 5.1.45

Sprungschacht 1 1.OG
R-Nr.:  5.1.8b
BF: 2,88 m2

Sprungschacht 5 - 1.OG
R-Nr.:  5.1.15b
BF: 1,41 m2

Schacht 02-1.OG
BF: 4,55 m2

D
usche FW

 H
R

-N
r.: 1.076b

BF: 
9,33 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

FL
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL
Alt-R

-N
r.: 

3.4.1d

Dusche FW D
R-Nr.: 1.075b
BF: 9,82 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.1b

Spindraum
 W

eiß D
am

en
R

-N
r.: 1.075

BF: 
84,57 m

2

LH
: 

3,250 m
B: 

LIN
D

: 
R

O
H

W
: 

AN
Alt-R

-N
r.: 

3.4.2a

Pum
i A

ufenth.
R

-N
r.: 1.085

BF: 
13,55 m

2

LH
: 

3,250 m
B: 

FL
D

: 
R

O
H

W
: 

FL
Alt-R

-N
r.: 

3.4.13

Flur leise FW
R

-N
r.: 1.FL.05

BF: 
62,98 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

Alt-R
-N

r.: 5.1.33 + 5.1.34

Flur Schulung
R-Nr.: 1.FL.01
BF: 92,00 m2

LH: 2,650 m
B: LIN
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 5.1.43

Le
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Flur RD
1.FL.02
BF: 90,01 m2

LH: 2,650 m
B: LIN
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 5.1.45 - 5.1.46

La
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R
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U
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6.
5.

b

Umkleide Löschzwerge D
R-Nr.: 1.096
BF: 23,74 m2

LH: 3,350 m
B: LIN
D: ROH
W: ---
Alt-R-Nr.: 3.6.5.c

Umkleide Löschzwerge H
R-Nr.: 1.095
BF: 24,49 m2

LH: 3,350 m
B: LIN
D: ROH
W: ---
Alt-R-Nr.: 3.6.5.d

B
ür

o 
JF

, L
ös

ch
zw

er
ge

R
-N

r.:
 1

.1
00

BF
: 

28
,2

3 
m
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LH
: 
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0 
m
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t-R
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3

WC RD H
R-Nr.: 1.022a
BF: 7,76 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.1g

Dusche 1 RD H
R-Nr.: 1.021
BF: 5,33 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.1h

Dusche 2 RD H
R-Nr.: 1.020
BF: 5,41 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.1i

Dusche 1 RD D
R-Nr.: 1.019
BF: 5,41 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.1j

Dusche 2 RD D
R-Nr.: 1.018
BF: 5,31 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.1k

Vorraum WC RD D
R-Nr.: 1.017
BF: 3,68 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.1m

WC RD D
R-Nr.: 1.017a
BF: 7,08 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.1l

Sprungschacht 2 - 1.OG
R-Nr.:  5.1.10b
BF: 3,79 m2

Pum
i A

ufenth.
R

-N
r.: 1.085

BF: 
9,04 m

2

LH
: 

3,250 m
B: 

FL
D

: 
R

O
H

W
: 

FL
Alt-R

-N
r.: 

3.4.13

Loggia
R-Nr.: 1.TER.04
BF: 24,69 m2

LH: 2,650 m
B: ---
D: AHD
W: ---

Küche
R-Nr.: 1.074
BF: 43,91 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.3a

Spülbereich Küche
R-Nr.: 1.074e
BF: 14,80 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 3.4.3b

Kühlschränke
R-Nr.: 1.074a
BF: 10,91 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 3.4.4

Kühlschränke
R-Nr.: 1.074c
BF: 10,68 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 3.4.4

Kühlschränke
R-Nr.: 1.074b
BF: 10,80 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 3.4.4

Ausgabe
R-Nr.: 1.074d
BF: 25,51 m2

LH: 2,650 m
B: P
D: AHD
W: AN; SB
Alt-R-Nr.: 3.4.9b

Lager Getränke
R-Nr.: 1.043
BF: 11,60 m2

LH: 3,350 m
B: LIN
D: ROH
W: ---
Alt-R-Nr.: 3.5.12

Fitnessraum
R

-N
r.: 1.083

BF: 
96,98 m

2

LH
: 

3,250 m
B: 

LIN
D

: 
R

O
H

W
: 

AN
; SB

Alt-R
-N

r.: 
6.1.2

W
C

 D
 M

ZH
R

-N
r.: 1.084a

BF: 
7,66 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

FL
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL
Alt-R

-N
r.: 

6.1.10a

U
m

kleide D
 M

ZH
R

-N
r.: 1.084

BF: 
9,68 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

FL
D

: 
AH

D
W

: 
AN

Alt-R
-N

r.: 
6.1.10

U
m

kleide W
 M

ZH
R

-N
r.: 1.071

BF: 
7,16 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

FL
D

: 
AH

D
W

: 
AN

Alt-R
-N

r.: 
6.1.8

WC M MZH
R-Nr.: 1.072a
BF: 14,42 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 6.1.9a

Umkleide M MZH
R-Nr.: 1.072
BF: 7,75 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 6.1.9

W
C

 W
 M

ZH
R

-N
r.: 1.071a

BF: 
13,95 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

FL
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL
Alt-R

-N
r.: 

6.1.8a

WC Div.
R-Nr.: 1.004
BF: 4,68 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.5.16c/3.6.7

Abstell.
R-Nr.: 1.009
BF: 6,51 m2

LH: 3,350 m
B: LIN
D: ROH
W: AN

Schacht 14-1.OG
BF: 3,03 m2

G
ar

de
ro

be
R

-N
r.:
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t-R
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3.

6.
10

a

Ruhe 18 Reserve
R-Nr.: 1.057
BF: 12,49 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.1.18

R
uhe 17 R

eserve
R

-N
r.: 1.058

BF: 
10,30 m

2

LH
: 

2,650 m
B: 

TEX
D

: 
AH

D
W

: 
AN

; FL; SB
Alt-R

-N
r.: 

3.1.17

Terrasse intern
R-Nr.: 1.TER.02
BF: 117,37 m2

LH: 3,450 m
B: ---
D: ---
W: ---

Lager Wachabteilung
R-Nr.: 1.055
BF: 13,05 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 3.4.9a

WC U/Bf
R-Nr.: 1.054
BF: 5,39 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.12a

WC H
R-Nr.: 1.052a
BF: 8,16 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.12e

WC H Vorraum
R-Nr.: 1.052
BF: 4,02 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.12d

WC D
R-Nr.: 1.053a
BF: 7,88 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.12c

WC D Vorraum
R-Nr.: 1.053
BF: 4,11 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.4.12b

Ruhe 19 Reserve
R-Nr.: 1.056
BF: 12,49 m2

LH: 2,650 m
B: TEX
D: AHD
W: AN; FL; SB
Alt-R-Nr.: 3.1.19

Terrasse
R-Nr.: 1.TER.03
BF: 30,70 m2

LH: 2,650 m
B: ---
D: AHD
W: ---

Terrasse Schulung
R-Nr.: 1.TER.01
BF: 111,07 m2

LH: 3,450 m
B: ---
D: ---
W: ---

Schacht 07-1.OG
BF: 0,74 m2

Schacht 08-1.OG
BF: 0,65 m2

Schacht 12-1.OG
BF: 1,27 m2

Schacht RLT 01-15-1.OG 
BF: 2,63 m2

Schacht 16-1.OG 
BF: 0,74 m2

Spindraum
 W

eiß H
erren

R
-N

r.: 1.076
BF: 

118,01 m
2

LH
: 

3,250 m
B: 

LIN
D

: 
R

O
H

W
: 

AN
Alt-R

-N
r.: 

5.2.4c / 5.2 3e

Antretebreich
R-Nr.: 1.FL.06a
BF: 47,37 m2

LH: 2,550 m
B: LIN
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 5.1.35

Flur A
ufenthalt

R
-N

r.: 1.FL.06
BF: 

64,99 m
2

LH
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2,650 m
B: 
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D

: 
AH

D
W
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AN

Alt-R
-N

r.: 
5.1.35
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Zaun/Absturzsicherung auf 
Oberkante Wand befestigt

F90-AB

F90-AB

Stütze 25/25cm

WD L; E
1,450 / 0,550
OK=0,000 UKRD

WD E
0,500 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,440 UKRD 
OK=-0,375 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,240 UKRD 
OK=-0,190 UKRD

WD S
0,250 / 0,100
OK=-0,495 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,310 UKRD 
OK=-0,270 UKRD

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD H
0,330 / 0,200

WD L
0,370 / 0,370
OK=0,000 UKRD

WD L
1,020 / 0,420
OK=0,190 UKRD

WD L
0,750 / 0,350
OK=-0,050 UKRD

WD E
0,500 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,045 UKRD

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,170 UKRD

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,200 / 0,200

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,180 / 0,180

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

WD S
0,420 / 0,100
OK=-0,250 UKRD

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,470 / 0,620
OK=0,000 UKRD

BD S
0,250 / 0,250

BD S
0,180 / 0,180 WD L

0,750 / 0,610
OK=0,000 UKRD

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD S
0,420 / 0,100
OK=-0,250 UKRD

BD S
0,180 / 0,180

BD S
0,180 / 0,180

BD S
0,180 / 0,180

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,300 UKRD 
OK=-0,250 UKRD

WD E
1,000 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,060 UKRD

BD S
0,250 / 0,250

DD S
0,250 / 0,250

BD H; K
1,900 / 0,200

WD Rund H; K
D= 0,130

Achse = -0,300 UKRD 
OK=-0,235 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,300 UKRD 
OK=-0,250 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080

Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,070 UKRD

BD L
0,620 / 1,020

BD S
0,180 / 0,180

BD S
0,220 / 0,220

BD S
0,520 / 0,470

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

BD S
0,150 / 0,150

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,400 UKRD 
OK=-0,370 UKRD

BD S
0,150 / 0,150

WD E
0,500 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,070 UKRD

WD E
1,000 / 0,200
OK=0,000 UKRD

BD L
1,860 / 0,770

BD L
0,770 / 0,770

WD Rund H; K
D= 0,080

Achse = -0,440 UKRD 
OK=-0,400 UKRD

BD L
0,770 / 0,470

WD L
0,220 / 0,220

OK=0,065 UKRD

WD E
0,500 / 0,200

OK=0,000 UKRD

WD L
1,320 / 0,420
OK=-0,040 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,210 UKRD 
OK=-0,170 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,210 UKRD 
OK=-0,160 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,210 UKRD 
OK=-0,145 UKRD

BD L
0,920 / 0,770

BD S
0,180 / 0,180

BD L
0,670 / 0,670

BD L
0,920 / 1,620

WD L
0,280 / 0,280
OK=-0,290 UKRD
=+ 10,210 OKFF EG

WD E
0,200 / 0,200
OK=-0,100 UKRD
=+ 10,400 OKFF EG

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,360 UKRD 

BD L
0,670 / 0,670

WD S
0,200 / 0,200
OK=-0,080 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,210 UKRD 
OK=-0,160 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,150
Achse = -0,450 UKRD 
OK=-0,375 UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,150 UKRD 
OK=-0,110 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,150
Achse = -0,210 UKRD 
OK=-0,135 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,400 UKRD 
OK=-0,370 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,360 UKRD 
OK=-0,310 UKRD

WD L
0,620 / 0,470
OK=0,000 UKRD

WD L
1,440 / 0,520
OK=0,000 UKRD

WD S
0,150 / 0,150
OK=-0,090 UKRD

WD L
0,280 / 0,280

OK=-0,115 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = 0,180 OKRB 
UK=0,150 OKRB

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,400 UKRD 
OK=-0,370 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,150
Achse = -0,210 UKRD 
OK=-0,135 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,210 UKRD 
OK=-0,180 UKRD

WD L
0,200 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,350 UKRD 
OK=-0,300 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,350 UKRD 
OK=-0,300 UKRD

BD S
0,200 / 0,200

BD S
0,200 / 0,200

BD Rund L
D= 0,400

Abgaskamin d=320mm
H = 3,00 m,
Fußplatte für Ausgleich 
Dachgefälle mit Mörtel unterfüttern!
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deckengleicher
Unterzug 30/30

konstruktiver
deckengleicher
Unterzug
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BD Rund S
D= 0,160

WD Rund H; K
D= 0,130
Achse = -0,110 UKRD 
OK=-0,045 UKRD
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Kamin d=300mm
H = 3,00 m für Zuluft 
Atemschutzkompressor,
Fußplatte für Ausgleich 
Dachgefälle mit Mörtel unterfüttern!

WD Rund S
D= 0,100
Achse=+0,050 OKRB Raum 5.1.45
UK=+0,150 OKRB Raum 5.1.45

BW

WD Rund S
D= 0,180
Achse = -0,220 UKRD 
=+ 10,180 OKFF EG

BW

Tresor mit Elektro- und 
Trinkwasseranschluss
für Sanitärcontainer

BW

Fallrohr

RWA 
Lichtkuppel 
1,20/1,20
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Unterzug nach Statik
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5m Dach F90 von unten nach oben

5m Dach F90 von unten nach oben

Boden F90 von unten nach oben

Boden F90 von unten nach oben
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Lichtkuppel 
1,20/1,20

Lichtkuppel 
1,20/1,20

Lichtkuppel 
1,20/1,20

Lichtkuppel 
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Übungsturm siehe Plan Nr.
1008_04_XY_AR_BFM_XY_
GS_XY_0001_ _ _Übungsturm

Leiter mit Sicherungsschiene

Schacht für Übung Höhenrettung
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DA 4.2
Dachablauf DN 100

DA-Not 4.2
Speier 15/5 als Notablauf
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Notablauf DN 70
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NEA / Trafo siehe Plan Nr.
1108_04_XY_AR_BFM_XY_GS_XY_
0002_ _ _Aufstellplatz Trafo, Netzersatzanlage

Standort 1 für Sanitärcontainer Größe: 20 ft | BxLxH ca. 3,00x6,05x2,84mAufstellung durch Fahrzeug mit Gesamtgewicht bis max. 7,5 t oder Kran im Innenhof!Ggf. von beiden Längsseiten aus zugänglich.

Standort 1 für Sanitärcontainer Größe: 20 ft | BxLxH ca. 3,00x6,05x2,84mAufstellung durch Fahrzeug mit Gesamtgewicht bis max. 7,5 t oder Kran im Innenhof!Ggf. von beiden Längsseiten aus zugänglich.

5m Dach F90 von unten nach oben

Randunterzug 25/40
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Kreissegment
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Fallrohr
 NA 1.2

Fallrohr 
DA 1.2

Fallrohr
 NA 1.1

Fallrohr 
DA 1.1

Fallrohr
 NA 5.7

Fallrohr 
DA 5.7

Fallrohr
 NA 5.6

Fallrohr 
DA 5.6

Fallrohr
 NA 5.5

Fallrohr 
DA 5.5

Fallrohr
 NA 5.4

Fallrohr 
DA 5.4

Fallrohr
 NA 5.3

Fallrohr 
DA 5.3

Fallrohr
 NA 5.2

Fallrohr 
DA 5.2

Fallrohr
 NA 5.1

Fallrohr 
DA 5.1

Kiesstreifen= 50cm

Dämmungsstärke am 
Ablaufpunkt d=12cm

Terrasse über ZG /Aufbau Typ 3
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Gefälle 2%

Dämmungsstärke am 
Ablaufpunkt d=12cm

Dämmungsstärke am 
Ablaufpunkt d=12cm

Dämmungsstärke am 
Ablaufpunkt d=12cm

Dämmungsstärke am 
Ablaufpunkt d=12cm

Die nicht brennbare Dämmung, 
ausgeführt als Streifen auf dem Dach, 
ist von der Innenseite der Attika nach 

oben zu führen.
OSB-Platte durch zementgebundene 

Spanplatten ersetzen

/Aufbau Typ 4

/Aufbau Typ 5

/Aufbau Typ 4

/Aufbau Typ 4

Strangentlüftung, 
Durchmesser n. A. TGA

Strangentlüftung, 
Durchmesser n. A. TGA
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Gefälle 2% Gefälle 2%

DA 4.1
Dachablauf DN 100
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Gefälle 2%Gefälle 2%

 VK roh Attika

 VK roh Attika  VK Dämmung
 VK Klinker Fassade
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DA-Not 4.1
Speier 15/5 als Notablauf 
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Fallrohr

Fallrohr Notentwässerung
freier Auslauf +7,31 

(ca. 30cm über OK  Gelände)

Fallrohr Notentwässerung
freier Auslauf +7,31 

(ca. 30cm über OK  Gelände)
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Montageöffnung 1,00 x 2,00m
UK = +0,15 OKRF,
mit KS-Mauerwerk schließen
und Außenseite verputzen

Montageöffnung 1,00 x 2,00m
UK = +0,15 OKRF,
mit KS-Mauerwerk schließen
und Außenseite verputzen

Montageöffnung 1,00 x 2,00m
UK = +0,15 OKRF,
mit KS-Mauerwerk schließen
und Außenseite verputzen

Montageöffnung 1,00 x 2,00m
UK = +0,15 OKRF,
mit KS-Mauerwerk schließen
und Außenseite verputzen

Montageöffnung 
mit KS-Mauerwerk 
schließen

Montageöffnung 1,00 x 2,00m
UK = +0,15 OKRF,
mit KS-Mauerwerk schließen
und Außenseite verputzen

Fa
llr

oh
r 

D
A 

2.
01

 V
K 

ro
h 

At
tik

a

Fallrohr

Fallrohr

21

Spiegel / Föhnstation /
Service-Spinde als Unterschränke 

Garderobe / Kleiderhaken
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Verdunkelungsrolo

Mehrzweckhalle
R-Nr.: 1.073
BF: 406,35 m2

LH: 7,290 m
B: SPO
D: ROH
W: PS; SB
Alt-R-Nr.: 6.1.1

TRH BT 2 - 1.OG
R-Nr.: 1.TRH.4
BF: 79,84 m2

LH: 2,650 m
B: BS
D: AHD
W: AN; SB
Alt-R-Nr.: 5.1.9b

TRH BT 5 - 1.OG
R-Nr.: 1.TRH.2
BF: 26,26 m2

LH: 3,350 m
B: BS
D: ROH
W: AN; SB
Alt-R-Nr.: 5.1.14b

WC D Vorraum
R-Nr.: 1.003
BF: 11,37 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.5.16a/3.6.7

WC H Vorraum
R-Nr.: 1.001
BF: 7,95 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.5.15a/3.6.6

WC U/Beh.-WC
R-Nr.: 1.002
BF: 5,21 m2

LH: 2,650 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 3.5.17/3.6.8

TRH Foyer 1.OG
R-Nr.: 1.TRH.1
BF: 36,64 m2

LH: 3,350 m
B: BS
D: ROH
W: SB
Alt-R-Nr.: 5.1.1b

UV 3 / EDV 4
R-Nr.: 1.092
BF: 12,86 m2

LH: 3,350 m
B: LIN
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 5.2.3c / 5.2.4d
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Dach Typ 1- Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abp)

Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau veklebt

-   Stahlbetondecke
-   kaltverarbeitbarer bituminöser Voranstrich
-   Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweissbahn,
     mit Aluminiumverbundträger und Glasvlieseinlage,

feinbestreut, d= 4mm, sD≥1500 m
- Gefälledämmung, Druckfest und Wasserresistent EPS, 

Typ DAA dh, WLG 035, Gefälle 3% 
Mindestdicke d=120 mm, im Mittel d=270 mm, 
auf Dampfsperrbahn geklebt

- Abdichtung 1.Lage: Kaltselbstklebende Top- Elastomerbitumen- 
Unterlagsbahn nach DIN EN 13707, DU/E1 PYE- KTG- KSP, 
Dicke d ≥ 3,5 mm, nach DIN SPEC 20000-201, jedoch mit
gegenüber den Normen erhöhten technischen Werten 

- Abdichtung 2.Lage: Polymerbitumen Schweißbahn 
nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP- 300 S5
jedoch mit gegenüber den Normen erhöhten technischen Werten,
Dicke d > 5 mm, wurzelfest, Oberseite beschiefert

extensive Dachbegrünung mit integrierter Aufständerung für
PV-Module

- Trenn- und Schutzmatte aus Recycling-Poyester, 
verrottungsfest, bitumenverträglich d ca. 3mm

- Schutz-, Drän- und Wasserspeicherbahn aus tiefgezogenem 
RC-Polyolefin, mit aufkaschiertem Filtervlies aus Polypropylen, 
über einrastende Noppen an den Längsseiten verbindbar,
Gesamthöhe ca. 20 mm,

- Systemerde Sedumteppich d= 80mm, verdichtet
min. Substratdicke 30mm,  max 20% organische Anteile  

- extensive Dachbegrünung "Sedumteppich"
- Kiesstreifen mit b min 50,0 cm an Aufkantungen, 

An- und Abschlüssen etc aus Rundkies 16/32, 
Einbaustärke min. 5,0 cm

- Abtrennung zwischen Kies und Substrat mit Kiesfangleiste, 
aus Alu, Höhe 80/100mm

Unterkonstruktion PV-Anlage

- Solarbasis für Ost-West-Ausrichtung aus ABS-Kunststoff, 
Maße ca. 100 x 200 cm, Höhe ca. 43 mm, mit Schüttgut
gem. statischem Nachweis verfüllt

- Solar-Grundrahmen aus Aluminium auf Basis verschraubt,
mit Windverbänden und Montageprofile, Neigung 15 Grad

Dach Typ 2 Mehrzweckhalle - Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abp)

Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau mechanisch befestigt

-   Brettsperrholzdecke, d= 10cm
- regensichere, diffusionsoffene, rutschfeste Schutzmembran, 

vollflächig verklebt, Stöße verklebt 
- Elastomerbitumen Dampfsperrbahn, Oberseite mineralisch 

bestreut, lose verlegt, im Nahtbereich mechanisch befestigt, 
Nähte verschweißt 

-   Gefälledämmung, Mineralwolle, Druckfest und Wasserresistent
Typ DAA, WLG 040, Druckspannung > 70kPA
Gefälle 2%, Mindestdicke d=120 mm, im Mittel d=270 mm, 
ausschließlich nichtbrennbare Dämmung mit   
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C (Steinwolle)

- Abdichtung 1.Lage: Elastomerbitumen-Unterlagsbahn 
Anwendungstyp PYE_KTG KSP 3, Dicke d = 3mm

- Abdichtung: 2.Lage: Polymerbitumen Schweißbahn 
nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP-S5 jedoch mit 
gegenüber den Normen 
erhöhten technischen Werten, Dicke d > 5 mm, wurzelfest

extensive Dachbegrünung mit integrierter Aufständerung für 
PV-Module

- Trenn- und Schutzmatte aus Recycling-Poyester, 
verrottungsfest, bitumenverträglich d ca. 3mm

- Schutz-, Drän- und Wasserspeicherbahn aus tiefgezogenem 
RC-Polyolefin, mit aufkaschiertem Filtervlies aus Polypropylen, 
über einrastende Noppen an den Längsseiten verbindbar, 
Gesamthöhe ca. 20 mm,

- Systemerde Sedumteppich d= 80mm, verdichtet
min. Substratdicke 30mm,  max 20% organische Anteile  

- extensive Dachbegrünung "Sedumteppich"
- Kiesstreifen mit b min 50,0 cm an Aufkantungen, 

An- und Abschlüssen etc aus Rundkies 16/32, 
Einbaustärke min. 5,0 cm

- Abtrennung zwischen Kies und Substrat mit Kiesfangleiste, 
aus Alu, Höhe 80/100mm

Unterkonstruktion PV-Anlage

- Solarbasis für Ost-West-Ausrichtung aus ABS-Kunststoff, 
Maße ca. 100 x 200 cm, Höhe ca. 43 mm, mit Schüttgut gem. 
statischem Nachweis verfüllt

- Solar-Grundrahmen aus Aluminium auf Basis verschraubt,
    mit Windverbänden und Montageprofile, Neigung 15 Grad

Dach Typ 3 Dachterrasse 1.OG  Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abp)

Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau verklebt

- Stahlbetondecke
- kaltverarbeitbarer bituminöser Voranstrich
- Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweissbahn,

mit Aluminiumverbundträger und Glasvlieseinlage,
feinbestreut, d= 4mm, sD≥1500 m

- Gefälledämmung, Druckfest und Wasserresistent EPS, Typ DAA ds, WLG 035, 
Gefälle 3% bzw. Loggia Speiseraum 2%
Mindestdicke d=120 mm, im Mittel d=140 mm, auf Dampfsperrbahn geklebt

- Abdichtung 1. Lage: Kaltselbstklebende Top- Elastomerbitumen- Unterlagsbahn
nach DIN EN 13707, DU/E1 PYE- KTG- KSP, Dicke d ≥ 3,5 mm,
nach DIN SPEC 20000-201, jedoch mit gegenüber den Normen
erhöhten technischen Werten 

- Abdichtung 2. Lage: Polymerbitumen Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP- 300 S5 jedoch mit gegenüber den Normen 
erhöhten technischen Werten, Dicke d > 5 mm, wurzelfest, Oberseite beschiefert

- Trennflies

------------------ Schnittstelle zu Außenanlagenplanung -------------------

- Plattenbelag auf Stelzlager, extensive Dachbergrünung
und Baumbeete gem. Angaben Reepel + Schirmer

Dach Typ 6 Feuerwehr-Übungsturm  Dach Typ 4 Parkdeck Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abp)

Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau verklebt 

- StB-Decke mit 2,5% Gefälle, Oberfläche kugelgestrahlt oder feingefräst
(Vorraussetzung für wasserunterlaufsichere Ausführung)

- Flüssiggrundierung
- Heißbitumen
- Schaumglasplatten CG, Anwendungstyp DAA, d = 8,0 cm, WLG 052, Druckfestigkeit 900kPA

vollflächig und vollfugig in Heißbitumen wasserunterlaufsicher verlegt
- Deckabstrich aus Heißbitumen
- 1.Lage: KSK-Bitumenbahn und abgeflämmter Bitumenbahn
- 2. Lage heißluftverschweißbare und wurzelfeste EPDM-Abdichtungsbahn

fett- und ölbeständig, bitumenverträglich
- Schutzschicht Abdichtung, Bautenschutzmatte aus Gummigranulat, d= 10mm

------------------ Schnittstelle zu Außenanlagenplanung -------------------

- intensive Dachbegrünung und Parkplatzflächen mit Drainagematte
gem. Angaben Reepel + Schirmer

Dach Typ 5 Jugendfeuerwehr BT 4 1.OG Harte Bedachung 
nach DIN 4102-7, DIN EN 13501-5 und Nachweis
durch allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abp)

Beanspruchungsklasse: B_ROOF\ (t1) 
Anwendungskategorie: K2
Aufbau verklebt 

- Stahlbetondecke
- kaltverarbeitbarer bituminöser Voranstrich
- Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweissbahn,

mit Aluminiumverbundträger und Glasvlieseinlage,
feinbestreut, d= 4mm, sD≥1500 m

- Gefälledämmung, EPS, Typ DAA ds, WLG 035, Gefälle 2%
Mindestdicke d=100 mm, im Mittel d=120 mm, auf Dampfsperrbahn geklebt

- Abdichtung 1. Lage: Kaltselbstklebende Top- Elastomerbitumen- Unterlagsbahn
nach DIN EN 13707, DU/E1 PYE- KTG- KSP, Dicke d ≥ 3,5 mm,
nach DIN SPEC 20000-201, jedoch mit gegenüber den Normen
erhöhten technischen Werten 

- Abdichtung 2. Lage: Polymerbitumen Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP- 300 S5 jedoch mit gegenüber den Normen 
erhöhten technischen Werten, Dicke d > 5 mm, wurzelfest, Oberseite beschiefert

- Trennflies

------------------ Schnittstelle zu Außenanlagenplanung -------------------

- intensive Dachbegrünung und Wege gem. Angaben Reepel + Schirmer

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4 TYP 5

- Stahlbetondecke
- Gefälleestrich zu dem zwei Abläufe DN50
- bituminöse Voranstich
- Abdichtung 1. Lage: Kaltselbstklebende 

Top- Elastomerbitumen- Unterlagsbahn
nach DIN EN 13707, DU/E1 PYE- KTG- KSP, Dicke d ≥ 3,5 mm,
nach DIN SPEC 20000-201, jedoch mit gegenüber den Normen
erhöhten technischen Werten 

- Abdichtung 2.Lage: Polymerbitumen Schweißbahn 
nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, 
DIN SPEC 20000-201DO/E1 PYE/PYP-KTP- 300 S5
jedoch mit gegenüber den Normen erhöhten technischen Werten,
Dicke d > 5 mm, wurzelfest, Oberseite beschiefert

- Bautenschutzmatte d= 6 bis 8mm / Flächendrainage
- Splittbett H=8cm
- Gehewegplatten 50 x 50 x 5cm
- Anschluss an umlaufende Betonbrüstung und 

aufgehenden Bauteilen mittels Flüssigkunststoff

Seilsicherungssytem
- Sekurant/ Anschlagpunkt gem. DIN EN 795, 

System ABS- Lock, oder gleichwertig Anfang und Eckpunkten in verstärkte Ausführung 
gem. Herrstellerangabe

Terrassenbelag 2.OG  Bauteil 5 Achsen 5N/15

- Unterbau Dach Typ 1
- Schutzflies mit 300g/m² Gewicht
- Splittbett d=8,0cm
- Terrassenplatten 40x40x5cm, Farbe grau uni

im Gefälle verlegt
Abtrennung zu Dachbegrünung mittels Kiesfangleiste

TYP 6

#ÄnderungsID

TYP 1
BA1

TYP 1
BA5

TYP 2
BA2

TYP 1
BA2

TYP 1
BA1

TYP 1
BA5

TYP 1
BA4

TYP 4
BA2

TYP 4
BA3

TYP 5
BA4

TYP 3BA5TYP 3
BA1

TYP 4
BA3

TYP 6
Turm

Süheyla Alkan
Wolke
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