
AUF

AUF

AUF

AUF

AUF

AUF

AUF

AB

Neu

Bestand

Rückbau

Farblegende Bauteile :

BA II
(GT II)

BA I
(GT I)

AB

GT III

Legende Abkürzungen

Unterkante

Unterzug

Überzug

Wand-Durchbruch/ Gewerk 

UK

UZ

ÜZ

WD/...

OberkanteOK

Rohdecke

Raumhoch

Brüstungshöhe (ab OKFF!) 

Oberkante Fertigfußboden

RD

RH

BRH

OKFF

Decken-Durchbruch/ Gewerk DD/...

Wand-Schlitz/ Gewerk WS/...

Oberkante RohfußbodenOKRF

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11 12 13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

A= 27.22 m²
Umkleideraum

U= 
A= 45.56 m²

30.87 m

Garage
BA2.00.21

A= 47.81 m²
Küche

A= 77.13 m²
Vereinsraum

U= 
A= 58.21 m²

30.61 m

AUR
BA1.00.20

Bestand
U= 
A= 58.21 m²

30.61 m

AUR
BA1.00.21

U= 
A= 22.85 m²

21.39 m

Lernbüro
BA1.00.09

U= 
A= 31.17 m²

23.54 m

LRS
BA1.00.10

U= 
A= 6.60 m²

10.82 m

Lager
BA1.00.14

Bestand

U= 
A= 28.78 m²

23.68 m

DAZ
BA1.00.11

U= 
A= 16.62 m²

17.18 m

WC/D
BA1.00.07

Bestand
U= 
A= 16.59 m²

17.17 m

2.Konrektor
BA1.00.08

U= 
A= 46.45 m²

28.83 m

Lehrmittelraum
BA1.00.02

U= 
A= 22.34 m²

20.28 m

Teeküche
BA1.00.01

U= 
A= 44.89 m²

31.72 m

Sekretariat
BA1.00.03

Bestand

U= 
A= 16.45 m²

17.12 m

WC/H
BA1.00.06

Bestand

U= 
A= 22.73 m²

20.83 m

1. Konrektor
BA1.00.04

Bestand

U= 
A= 9.31 m²

14.53 m

Abstell
BA1.00.03.2

Bestand
U= 
A= 9.52 m²

14.71 m

Abstell
BA1.00.03.1

Bestand

U= 
A= 6.31 m²

11.13 m

Vorraum
BA1.00.04.1

Bestand
U= 
A= 25.50 m²

20.95 m

Rektor
BA1.00.05

Bestand

U= 
A= 113.51 m²

73.65 m

Flur 2
BA1.00.16

U= 
A= 199.61 m²

64.59 m

TRH 1
00.30

U= 
A= 108.37 m²

43.87 m

Lehrerzimmer
BA1.00.00

Bestand

U= 
A= 41.50 m²

34.13 m

Flur 1
BA1.00.19

OKFF EG= +0.00 = 202.65 NHN

U= 
A= 276.68 m²

81.32 m

Mensa
00.33

U= 
A= 5.87 m²

9.74 m

Spülküche
29

U= 
A= 10.23 m²

13.09 m

Küche
31

U= 
A= 8.22 m²

11.54 m

Lager
32

U= 
A= 9.83 m²

13.65 m

Kiosk
33

U= 
A= 13.49 m²

15.64 m

Lager Kühlschränke
34

U= 
A= 35.53 m²

29.07 m

Flur
00.34

U= 
A= 29.55 m²

22.40 m

Abstell
36U= 

A= 18.11 m²
26.09 m

Flur
00.35

U= 
A= 26.07 m²

21.12 m

Vorraum
00.31

U= 
A= 18.25 m²

17.24 m

Hausmeister
00.32

U= 
A= 17.29 m²

16.65 m

Ausgabe
30

U= 
A= 18.81 m²

17.35 m

PUMI
40

U= 
A= 18.26 m²

17.17 m

WC-Jungen
41

U= 
A= 13.79 m²

15.26 m

WC-J Vorraum
42

U= 
A= 32.89 m²

23.41 m

WC-Mädchen
43

U= 
A= 16.13 m²

16.26 m

WC-M Vorraum
44

U= 
A= 20.70 m²

18.21 m

WC-Jungen WCs
14

U= 
A= 82.41 m²

40.77 m

Technik
BA2.00.16

U= 
A= 49.37 m²

29.29 m

Technik Vorbereitung
BA2.00.15

U= 
A= 66.40 m²

34.53 m

Kunst Raum
BA2.00.14

U= 
A= 16.09 m²

18.80 m

Kunst-NR
BA2.00.13.1

U= 
A= 66.56 m²

34.53 m

Kunst-Raum
BA2.00.13

U= 
A= 66.45 m²

34.53 m

Musik-Raum
BA2.00.12

U= 
A= 49.08 m²

29.29 m

Bibliothek
BA2.00.11

U= 
A= 53.17 m²

33.95 m

Pausenraum-Leitung/Mensa
BA2.00.10

U= 
A= 16.06 m²

18.79 m

Musik-NR
BA2.00.07.1

U= 
A= 82.97 m²

39.71 m

Musik-Raum
BA2.00.07

U= 
A= 13.70 m²

15.64 m

TGA
BA2.00.02.2

U= 
A= 5.81 m²

9.65 m

WC-B
BA2.00.05

U= 
A= 30.19 m²

26.07 m

TGA
BA2.00.02.1

U= 
A= 5.02 m²

9.82 m

PuMi
BA2.00.03

U= 
A= 48.94 m²

28.09 m

TGA/Lüftungszentrale
BA2.00.02

U= 
A= 8.94 m²

12.44 m

Lager VHS
BA2.00.01.3

U= 
A= 8.94 m²

12.45 m

Lager Schüler
BA2.00.01.2

U= 
A= 96.61 m²

50.81 m

Lehrküche
BA2.00.01

U= 
A= 33.00 m²

23.55 m

Kursraum
BA2.00.01.1

U= 
A= 48.19 m²

29.37 m

Betreuung
BA2.00.08

U= 
A= 13.71 m²

17.03 m

1.Hilfe
BA2.00.09

U= 
A= 23.77 m²

21.06 m

Windfang
BA2.00.00

U= 
A= 5.34 m²

11.50 m

TRH 4
BA2.00.17

U= 
A= 110.86 m²

78.46 m

Flur 1
BA2.00.18

U= 
A= 74.15 m²

52.32 m

Flur 2
BA2.00.19

allzeit öffenbar

U= 
A= 10.64 m²

15.57 m

Server/ELA
BA1.00.12

U= 
A= 59.05 m²

42.61 m

TRH 3
BA2.00.20
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W
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feu
er

be
stä

nd
ig

feu
er

be
stä

nd
ig 

BA
 B
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wa
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W
an

d b
is 

UK
 D

ac
h n
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 au
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n

Rampe 
H=13cm 

allzeit öffenbar

überdachter Pausengang

1 Stg. h= 14 cm
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 B
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BA Brandwand 

feuerhemmend

feuerhemmend

feuerhemmend

BA Brandwand 

feuerhemmend

feuerhemmend
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 B

ra
nd
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nd

 

BA Brandwand 

BA
 B
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nd

 

Aufzug

W
ind

ve
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d n
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m.
 S
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ik

vorhandener Windverband

vorhandener Windverband

vorhandener Windverband

vorhandener Windverband

VK-Podest
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U= 
A= 35.87 m²

24.41 m

DIFF
N.00.17

U= 
A= 3.46 m²

7.52 m

Vorraum Aufzug 2
N.00.19

LRH= 2,88 m

LRH= 2,88 m LRH= 2,88 m

LRH= 2,88 m LRH= 2,88 m

LRH= 2,75 m U= 
A= 2.87 m²

6.99 m

WC-H Vorr.
BA2.00.04

U= 
A= 5.54 m²

10.47 m

WC-H
BA2.00.04.1

LRH= 2,75 m

LRH= 2,75 m
LRH= 2,75 m

LRH= 2,75 m

U= 
A= 3.07 m²

7.52 m

WC-D Vorr.
BA2.00.06

LRH= 2,75 m

U= 
A= 7.26 m²

10.78 m

WC-D
BA2.00.06.1

LRH= 2,88 m LRH= 2,88 m LRH= 2,88 m LRH= 2,88 m

LRH= 2,88 mLRH= 2,88 mLRH= 2,88 mLRH= 2,88 mLRH= 2,88 mLRH= 2,88 mLRH= 2,88 m

LRH= 2,75 m

LRH= 2,75 m

BA
 B
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nd
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nd

 

1.01
2.135

BA2-T-00-06

1.01
2.135

BA2-T-00-04
1.01
2.135

BA2-T-00-05

1.2
6

2.1
35

BA
2-T

-00
-09

BA
2-T

-00
-02

BA2-T-00-43

LRH= 2,75 m

LRH= 2,88 m

BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 mBRH : 0,00 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m

1.0
1

2.1
35

BA
2-T

-00
-20

1.01
2.135

BA2-T-00-1488
5

2.1
35
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2-T

-00
-11

885

2.135

BA2-T-00-12

88
5

2.1
35

BA
2-T

-00
-15

885

2.135

BA2-T-00-16

BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 mBRH : 0,00 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m

BRH : 0,90 m
BRH : 0,00 mBRH : 0,00 m

1.01
2.135

BA2-T-00-21

88
5

2.1
35

BA
2-T

-00
-22

1.01
2.135

BA2-T-00-24
1.01
2.135

BA2-T-00-25

1.01
2.135

BA2-T-00-281.01
2.135

BA2-T-00-33
1.01
2.135

BA2-T-00-35
1.01
2.135

BA2-T-00-36

1.0
1

2.1
35
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2-T

-00
-37

1.0
1

2.1
35
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2-T

-00
-35

1.01
2.135

BA2-T-00-39
1.01
2.135

BA2-T-00-40

1.0
1

2.1
35
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2-T

-00
-39
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2-T

-00
-26
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2-T

-00
-44
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2-T

-00
-27
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1-T

-00
-02

1.1
35

2.2
6

BA
1-T

-00
-03

1.01
2.26

BA1-T-00-05

1.1
35

2.1
35

BA
1-T

-00
-04

1.01
2.26

BA1-T-00-07
1.01
2.26

BA1-T-00-08

1.0
1

2.2
6

BA
1-T

-00
-09

1.0
1

2.2
6

BA
1-T

-00
-10

1.0
1

2.2
6
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1-T

-00
-11

1.01
2.135

BA1-T-00-12

1.0
1

2.2
6

BA
1-T

-00
-13

1.01
2.26

BA1-T-00-14
1.135

2.26

BA1-T-00-19
1.135

2.26

BA1-T-00-24

885

2.26

BA1-T-00-25
885

2.26

BA1-T-00-26

885

2.26

BA1-T-00-28

1.01
2.26

BA1-T-00-29

1.01
2.26

BA1-T-00-30

1.0
1

2.0
1

BA
1-T

-00
-31

BRH : 0,89 mBRH : 0,89 m BRH : 0,89 mBRH : 0,89 mBRH : 0,89 mBRH : 0,89 mBRH : 0,89 mBRH : 0,89 m W
an

ds
ch

we
rt

E

E

E

EE

U= 
A= 45.47 m²

38.09 m

Flur 3
BA1.00.15

BRH : 0,90 m BRH : 0,90 mBRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m BRH : 0,90 m

U= 
A= 3.53 m²

7.62 m

Vorraum Aufzug 1
N.00.18

LRH= 3,00 m

LRH= 2,50 m

LRH= 3,00 m

LRH= 2,50 m

LRH= 2,50 m

LRH= 3,00 m

LRH= 2,13 m
UK Treppenpodest 

LRH= 3,00 m

BRH : 0,90 m

fh T-RS fh T-RS

fh T-RS

fh T-RS

fh T-RS

fh T-RS

fh T-RS

fh T-RS fh T-RS

dTs

dTs

fh T

LRH= 2,75 m

LRH= 2,88 m

LRH= 3,10 m UK Träger
3,37 m UK Stb.-Decke

RH= 3,10 m UK Träger
3,37 m UK Stb.-Decke

RH= 3,10 m UK Träger
3,37 m UK Decke

fh T

fh T

U= 
A= 6.79 m²

10.90 m

BMA
BA1.00.13

2.Rettungsweg
2.Rettungsweg

2x
1.2

5
    

2,1
3+

OL
mi

t O
be

rlic
ht

RST

BA
1-T

-00
-34

Kabinen raumhoch

Ka
bin

e r
au

mh
oc

h

1.01
2.135

BA1-T-00-37
1.01
2.135

BA1-T-00-36

B

B

V-I

V-I

V-L V-L

V-O

V-O

V-12 V-13

V-J-K V-J-K

OKFF EG= +0.00 = 202.65 NHN

OKFF EG= +0.00 = 202.65 NHN

OKFF EG= +0.68 = 203.30 NHN OKFF EG= +0.68 = 203.30 NHN

OKFF= +0.03 = 202.49 NHN

OKFF= -0.13 = 202.49 NHN

22 2.395 9.42 15 5.35 1.70 15 2.00 7.45 15 2.25 15 7.75 1.70
15

2.00 7.45 15 4.68 2.37
15

2.215 35 15 35
4.595 35

2.50
2.50 2.245

15
1.075 1.01 10 15 12.585 15 10 1.01 1.30 1.01 13 15 7.45 15 2.25 15 2.25 15 5.35

15 851.01 1.315 1.01 13 15
12.28 15 27 1.01 1.09 2.215 22 1.02 1.01 2.565 7 90

405 7.06 15 9.605 99 1.01 185 1.64 12.575 185 14 1.01 1.04 18 7.08 15 255 1.01 9615 20 1.01 98 25

405 4.62 175 11.875 1.14 1.01 335 2.28 15 125 1.01 5.915 15 3.455 15 15 225 2.17 15 2.57 15 2.565 225 25 9.385 2.405 15 2.25 15 4.62

11.84 15 951.01 2.41 1.01 125
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7.
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5
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STB 400 x 350gem. StatikSTB 400 x 350gem. Statik

STB 400 x 350gem. StatikSTB 400 x 350gem. Statik

STB 400 x 350gem. Statik STB 400 x 350gem. Statik

35 1.94 35

2.18 14.03 1.45 4.09 2.76 1.50 2.895 1.07
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1.50 10 2.49 30 2 24 6.77

52 3.26 2.99

30
2.

80
2.

10
24

30
1.

86

5.235 2.01

17.40 4.35 48.985

RR7

RR6

RR1
RR2 RR3 RR4

RR5

RR8

RR9
RR10

Bauabschnitt I
(GT I)

Bauabschnitt II
(GT II)

23
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1.
26

30

2
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5.
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30
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40
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70.63
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17

5
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34

5
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5
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1.

01
5.

29

5.
29

1.
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STB 300

STB 240

ST
B 

24
0

ST
B 

24
0

3

1.655

BRH : 0,92 m BRH : 0,92 m BRH : 0,92 m BRH : 0,92 m BRH : 0,92 m BRH : 0,92 m

fb T-RS

fh T-RS
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E-
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35
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35
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-00
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88
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-27

1.8
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5
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-00
-32

BA
1-T

-00
-33

2x Tür

1.01
2.135

N-T-00-02

U= 
A= 7.02 m²

12.49 m

HAR
BA1.00.22

1.0
1

2.0
1

BA
1-T

-00
-35

64
1.80

BA2-T-00-13

64
1.80

BA2-T-00-17

64
1.80

BA2-T-00-18

64
1.80

BA2-T-00-19

1.01
2.135

BA2-T-00-42

U= 
A= 7.09 m²

11.49 m

Treppe Hzg
BA1.00.14.1

Bestand

UV
BM

Z

1.0
95

2.0
65

BA
1-T

-00
-38

2.Nutzungseinheit
Verein  

U= 
A= 63.07 m²

48.92 m

TRH 2
BA1.00.18

U= 
A= 19.40 m²

26.15 m

Flur 4
BA1.00.17

C

C

BRH : 0,90 m
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2-F
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BA Brandwand BA Brandwand 

BA Brandwand feuerhemmend
feuerhemmend
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Fenster im BA I sind symbolisch dargestellt.
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2. Rettungsweg, z.B Fenster mind 0.90/1.20m 

1. Rettungsweg 

Brandschutz:
Alle vorhandene Stützen und Stahlträger im 
Bauteil II sind gemäß BSK zu ertüchtigen!

Diese Zeichnungen sind ausschließlich Eigentum des Entwurfsverfassers und urheberrechtlich geschützt.
Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen sind vorbehalten.
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gez.Maßstab Projektnummer Plannummer

Dateiname

Fachplanung

Phase

Geschoss

Entwurfsverfasser

Projekt Bauherr

Übersichtsplan

Planinhalt

Bauteil

04.09.2026AK 05

Sanierung und Teilneubau
Geschwister-Scholl-Realschule

1:100 PL-RS-G24

Objektplanung

Stadt Plettenberg

Erdgeschoss

Grünestraße 12
58840 PlettenbergAlbert-Schweitzer-Straße 4

58840 Plettenberg

Ausführungsvorschlag

gpe-projekt Tel.: 0291/ 99 41 91-0
Fax: 0291/ 99 41 91-99
info@gpe-projekt.de
www.gpe-projekt.de

Nördeltstiege 2
59872 Meschede

Grundriss

Bauabschnitte (BA) I, II und III

Grundriss EG_PL-RS-G24_GS_EG_O_GR_AV_00

(BAII) Bauabschnitt II OKFF = +0.00 = 202.65 NHN
(BAI)  Bauabschnitt I  OKFF = -0.16 = 202.49 NHN

Sondersituation:
Abriss Tür-/Fensterelemente TR2 im Zuge Abriss Verbindungsgang
Fallrohr an neue VHF-Fassade verlegen
Fassade temporär verschließen
Neue VHF-Fassade mit Dämmung, angepasst an Neubauteil gemäß GEG-Vorgaben

Index Datum Name Änderungen


