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U= 
A= 16.06 m²

18.79 m

Musik-NR
BA2.00.07.1

U= 
A= 82.97 m²

39.71 m

Musik-Raum
BA2.00.07U= 

A= 7.26 m²
10.78 m

WC-D
BA2.00.06.1

U= 
A= 5.81 m²

9.65 m

WC-B
BA2.00.05

U= 
A= 5.02 m²

9.82 m

PuMi
BA2.00.03

U= 
A= 48.94 m²

28.09 m

TGA/Lüftungszentrale
BA2.00.02

U= 
A= 96.61 m²

50.81 m

Lehrküche
BA2.00.01

U= 
A= 33.00 m²

23.55 m

Kursraum
BA2.00.01.1

U= 
A= 48.19 m²

29.37 m

Betreuung
BA2.00.08

U= 
A= 13.71 m²

17.03 m

1.Hilfe
BA2.00.09

U= 
A= 33.86 m²

24.91 m

offener Diff./Mehrzweckbereich
BA2.01.11

U= 
A= 65.87 m²

34.51 m

AUR
BA2.01.09

U= 
A= 5.81 m²

9.65 m

WC-B
BA2.01.07

U= 
A= 66.49 m²

34.54 m

AUR
BA2.01.02

U= 
A= 49.17 m²

28.62 m

Lernbüro
BA2.01.01

U= 
A= 109.00 m²

59.56 m

Informatik
BA2.02.11

U= 
A= 80.35 m²

37.42 m

Informatik
BA2.02.10

U= 
A= 6.91 m²

10.53 m

WC-D
BA2.02.09.1

U= 
A= 5.81 m²

9.65 m

WC-B
BA2.02.08

U= 
A= 5.54 m²

10.47 m

WC-H
BA2.02.07.1

U= 
A= 47.86 m²

27.94 m

Chemie Sammlung
BA2.02.03

U= 
A= 32.05 m²

23.26 m

DAZ
BA2.02.01

U= 
A= 14.39 m²

17.34 m

SV
BA2.02.02

U= 
A= 80.83 m²

37.57 m

Chemie
BA2.02.04

U= 
A= 138.23 m²

99.03 m

Flur 1
BA2.01.20

U= 
A= 5.54 m²

10.47 m

WC-H
BA2.00.04.1

U= 
A= 5.03 m²

9.82 m

PuMi
BA2.01.04

U= 
A= 5.54 m²

10.47 m

WC-H
BA2.01.06.1

U= 
A= 6.91 m²

10.53 m

WC-D
BA2.01.08.1

U= 
A= 5.01 m²

9.81 m

PuMi
BA2.02.05

U= 
A= 66.27 m²

34.54 m

AUR
BA2.01.10

BAII
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+3.53 +3.70

+0.00 OKFF +0.00
OKRD -0.17

OKFF +3.70+206.32 NHN

+201.33 NHN

+202.62 NHN

+206.32 NHN

+210.02 NHN

+213.75 NHN

Schnitt B-B 
M 1:100 

UK AHD +6.45
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Anbindung der unterschiedlichen AHD-
Ebenen noch nicht festgelegt

Gelände vorh. +202.34 NHN

Gelände geplant +202.29 NHN
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Neu

Bestand

Rückbau

Farblegende Bauteile :

Legende Abkürzungen

Unterkante

Unterzug

Überzug

Wand-Durchbruch/ Gewerk 

UK

UZ

ÜZ

WD/...

OberkanteOK

Rohdecke

Raumhoch

Brüstungshöhe (ab OKFF!) 

Oberkante Fertigfußboden

RD

RH

BRH

OKFF

Decken-Durchbruch/ Gewerk DD/...

Wand-Schlitz/ Gewerk WS/...

Oberkante RohfußbodenOKRF

fh T-RS

fh T
dT

dTs

RST

feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend

feuerhemmende Tür, dicht und selbstschließend

dichtschließende Tür

dicht- und selbstschließendende Tür

rauchdichte Tür, selbstschließend

2. Rettungsweg, z.B Fenster mind 0.90/1.20m 

1. Rettungsweg 

Brandschutz:
Alle vorhandene Stützen und Stahlträger im 
Bauteil II sind gemäß BSK zu ertüchtigen!

Diese Zeichnungen sind ausschließlich Eigentum des Entwurfsverfassers und urheberrechtlich geschützt.
Ohne unsere Zustimmung dürfen sie in keiner Form verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden (§ 106 Urhebergesetz). Änderungen sind vorbehalten.
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gez.Maßstab Projektnummer Plannummer

Dateiname

Fachplanung

Phase

Geschoss

Entwurfsverfasser

Projekt Bauherr

Übersichtsplan

Planinhalt

Bauteil

04.09.2026AK 09

Sanierung und Teilneubau
Geschwister-Scholl-Realschule

1:100 PL-RS-G24

Objektplanung

Stadt Plettenberg

KG, EG, OG1, OG2 und DG

Grünestraße 12
58840 PlettenbergAlbert-Schweitzer-Straße 4

58840 Plettenberg

Ausführungsvorschlag

gpe-projekt Tel.: 0291/ 99 41 91-0
Fax: 0291/ 99 41 91-99
info@gpe-projekt.de
www.gpe-projekt.de

Nördeltstiege 2
59872 Meschede

Schnitt B-B

Bauabschnitt BA II

Schnitt BB_PL-RS-G24_GTII_O_SNBB_AV_00

(BAII) Bauabschnitt II OKFF = +0.00 = 202.65 NHN
(BAI)  Bauabschnitt I  OKFF = -0.16  = 202.49 NHN

Index Datum Name Änderungen


