2,300 x 0,841 = 1,93 m2

Dachzwsichenraum

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Kriechkeller

Erdreich

Sond

erklassentrakt

Ringleitung 4 - Dachzwischenraum

J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm rot/BMA

Treppenhaus 4

Technikrume

Ringleitung 3 - 2. Obergeschoss

Treppenhaus 3

J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm rot/BMA

Ringleitung 2 - 1. Obergeschoss

J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm rot/BMA

JE-H(ST)H 2x2x0,8mm E30 rot

Ringleitung 1 - Erdgeschoss

Mensatrakt

Verwdaltungstrakt

Treppenhaus 1

J-Y(ST)Y 2x2¢0,8mm rot/BMA

Stromversorgung 230V/16A
Datenverbindung
Potentialausgleich

KNX
-Ausldsung Zentralbefehle
-Stérungsmeldung

1x LWL Universalkabel U-DQ(ZN)BH OM3 50/125u é Fasern
2x S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1implex Erdkabel
1x A-2Y(L)2Y 6x2x0,8mm

NYM-J 3x2.5mm?

S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1 Simplex

BMZ

NYM-J 1x6mm?

J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm grin/KNX

£10.01

E30 Gehduse

Technikrume

Stromversorgung 230V/16A
Potentialausgleich

1x LWL Universalkabel U-DQ(ZN)BH OM3 50/125p 6 Fasern
2x S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1Simplex Erdkabel

NYM-J 3x2.5mm?

Anbindung Bestand

NYM-J 1xé6mm?

1x A-2Y(L)2Y 6x2x0,8mm

E30 Gehduse

Treppenhaus 2

Anbindung Schulzentrum

Anbindung ehemals Hausmeister - Bestand

Dachzwsichenraum

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Kriechkeller

Erdreich

Anbau Bereitschaftsleuchte Anbau Bereitschaftsleuchte Einbau Bereitschaftsleuchte N7 Einbau Bereitschaftsleuchte .| Heizungsaktor ;Z KNX-Schleife Smarttaster, Variante 3 @ Tasterinterface 2fach
eckig symmetrisch eckig asymmetrisch eckig symmetrisch eckig asymmetrisch s
Anbau Bereitschaftsleuchte Anbau Bereitschaftsleuchte N Einbau Bereitschaftsleuchte Y Einbau Bereitschaftsleuchte . . . - .
® rund symmetrisch ® rund asymmetrisch 09 rund symmetrisch \g\ rund asymmetrisch Jalousieaktor 2fach LED-Anzeigetableau Smarttaster, Variante 4 (&)  Tasterinterface 4fach
v
Wandanbau Wandanbau Q 2
Bereitschaftsleuchte i g Bereitschaftsleuchte Jalousieaktor 4fach >{{ 380" < Erosinzm.elger D Taster 1fach @ Tasterinterface éfach
Feuerldscher & eckeneinbau
N . . . .
€« (2 Pikiogrammieuchte :ﬂ Fluoreszierendes Schild Jalousieaktor 8fach ~,-'-\ Pr&senzmelder E| Taster 2fach Wetterstation
180°
> < Wandanbau
Jalousieaktor 12fach @ Smarttaster, Variante 1 @ Taster 3fach
B e | e U C hTU n g Raumthermostat Smarttaster, Variante 2 E Taster 4fach
Wandaus!
Downlight Spot Feuchfraumleuchte andauslass
. . Beleuchtung
aufbau,eckig aufbau,eckig
Downlight Spot Feuchtraumleuchte Deckenauslass
aufbau,rund aufbau,rund mit BWM Beleuchtung
Downlight Spot 7% Steckdose UP “ Wand-Présenzmelder d Ausschalter © Taster
einbau,eckig einbau,eckig AuBenleuchte
Downlight Spot Lichtband 7% ijzzki?;imelfmh °< Decken-Présenzmelder ff Wechselschalter @ Taster 2fach
einbau,rund einbau,rund Blindmodul 9 v
N Steckdose vielfach % ) 2\
Rastereinlegeleuchte ::E:StLbonif " senkrecht RTO Raumthermostat O Serienschalter ® Taster beleuchtet
-Leuchtenmodu N
7% Steckdose mit Klappdeckel Temperatur-FUhler x Kreuzschalter Elektrischer Anschluss 230V
EMA 7% Steckdose schaltbar ;ll} USB-Steckdose @f Kontrollschalter Elektrischer Anschluss 400V
7& Steckdose Wassergeschitzt Herd-Anschlussdose «Cf Jalousieschalter Motor-Anschluss
Alarmierung akustisch QL?Jr;Q;irf:Jr:gopfisch Alarmierung optisch Bewegungsmelder EMA
Steckdose mit erhdtem :
75 Berhrungsschutz CEE Steckdose ﬁ Doppel-Wechselschalter Anschluss Heizung
|
Feuchtemelder O Glasbruchmelder @ Reedkontakt Rolltorkontakt
Steckdose mit - . .
= Beschriftungsfeld CEE Steckdose + Schuko Qﬁ Zeitschalter Anschluss LUftung
Scharfschalteinrichtung SchlieBblechkontakt Wahlgerét
Steckdose AP Ladestation E-Mobilitat Schalter AP Anschluss Durchlauferhitzer
B d Id I Anschluss TOr
Rauchmelder optisch, Wdarmemelder, BMA Schleife

Unterdecke

Rauchmelder optisch,

Rauchmelder optisch,
Zwischendecke

Rauchmelder optisch,
Doppelboden

Ansaugrauchmelder

mit Meldersockel, Unterdecke

o W

[

Unterdecke

Multisensormelder,
Unterdecke

Rauchmelder Batterie,
Kabelgebunden

Rauchmelder Batterie,
Funkvernetzt

Handfeuermelder, rot

>0

®
®

FSE

FSl

!

VorrUstung fir pot. Installationsort

Abgesetzte Bedieneinheit

Freischalteinrichtung

FeuerwehrschlUsseldepot

Brandmeldezentrale

EIS

Erstinformationsstelle

Koppler zur Ansteuerung Funk

Koppler zur Ansteuerung

Feststellanlage

Alarmierung optisch/akustisch

Kabeltrasse und Leerrohr

Kabelrinne Kabelrinne Kabelrinne mit ———— |leemohr
Starkstrom Schwachstrom Trennsteg
Gitterrinne Gitterrinne Gitterrinne mit ) Bristungskanal
Starkstrom Schwachstrom Trennsteg
Weitspann- Weitspann- Weitspann-
Kabelrinne Kabelrinne Kabelrinne
Starkstrom Schwachstrom mit Trennsteg

X . . . Velegeweg
Kabelleiter Kabelleiter Kabelleiter mit PRI
Starkstrom Schwachstrom Trennsteg BRI fnoen;c:rl}elhoner

ELA-

Anlage

Aufbaulautsprecher, eckig

Druckkammerlautsprecher

Aufbaulautsprecher, rund

Einbaulautsprecher, eckig

Einbaulautsprecher, rund

Brandschotts + HauseinfUhrung + Steigepunkt

N \ \
A(\\, Brandschott F30 FM Brandschott F60 Fm Brandschott F90 sm Brandschott F120

k Rauchschott Schallschott
Rauch dB?
V
9/
9] o
@ Einzelfachsparte Mehrfachsparte 2fach é Mehrfachsparte 4fach

b

©
Steigepunkt aus unterer " . . Steigepunkt aus unterer
; Ebene Steigepunkt in obere Eoene Ebene in obere Ebene

Sprechanlage & Video

AuBeneinheit mit Kamera

AuBeneinheit ohne Kamera

Inneneinheit ohne Kamera

Inneneinheit mit Kamera

7~

&

Klingeltaster

Tdrgong

=

Domkamera

Kamera AuBen

Durchbruche

! Deckendurchbruch DD Deckendurchbruch DD E Wanddurchbruch WD E Wanddurchbruch

Kernbohrung KB

Schwachstrom Installation

\_?_1
Eﬁ‘

\T\_I_I

Datendose Simplex

Datendose Duplex

Datendose Duplex AP

Antennen Anschlussdose

oood

oooood

Keystone-Modul

Keystone-Modul 2-fach

Keystone-Modul 4-fach

Keystone-Modul 6-fach

\i’%‘

USB Anschlussdose

VGA Anschluss

HDMI Anschlussdose

DVI Anschlussdose

AccessPoint

DECT Anschluss

TAE Anschluss

UK: Unterkante Alle Kernbohrungen, Durchbriche u.4.
UKD: Unterkante Decke sind in ihrer GréBe und Lage mit der
UKRD: Unterkante Rohdecke Bauleitung abzusprechen und vor Ort
UKFD: Unterkante Fertigdecke festzulegen.
OK: Oberkante In diesem Plan sind keine Kernbohrungen,
OKRF: Oberkante RohfuBboden DurchbrUche 0.4. in Leichtbauwdanden
OKFF: Oberkante FertigfuBboden angegeben.
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