
(wird  an HEA 180 bzw. IPE160 befestigt)

F90- Brandschutzdecke (D112) 
(inkl. Abhangdecke)                                                                   =            0,50      kN/qm

1,00     kN/qm

nicht mehr
erforderlich!!!!

Lastreserven                                                                             =            0,20      kN/qm

Dachdecke über dem 2.OG (ursprünglich Pultdach) 
(Dachaufbau wird mit neuem Trapezblech auf IPE240 aufgebracht)

PV-Anlage                                                                            =           0,12 kN/m²
Abdichtung                                                                           =           0,12 kN/m²
Dämmung                                                                             =           0,05 kN/m²
Dampfsperre                                                                         =           0,03 kN/m²
Trapezblech                                                                          =           0,10 kN/m²
Ständige Lasten der Dachdecke                                    g =           0,42 kN/m²

Schneelast                                                                        s =           0,89 kN/m²
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F90- Brandschutzdecke (D112) 
(inkl. Abhangdecke)                                                                   =            0,50      kN/qm

Ausgleichmörtel (S400-Sprint Fa. Knauf)                                  =            0,08      kN/qm

5,82      kN/qm




