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DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN SOWIE UNTER 
BEACHTUNG ALLER NACHSTEHENDEN AUSFÜHRUNGSHINWEISE.

1. MASZE SIND AM BAU ZU ÜBERPRÜFEN! BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND BAULEITUNG UND ARCHITEKT SOFORT ZU INFORMIEREN!

2. HINWEISE ZU DETAILPLÄNEN SIND ZU BEACHTEN.

3. ANKERSCHIENEN, EINBAUTEILE UND EINBAUDETAILS FÜR LEERROHRE, BLITZABLEITER, AUFZÜGE, NATURSTEIN- UND METALLBEKLEIDUNGEN,
HAUSTECHNIKINSTALLATIONEN, FASSADE, ETC., SOWIE GERÄTEFUNDAMENTE SIND DEN JEWEILIGEN WERK- BZW. MONTAGEPLÄNEN DER
FACHPLANER BZW. AUSFÜHRENDEN FIRMEN ZU ENTNEHMEN.

4. BEI ALLEN DECKENANSCHLÜSSEN VON NICHTTRAGENDEN WÄNDEN SIND DIE ZU ERWARTENDEN DECKENDURCHBIEGUNGEN NACH ANGABE DES 
STATIKERS ZU BERÜCKSICHTIGEN!

5. ANSCHLÜSSE MAUERWERK NACH ANGABE STATIKER.
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PU Putz
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(Malervlies, Glasfaser, Raufaser etc.)
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[Genauere Informationen sind aus den Übersichtsplänen zu entnehmen.]
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DECKENBELÄGE

Holz Element

A1

N

FA
C

H
IN

G
EN

IE
U

R
E 

FÜ
R

: Fachplaner Name E-mail Telefon

Brandschutz

Bauphysik

Projekt-Nr.

Plotdatum

Gepr.

Gez.

Format

Projektname

Planinhalt

Pikto Planinhalt-Norden

Plancode

Generalplaner:

Entwurfsverfasser:

Bauherr

Neubau Hauptamtliche 
Feuer- und Rettungswache Lüdenscheid
Wiesenstraße / Altenaer Str.
58507 Lüdenscheid 

1108 
Gemarkung: Lüdenscheid-Stadt
Flur: 047
Flurstücke: 85

Zentrale Gebäudewirtschaft Stadt Lüdenscheid
Gustav-Adolf-Straße 4
58507 Lüdenscheid
Fax 02351 / 17-1720

BFM Architekten
Unter den Ulmen 106
50968 Köln
357@bfm-architektur.de
Tel: 0221 / 888 837-0

Leistungsphase

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
MaßstabOKFF ±0,00

ü.NN +390,50 m

18.03.2026

4000 / 2500

1:50

Ingenieurbüro Leiermann

Objektplanung / Planersteller

BFM Architekten
Unter den Ulmen 106
50968 Köln
357@bfm-architektur.de
Tel: 0221 / 888 837-0

ISRW Dr. Ing. Klapdor

JS

US

1108_05_XY_AR_BFM_XY_ÜB_G0_0003_e_P_Grundriss Übersicht EG

Freianlagen LP1-5

info@kl-brandschutz.de

praast@isrw-klapdor.de 0211-41-85-56-0

02133-53-10-30-1

Grundriss Übersicht EG

joachim.diemer@ingenieurgruppe-bauen.de 0721-82-99-411

TGA TEN Ingenieure 2063-fw-luedenscheid@ten.de 0241-9675-162

IngenieurGruppe Bauen 

mr@landschaftsarchitekt.de 02421-54-246

Andreas Mark-Dammrich Landschaftsarchitekt buero@mark-dammrich.de 0221-53-47-92-42

BFM Architekten
Unter den Ulmen 106
50968 Köln
357@bfm-architektur.de
Tel: 0221 / 888 837-0

Tragwerksplanung

Reepel Schirmer Landschaftsarchitektur

Freianlagen LP5-9

XY ÜB1108 G0

04: BT 4

01: BT 1
Teil 1

05: BT 5

02: BT 2 03: BT 3

Te
il 

2

Layout 0001Layout 0002

Layout 0003

Layout 0004 Layout 0005

Layout 0006

T1-0.050
T30 D

T1-0.TRR.4
T30 RS

T1-0.057
D

T3- 0.FL.06
T90 D

T2-0.022a

T4-0.FL.01
T30 D

10
 S

tg
16

,8
4 

/ 2
9,

00

1

2

3

4

4

5

Sp
ru

ng
sc

ha
ch

t Z
G

 - 
EG

18 STG x 18,06 cm x 28,00 cm

TA1-0.021

T1-0.061a
rdT

T1-0.061b
rdT

T1-0.051
D

T1-0.055
D

Tür-004
D

T2- 0.FL.06
D

T1-0.014
T30 RS

T1- 0.015
T30 RS

T1
-0

.0
19

b
D

T2
-0

.0
50

c

T1
-0

.0
50

b

T1
-0

.0
50

d

T1
-0

.0
06

T3
0 

R
S

TA
1-

 0
.0

11

T1-0.019f
D

T1- 0.016
T30 RS

T1
-0

.0
18

T3
0 

D

T3
-0

.T
R

R
.2

T3
0 

R
S

T3-0.FL.01

T1-0.005
T30 D

T1-0.009
T30 D

T1
- 0

.F
L.

06
T3

0 
D

T1
-0

.0
50

c

T1
-0

.F
L.

03
R

S

T1- 0.038
T30 RS

T1-0.004
T30 D

T1
-0

.F
L.

02
T3

0 
D

T2
-0

.0
50

a

T2
-0

.0
47

T3
0 

D

T1-0.039 T1-0.040 T1-0.041

T1-0.024
D
Rw=27 dBT2-0.025

D

T1-0.025
D

T2
-0

.0
22

T1-0.048
T30 RS

T1-0.049
T30 RS

T5
-0

.0
36

T3
0 

R
S

TA
1-

0.
TR

H
.3

TA1-0.TRH.4
T30 D

T1
-0

.0
61

b
T3

0 
D

T1
- 0

.0
58

T3
0 

D

T1
-.F

L.
05

T3
0 

R
S

T1
-0

.0
37

T3
0 

R
S

T1-0.FL.04
D
Rw=37 dB

T4-0.036
T30 RS

TA1-0.TRH.2
T30 D

To
r 3

1
To

r 3
0

To
r 2

8
To

r 2
9

T2-0.TRR.2
T30 RS

Tür-003
 
-

T1
-0

.0
22

D

TA
1-

 0
.0

02
TA

1-
0.

FL
.0

1

T1-0.035

T30 RS

T1-0.034

T30 RS

T2
-0

.0
33

T9
0 

R
S

TA
1-

0.
04

5

T1-0.033
T30 RS

T1
-0

.0
45

T3
0 

R
S

T1-0.052
T30 RS

T1-0.053
T30 D

T1-0.013

T1
-0

.0
17

D

T2
-0

.F
L.

01
D

T1-0.FL.01
T30 RS

T2
- 0

.0
58

T3
- 0

.0
58

T1-0.036
T30 D

T2-0.036
T30 D

T3-0.036
T30 D

Tor 41 Tor 40 Tor 39 Tor 38 Tor 37 Tor 36 Tor 35 Tor 34 Tor 33 Tor 32Tor 42

T1
-0

.0
01

D

T1
- 0

.0
02

D

T1- 0.064a
T30 D

TA1- 0.050e
TA1- 0.FL.06

To
r 2

6
To

r 2
7

Tor 24Tor 23Tor 22Tor 21Tor 20 Tor 25Tor 19

TA1-0.061

To
r 1

2
To

r 1
3

To
r 1

4
To

r 1
5

To
t 1

6
To

r 1
7

To
r 1

1

To
r 5

T0
r 6

To
r 4

To
r 3

To
r 2

 
To

r 1
To

r 7
To

r 8
To

r 9
To

r 1
0

TA
1-

0.
FL

.0
4

T3
0 

D
TA

1-
0.

02
2a

T1-0.023
D
Rw=27 dB

T1-0.022a
D

T1-0.063
T30 D

Tor 18

T1-0.019e

T1
-0

.0
19

a
T1

-0
.0

19
c

T6-0.036
T90 D

T1
-0

.0
62

T2
-0

.0
62

T3
0 

D

T1-0.064
T30 D

T1-0.067
T30 D

T1-0.TRR.5
T30 RS

T1
-0

.0
10

T3
0 

D

T1-0.012
T30 D

T2-0.013
T30 D

T3- 0.011
T30 D

T4- 0.011
T30 D

T2- 0.011
T30 D

T1-0.011
T30 D

T2-0.020
T30 D

T2
-0

.0
20

T3
0 

D

T1
-0

.0
20

T3
0 

D

T1
-0

.T
R

R
.2

T3
0 

R
S

T2
-.F

L.
05

T3
0 

R
S

T2-0.064

T1
-.T

R
R

.1
T3

0 
R

S
rd

T

TA
1-

0.
04

6

2 
%

2 
%

2 %

2 
%

2 
%

2 %2 %

2 %2 %

2 %2 %

2 %2 %

2 %2 %

2 %2 %

2 
%

2 
%

2 %2 %

2 %

1,4 % 2 %1,4 % 2 %

1,
4 

%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

1,
4 

%

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 % 2 %

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 
%

2 %2 % 2 %2 % 2 %2 % 2 %2 % 2 %2 % 2 %2 % 2 %2 % 2 %2 % 2 %2 %

Zugang Zugang

Zu
ga

ng

Zugang

Zu
ga

ng
Zu

ga
ng

Zu
ga

ng

Zugang

Zu
ga

ng
Zu

ga
ng

Zu
ga

ng

Zu
ga

ng
Zu

ga
ng

FA 0001

FA 0002

FA 0125
- 0132

FA 0029
-0031

FA 0013
0015

FA 0037
-0039

FA 0019
-0021

FA 0022
-0025

FA 0026
-0028

FA 0016
-0017

FA 0004
-0009

FA 0032
-0034

XY 0003
-0004

XY 0002

XY 0001

FA 0047
-0051

TR 0006

TR 0001

TR 0005

TR 0002

TR 0004

TR 0008

TR 0003

FA 0114
0117

XY 0007

BO 0001

XY 0012

BO 0002
-0004

0156

0156

0156

0156

D

D

F

F

I
I

K
K

L
L

2,935 40

50
1,2

65
42

20
40

1,1
6

16
17

31
25

28
50

5

30 65 30 1,995

10,47

1,8
5

1,51

7,388,02 5

2,76

1,20 5

1,10 3,10 4,595

7,65 8,645 15

25

ca
. 2

,00

10 25 2,375 81 1,04 81 2,37 30

35
5

12
5

12
5

12
,50

22
5

12
5

12

1,6
75

1,2
0

3,4
5

3,4
5

1,2
0

1,5
25

1,6
75

5,4
0

90
3,0

0
1,5

25
35

12

17
5

2,8
35

25

33 16
18

16 2,04 30 24 20

10

3047

25 2,375 18 25

2,25 5

35 5 12 5
17 5

31
5

17
5

17
5

15 15
25

2,4
85

10
12

5
17

5

11
5

1,1
35

2,2
6

11
5

35
5

12
5

12
5

2,6
95

17
5

1,3
65

25

2,3
4

2,3
85

2,2
6

85

1,26

1,32 Roh

1,615

1,26

1,32 Roh

1,615

1,26

1,32 Roh

1,615

1,26

1,32 Roh

2,26

1,1
85

1,3
0

2,4
9 r

oh
82

5
1,3

0
2,4

9 r
oh

2,2
15

17
5

1,6
7

1,3
25

2.4
9 r

oh
71

25
1,2

55

2.4
9 r

oh
45

5

4,00 4,00

2,0
0

25

1,45 355

1,4
4

75

70 12,49 30 12

15
15

52 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 50 25

6252

60
1,5

25

125125

2,0
0

25
25

1,50 25 25 2860 25 25 1,12

2,0
0

25
25

1,50 25 25

60 25 25

1,50 25 2560 25 25

1,50 25 2560 25 25

1,50 25 2560 25 25

1,50 25 25
60 25 25

1,50 25 25

60 25 25

60 25 25

60 25 25

2,0
0

25
25

2,0
0

25
25

2,0
0

25
25

2,0
0

25
25

2,0
0

25
25

2,0
0

25
25

2,0
0

25
25

2,0
0

25
25

2,0
0

25
25

2,0
0

25
25

2,0
0

25
25

2,0
0

25
25

25
25

1,0
35

25 25 3,055

2,6
25

25
25

2,0
0

2,0
0

25
25

2,0
0

2,0
0

25
25

2,0
0

2,0
0

25
25

2,0
0

2,0
0

25
25

2,0
0

2,0
0

25
25

2,6
75

25 25 3,055

25 25 3,055

25 25 3,055

25 25 3,055

25 25 3,055

76
25

25

25 25 2,00 2,00 25 25

76
25

25

76
25

25

76
25

25

2,025 25 25 1,975 2,00 25 25

76
25

25

25 25 2,00

76
25

25

25 25 2,00

76
25

25

76
25

25

76
25

25

76
25

25

25 25 2,00 25 25 2,00 25 25 2,00

60 25 25

19 1,54 1,31 1,58 13 30

20
90

20
57

20
1,1

15

65
47

9
42

1,4
1

42 55
5

40
15

40
30

35

26
22

14 32

32 9

2,20 35
135 15

35
175

45 15

30 10

57
5

60

40 3,05 125

14
5

17

50
35

55
13

40
10

10 40

39
20

30
20

325 20
195

20

1,6
45

20
28

5

20 5,46

2

20
1,4

35

25 41 30 5

15
51

1,2
95

14
42

16 1,08
16 95

2,00 21 1,915 15 2,99

22
22

22 745

20
23

5

42
53

5
96

33
5

15
28

42
16

5

80 3,25

16
20

39
17

20

55
30

1,3
2

40
49

5
30

1,57

505
375

68
1,1

7

9

28 19 20
20

20
16

16
16 27

15 35
37 9

3,1
0

35
30

5,0
0

30
35

3,1
0

35
12

25
3,4

5
5,6

0
3,4

5
35

12

30 3,17 345 90 355 3,18

1,3
45

17
5

95
76 2,2

612
5 1

25
12

5
76 2,2

6
1,7

2
76 2,2

6
12

5

14
1,1

35

1,1
35

12
5

50
1,6

85

54
5

20
25

20

2,12 20

55
73

2,1
45

20

20 20 1,05

20

50 20

10 90

92

2,5
0

2,0
05

17
5

25
1,0

1
2,2

6
37

5

1,135

2,26
265 25 1,49 30 1,47 125 1,47 25 1,67 175 2,255 115 60

175
125 355

175 76
2,26

725 125 1,00 2,365 30

2,4
75

118,71

86
,89

5

5,56

3,9
55

3,96 5

3,63

4,34

1,9
55

2,61

7,87 5

30

30

35 5

2,25 5

7,52

35 5

30

9,77 5

3,3
25

91

2,20

1,9
0

2,525 53,49 4,785 10,365 3,125

43
,63

1,4
75

1,7
25

3,80

20 125 575

11
5

29
1,1

75
25

1,1
75

12
5

50 10

61

61

1,01

21 1,01
2,26

18

175 175

25
3,5

4

965 96 145

38
25

5 25

2,34

68

38 82 1,03 16 515 16 1,355 16 26 16 2,11 16 50 48 30 3,245

77
40

5
1,3

6
37

33
30

3,26 14

25 20

16
20

16 32445 17

80

1,84 16

40 17 16

19
5

1,1
5

1,0
4

20
1,0

7

30
10

25
2,1

5
17

5
3,2

35
25

6,7
4

17
5

12
5

12

425

36
16

1,3
0

16
19

1,56 16

20
85

30 29

25
40

50
1,3

15
37

40
93

5

19
16

32

59
5

25
24

5
23

5

10

1,9
25

21

60 25 25

2,0
0

25
25

10

35

12
5

125

11 1,265

20

1,435

2,1
1

25 25 30

945

20

2,75

1,985

1,7
9

2,5
4

1,43 2,79 28 1,365 75

87

1,775

32
5

1,825

3,3
25

74
5

3,0
0

25
25

2,0
0

2,0
0

25
25

2,935 40 1,05 22

2,4
9

50
96

5
42

30

355 1,165

98

10

2,52

33
5

2,7
9

10 705

60

2,4
5

2,44 1,675

2,9
4

75

1,2
3

575

60510

10 10

2,40

2,67

1,2
9

1,47

10

55
18

71

10 40

3,2
85

40

465 20 18

1,215 20 18

15 5

16
79

5

89
28

5
17

95
24

16
18

5
47

5
16

18
5

16
33

17
5

17

13
16

69
5

18

25

2,07 15

1,10 6,06 1,635

60

1,10 3,10 2,96

1,235 34 72 16 2,045

55

605 275 255

1,06 1,19

12

58

35

375 15

1,0
5

59

1047
5

1,35

2,095

3,0
9

17
5

17
5

3,4
75

10

17
5

17
5

3,97

6,3
65

80

12
5

405 405 405 405

62
5

1,5
05

62

25 25 48

10

10

12
5

75
27

5

35 975

37 1,20
2,30

53

245 255 3,16 25 25 2,00

76
25

25

125 1,135

2,26

2,25

30 47

73

2,25 2,25 2,25 2,25

73737373

585 25 1,37 25 185

12
5

30

32
5

12
5

32
5

30

40 62 1,00 62

185 25 185 185 25 185

2,82 5

3,1
25

54

1,44
1,385

1,455

1,43

4,20 1,51
2,26

725

1,01

1,01

355 3,795

10

55
5

16
54

5
51

15
50

1,7
9

1,1
1

20
2,5

0
10

10 22 50 18

15
175

15

1,8
0

75
18

2,6
2

2,18

1,5
4

2,395

61
5

42

15

16
1,0

3

3,1
05

42

2,255 75 1,02 20 24 50 615

1,6
85

175

20
20

50
15

51
5

16
79

5

40
93

5

93
5

16 875

26
24

5

38
50

1,4
7

39
16

68
20

1,0
65

55

425 465

10

1,3
5

2,3
1

1,78

77

1,6
85

885 16 365 1,815 16 20
87 16 20 2,465 16 61 50 615 59 20 1,165

21
5

22

20 67 75

16 395

575 87

1,27

3,035 40 51 485
18

18 1,15

89 1,98

15 835

1,4
75

1,01

725 885

885
1,145

31

37
5

4,0
0

125 1,135

2,26

125 1,135

2,26

25
30

5

2,61

46
5

1,45

51
5

15

415 22 25415 22 25

3,9
4

17
5

3,4
9

27
5

10 22

18

1,0
5

40
1,6

25

55

70

18181818

18

18
18

23 23
17

225
155

22
5

48
5

125

1,145 1,01
2,26

1,145

62

24
3,0

6

7,885 1,01
2,135

1,07

1,0
55

88
5

2,1
35

1,0
6

3,06

1,5
5

81
5

12
5

25 7,405 30

40
5

10

3,1
3

125 30

22 75

61 50

25 54

1,0
1

2,1
35

81

205
31 46

70 13,845 70 1,90 9,645 70

355 125 125

80

64 15

4,00 60 36 60 2,20 53 20

50 10

73
1,0

0
2,0

0
72

3 175

2,26 30 75

515 40

40
30

57
16

1,7
9

35

25 3,14

18

2,45 25

25 265 60 1,585 40 1,58 6 48 6

55
6

85
5

6
45

5
20

46
5

175 815 59 15 26 1,17 59 51 26 675 50 26 26 36

22
5

30
58

5
50

1,0
35

30
35

22
5

30
58

5
50

1,0
35

30
35

1,975

90

2,5
4

1,25 1,055

33

33

1,5
65

1,0
15

33 20 20

55
5

47
5

18 125

12
5

2,5
8

10

1,75

1,565

1,0
3

1,0
45

1,565

77
5

25

83
5

1,765 455 43 1,595 255

605

96
5

2,5
0

1,0
1

2,2
1

1,3
5

30 35 35

55

2,3
95

2,8
3

85

3,385

9
25

25

1,0
1

2,2
1

390.71
391.38

390.55

389.39
388.83

389.02
389.06

388.29

388.06

387.77

387.93

387.09

386.51

389.50

389.44

389.16

390.58

391.19

391.22

OK 396.30

OK 396.16

OK 396.01

OK 395.83

OK 395.32

OK 394.66

392.90

393.03

OK 395.14

OK 396.43

OK 396.56

396.87

396.76

OK 396.82

397.85

387.70

386.28

398.72

401.84

393.71

395.33

395.77

400.11

401.06

389.75

390.48

39
0.

48

390.48

39
0.

48

390.01

390.48

39
0.

48

390.48

390.48

392.18

391.61

391.50

391.12

391.10

+390,50

390.42

389.63

389.48

391.50

391.32

391.36
390.63

389.89

388.80

388.87

387.44

386.06

386.60

OKFFB = ±0,00
= 390,5 NHN
OKRFB = -0,15

390,50 NHN = OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

390,50 NHN = 
OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

391,50 NHN = OKFFB = +1,00
OKRFB = +0,85

390,50 NHN = OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

390,50 NHN = OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OKFFB = +1,00
OKRFB = +0,85

OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OKFFB = +1,00
OKRFB = +0,85

390,50 NHN = 
OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

Höhen gem. IGW
OK max. Fußplatte 389.50
UK Fußplatte 389,10

OK Wand 394,00

OK Wand 400.60

Höhen gem. IGW
OK max. Fußplatte 389.50
UK Fußplatte 389,10

Höhen gem. IGW
OK max. Fußplatte 389,10
UK Fußplatte 388,50

Höhen gem. IGW
OK max. Fußplatte 389,10
UK Fußplatte 388,50

Höhen gem. IGW
OK max. Fußplatte 389,10
UK Fußplatte 388,50

390,31 390,31

390,48

OKFF -0.02

OK Hof -0,02=390,48 NHN Höhen gem. IGW

OK max. Fußplatte 389,10

UK Fußplatte 388,50

Höhen gem. IGW

OK max. Fußplatte 389,10

UK Fußplatte 388,50

OKF G
rub

e =
 -0

,52

OKF G
rub

e =
 -0

,52

OKF G
rub

e =
 -0

,50

OKF G
rub

e =
 -0

,50

OKF G
rub

e =
 -0

,36

OKF G
rub

e =
 -0

,36

OKF G
rub

e =
 -0

,36

OKF G
rub

e =
 -0

,36

391,28

390,38

390,45

390.48

390.24

390,27

390.59

388,06

390,16

390,38
390,21

OKRFB = -0,23

OKRFB = -0,23
OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OK Unterfahrt -1,70

391,42

393.11

OK Kanal ca. 389,00

OK Kanal ca. 388,60

391,48

391.61

391,31

392.18

392.23

392.70

392.50

OK 393.55

392.23

392.50

392.23

392.23

392.57

OKFFB = -0,20
OKRB = -0,29

OKFFB = ±0,00
OKRFB = -0,15

OKF G
rub

e =
 -0

,50

OKF G
rub

e =
 -0

,50

R= 50

62,51°

90,00°

10,82°

6,17°

69,81°

62,51°
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F90-AB

Zaun Höhe 2 Meter über OK Ausfahrt
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VK Versatz Wandstärke
OK 388,33
UK 388,08

VK Versatz Wandstärke
OK 388,33
UK 388,08

VK Versatz Wandstärke
OK 389,16
UK 388,91

VK Versatz Wandstärke
OK 388,29
UK 388,04

VK Versatz Wandstärke
OK in Abstimmung
UK in Abstimmung

VK Versatz Wandstärke
OK 388,29
UK 388,04

R'
w=

37
 dB

F3
0-

AB

R'w=37 dB

R'
w=

37
 dB

R'w=47 dB

R'w=47 dB

R'
w=

47
 dB

R'
w=

47
 dB

Stütze 70/35cm

Stütze 35/35cm

Stütze 35/35cm

Stütze 35/70cm Stütze 35/70cm Stütze 35/70cm Stütze 35/70cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 35/35cm Stütze 35/35cm

Stütze 35/35cm

Stütze 35/35cm

Stütze 35/35cm

Stütze 35/35cmStütze 35/35cmStütze 35/35cmStütze 35/35cm

Stütze 35/35cm

Stütze 35/70cmStütze 35/70cmStütze 35/70cmStütze 35/70cmStütze 35/70cmStütze 35/70cmStütze 35/70cmStütze 35/70cmStütze 35/70cm

Stütze 35/35cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

Stütze 70/40cm

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD
Raum 4.1.4

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,170 UKRD Schlosserei 
OK=-0,140 UKRD

WD L
0,370 / 0,270
OK=0,000 UKRD

W D  L
0 , 2 2 0  / 0 , 2 2 0
O K = 0 , 0 0 0  U K R D

WD L
0,220 / 0,220
OK=0,000 UKRD

F 
90

 A
-B

WD L
0,400 / 0,180
OK=-0,120 UKRD

WD E
0,400 / 0,200

OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,100 UKRD 
OK=-0,070 UKRD

WD E
0,500 / 0,200

OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,170 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,100 UKRD 
OK=-0,060 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,100 UKRD 
OK=-0,060 UKRD

WD E
0,500 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,420 / 0,270
OK=0,000 UKRD

WD L
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,300 / 0,300
OK=0,000 UKRD

WD E
0,200 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD S
0,200 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD
5.1.9a

WD E
0,200 / 0,200
OK=0,000 UKRD
Raum 5.2.10d

WD S
0,250 / 0,250
OK=-0,120 UKRD
Raum 0.038

WD L
0,200 / 0,200
OK=-0,075 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,170 UKRD 
OK=-0,130 UKRD

WD E
0,200 / 0,200
OK=0,000 UKRD

Anschlagpunkt für Seilprüfung
Zugkraft 5 Tonnen,
1,00 m über OK Hof.

VK Versatz Wandstärke
OK 389,04
UK 388,79

BRH F 1,00
BRH 1,060

BRH F 1,00
BRH 1,060

BRH F 1,00
BRH 1,060

BRH F 1,00
BRH 1,060BRH F 1,00

BRH 1,060
BRH F 1,00
BRH 1,060

BRH F 1,00
BRH 1,060

BRH F 1,00
BRH 1,060

BRH F 1,00
BRH 1,060

BRH F 1,00
BRH 1,060

BRH F 1,00
BRH 1,060

BRH F 1,00
BRH 1,060

BRH F 1,00
BRH 1,060

BRH F 1,00
BRH 1,060

BRH F 1,00
BRH 1,060

F90-AB

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Direktablauf DN 100
DN 100

Direktablauf 
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungs-
durchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100

G r u n d l e i t u n g s d u r c h f ü h r u n g
D N  1 0 0  

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100  

Grundleitungsdurchführung
DN 100

WD L
0,370 / 0,270
OK=0,000 UKRD

BD L
0,920 / 0,420

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

W D  R u n d  H ;  K
D =  0 , 0 6 0
A c h s e  =  - 0 , 0 8 0  U K R D  
O K = - 0 , 0 5 0  U K R D

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,090 UKRD 
OK=-0,060 UKRD

BD S
0,250 / 0,250

BD S
0,200 / 0,200

WD S
0,160 / 0,060

OK=-0,055 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,250 UKRD 
OK=-0,200 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,250 UKRD 
OK=-0,210 UKRD

BD H; K
0,900 / 2,500

BRH F 1,00

BRH 1,090

BRH F 1,00

BRH 1,090

BRH F 1,00

BRH 1,090

BRH F 1,00

BRH 1,090

BRH F 1,00

BRH 1,090

BRH F 1,00

BRH 1,090

BRH F 1,31
BRH 1,370

BRH F 1,31
BRH 1,370

BRH F 1,31
BRH 1,370

BRH F 1,31
BRH 1,370

BRH F 1,31
BRH 1,37

BRH F 0,90

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10

OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,900 / 5,600 / 0,17

OK= OKRD

WD L
0,200 / 0,200
OK=-0,100 UKRD

WD L
0,220 / 0,220
OK=-0,190 UKRD

WD L
0,470 / 0,270
OK=-0,110 UKRD

WD L
0,420 / 0,320
OK=0,000 UKRD

WD L
0,420 / 0,320
OK=-0,040 UKRD

WD L
0,300 / 0,250
OK=0,000 UKRD

WD L
0,200 / 0,200
OK=-0,050 UKRD

WD L
0,600 / 0,250
OK=0,000 UKRD

WD L
0,500 / 0,220
OK=-0,040 UKRD

W D  L
0 , 2 0 0  / 0 , 2 0 0
O K = - 0 , 0 5 0  U K R D

WD L
0,200 / 0,200
OK=-0,050 UKRD

WD L
0,370 / 0,220
OK=-0,140 UKRD

WD L
0,250 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L; E
0,300 / 0,350
OK=0,000 UKRD

BD S
0,180 / 0,510

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,170 UKRD 
OK=-0,140 UKRD

WD S
0,200 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,200 / 0,200
OK=-0,050 UKRD

WD S
0,200 / 0,200
OK=-0,030 UKRD

WD L
0,300 / 0,250
OK=0,000 UKRD

WD S
0,280 / 0,200
OK=-0,050 UKRD

WD L
0,220 / 0,220
OK=-0,060 UKRD

BD E
0,800 / 0,400
Schachtdeckel gefliest,
mit Kabeldurchführungen

WD L
0,420 / 0,320
OK=0,000 UKRD

WD L
0,420 / 0,320
OK=0,000 UKRD

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,300 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,320 / 0,270
OK=0,000 UKRD

BD H; K; S
1,820 / 2,500

WD L
0,370 / 0,320
OK=-0,040 UKRD

WD L
0,420 / 0,270
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060

Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD L
0,320 / 0,270
OK=0,000 UKRD

WD L
0,200 / 0,200
OK=-1,140 UKRD
Raum 3.4.14

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD
Raum 3.4.14

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,05

OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

WD Rund H; K
D= 0,100
Achse = -0,090 UKRD 
OK=-0,040 UKRD

F3
0-

AB

F3
0-

AB

Stütze 35/35cm

BD H
0,500 / 1,175

WD S
0,250 / 0,250
OK=-0,150 UKRD
Raum 0.033

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,170 UKRD

WD E
0,150 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD S
0,250 / 0,250
OK=-0,100 UKRD

WD S
0,250 / 0,250
OK=-0,100 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080

Achse = -0,090 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,160 UKRD

WD E
0,200 / 0,150
OK=0,000 UKRD
Raum 0.035

WD S
0,150 / 0,150
OK=-0,100 UKRD
Raum 0.TRH.3

WD Rund S
D= 0,100
Achse = -0,270 UKRD 
OK=-0,220 UKRD
Raum 0.038

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,270 UKRD 
OK=-0,240 UKRD
Raum 0.038

WD L
0,820 / 0,230
OK=0,000 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,150 UKRD 
OK=-0,120 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,150 UKRD 
OK=-0,120 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,090 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,150 UKRD 
OK=-0,120 UKRD

WD E
0,300 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD L
0,770 / 0,320
OK=0,000 UKRD

WD S
0,140 / 0,280
OK=0,000 UKRD

WD L
0,220 / 0,220
OK=-0,060 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,135 UKRD 
OK=-0,105 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,170 UKRD 
OK=-0,140 UKRD

WD E
0,200 / 0,200
OK=0,000 UKRDWD L

0,200 / 0,200
OK=-0,030 UKRD

WD E
0,200 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund G
D= 0,060
Achse = -0,240 UKRD 
OK=-0,210 UKRD

WD Rund G
D= 0,060
Achse = -0,240 UKRD 
OK=-0,210 UKRD Flur

WD Rund G
D= 0,060
Achse = -0,240 UKRD 
OK=-0,210 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,135 UKRD 
OK=-0,105 UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,135 UKRD 
OK=-0,095 UKRD

WD E
0,400 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,170 UKRD 
OK=-0,140 UKRD

WD E
0,400 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,170 UKRD 
OK=-0,140 UKRD

WD L
0,300 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD H; E
0,400 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD H; K; S
1,150 / 0,180
OK=0,000 UKRD

WD S
0,200 / 0,200
OK=-0,025 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,260 UKRD 
OK=-0,230 UKRD

WD L
0,507 / 0,232
OK=-0,018 UKRD

WD Rund G
D= 0,060
Achse = -0,270 UKRD 
OK=-0,240 UKRD
Raum 2.2.11

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,170 UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,040 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,170 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD Rund S
D= 0,100
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,030 UKRD

WD L
0,200 / 0,200
OK=-0,200 UKRD

WD L
0,200 / 0,200
OK=-0,100 UKRD

WD L
0,220 / 0,220
OK=-0,090 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,050 UKRD 
OK=-0,020 UKRD WD Rund S

D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,040 UKRD

WD L
0,200 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,220 / 0,220
OK=0,000 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD E
0,500 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD E
0,500 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,420 / 0,320
OK=0,000 UKRD

WD E
0,500 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,370 / 0,320
OK=0,000 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,040 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,100 UKRD 
OK=-0,070 UKRD

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,040 UKRD

WD Rund L
D= 0,180
Achse = -0,150 UKRD 
OK=-0,060 UKRD

BD E
0,250 / 0,550

BD S
0,150 / 0,150

WD L
0,350 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund S
D= 0,100

Achse = -0,085 UKRD 
OK=-0,035 UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,085 UKRD 
OK=-0,045 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,085 UKRD 
OK=-0,055 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,085 UKRD 
OK=-0,055 UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,085 UKRD 
OK=-0,045 UKRD

WD Rund S
D= 0,100

Achse = -0,085 UKRD 
OK=-0,035 UKRD

BD S
0,250 / 0,250

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -1,080 UKRD 
OK=-1,050 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,040 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,085 UKRD 
OK=-0,055 UKRD

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,085 UKRD 
OK=-0,045 UKRD

WD Rund S
D= 0,100
Achse = -0,085 UKRD 
OK=-0,035 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,090 UKRD 
OK=-0,060 UKRD

WD S
0,200 / 0,200
OK=-0,040 UKRD

WD S
0,160 / 0,060
OK=-0,055 UKRD

WD Rund S
D= 0,060

Achse = -0,085 UKRD 
OK=-0,055 UKRD

W D  R u n d  S
D =  0 , 0 6 0
A c h s e  =  - 0 , 0 8 5  U K R D  
O K = - 0 , 0 5 5  U K R D

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,170 UKRD 
OK=-0,140 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,085 UKRD 
OK=-0,055 UKRD

W D  R u n d  H ;  K
D =  0 , 0 6 0

A c h s e  =  - 0 , 1 7 0  U K R D  
O K = - 0 , 1 4 0  U K R D

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,090 UKRD 
OK=-0,060 UKRD

WD Rund G
D= 0,060
Achse = -0,030 UKRD 
OK=0,000 UKRD

BD S
0,150 / 0,150

WD Rund H; K
D= 0,060
UK = OKRF

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Bodenaussparung
2,180 / 1,540 / 0,14
OK= OKRF

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100  

F9
0-

AB
F9

0-
AB

F9
0-

AB

F 90 A-B

F 90 A-B

WD S
0,160 / 0,060

OK=-0,055 UKRD

F9
0-

AB

F90-AB

WD L
0,15 / 0,15
UK=5,480 OKFF EG

OK=UKRD
OK=+2,80
Raum Alarmspinde 1 RTD + KTD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,090 UKRD 
Raum Alarmspinde

WD Rund H; K
D= 0,100

Achse = -0,090 UKRD 
Raum Alarmspinde 1 RTD + KTD

WD S
0,15 / 0,15
OK=UKRD
Raum Alarmspinde

F90-ABF90-AB F90-AB

WD Rund G
D= 0,060
Achse = 2,760 OKRB

F90-ABF90-AB

F9
0-

AB

F9
0-

AB

BD H
0,500 / 1,175

Durchführung DN 160 
für Elektroleitung
mit Mauerkragen

Aussparung in 
Fundament

Aussparung in 
Fundament

BR
H

 F
 1

,0
0

BR
H

 1
,0

6

BD S
0,220 / 0,500

WD E
0,150 / 0,150
OK=0,000 UKRD
Raum 4.1.4

WD E
0,150 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = 2,865 OKRB 

BRH F 1,00

BRH 1,06

BD S
0,220 / 1,110

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,170 UKRD 
OK=-0,140 UKRD

WD E
0,150 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD E
0,200 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,170 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,320 UKRD 
OK=-0,290 UKRD

WD E
0,200 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,100 UKRD 
OK=-0,070 UKRD

WD E
0,500 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,100 UKRD 
OK=-0,070 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,170 UKRD

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRDWD E

0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,170 UKRD

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD E
0,150 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD E
0,150 / 0,150

OK=0,000 UKRD

WD E
0,150 / 0,150
OK=0,000 UKRD Lager JFW

WD E
0,500 / 0,200
OK=0,000 UKRD

W D  S
0 , 3 0 0  / 0 , 3 0 0
U K = 0 , 1 5 0  O K R B

W D  S
0 , 2 0 0  / 0 , 1 5 0
U K = 0 , 2 7 5  O K R B
W D  S
0 , 3 0 0  / 0 , 3 0 0
U K = 0 , 1 5 0  O K R B

WD E
0,500 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,170 UKRD

F9
0-

AB

F90-AB

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Stahlwinkel 18/9 cm umlaufend
um Vertiefung, OK bündig mit OK Belag,
anbetoniert an Stb-Aufkantung
mit b/h = 18/14cm

Bodenaussparung
0,550 / 0,400 / 0,35

OK= OKRD

flexibles Leerrohr DN 125,
in Bodenplatte verlegt,
Betonüberdeckung min. 10cm,
Biegeradius min. 50 cm

Höhenlage Rohrachse an Auslass 
zur Vertiefung = -115 UKRB

Höhenlage Rohrachse an Auslass zur 
Bodenaussparung = -20 UKRB

F9
0-

AB

WD Rund S
D= 0,060
RA = 93 OKRB

WD S
0,150 / 0,300
UK=0,00 OKRB

Grundleitungsdurchführung
DN 100 Grundleitungsdurchführung

DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

WD E
0,300 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD E
0,300 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD E
0,200 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD E
0,600 / 0,200
OK=0,000 UKRD

BD E
0,750 / 0,200

BD E
0,500 / 0,250

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD WD Rund H; K

D= 0,080
Achse = -0,080 UKRD 

F90-AB

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Grundleitungsdurchführung
DN 100

F 
90

F 90

WD Rund G
D= 0,060
Achse = -0,240 UKRD 
OK=-0,210 UKRD

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD Abwurf

WD E
0,300 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD E
0,300 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD PSA Lager

WD E
0,200 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD E
0,200 / 0,150
OK=0,000 UKRD

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD Alarmspinde

WD L
0,220 / 0,220

OK=0,000 UKRD

WD H; K
0,250 / 0,080
OK=-0,400 UKRD

WD H; K
0,250 / 0,120
OK=0,000 UKRD

WS 18/8/215
UK=85 OKFFB

WD L
0,250 / 0,200

OK=0,000 UKRD

WD L
0,250 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,250 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,220 / 0,220

OK=0,000 UKRD

WD L
0,600 / 0,200

OK=0,000 UKRD WD H; K
0,060 / 0,060
OK=-0,140 UKRD

WD S
0,060 / 0,060
OK=-0,055 UKRD

WD L
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD L
0,300 / 0,300
OK=0,000 UKRD

WD L
0,300 / 0,300
OK=0,000 UKRD

WD E
0,500 / 0,200

OK=0,000 UKRD

WD E
0,500 / 0,200

OK=0,000 UKRD

WD L
0,300 / 0,260
OK=0,000 UKRD

WD L
0,300 / 0,260
OK=0,000 UKRD

WD S
0,590 / 0,120
OK=0,000 UKRD

WD H; K
0,260 / 0,080
OK=-0,180 UKRD

WD S
0,590 / 0,120
OK=0,000 UKRD

WD H; K
0,260 / 0,080
OK=-0,180 UKRD

WD S
0,500 / 0,120
OK=0,000 UKRD

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

WD Rund L
D= 0,250
OK =UKRD

WD Rund L
D= 0,300
OK =UKRD

R o h r d u r c h f ü h r u n g  D N  11 0
P u m p e n p r ü f u n g  m i t
M a u e r k r a g e n

R o h r d u r c h f ü h r u n g  D N  11 0
P u m p e n p r ü f u n g  m i t
M a u e r k r a g e n

R o h r d u r c h f ü h r u n g  D N  1 0 0
P u m p e n p r ü f u n g  m i t
M a u e r k r a g e n

R o h r d u r c h f ü h r u n g  D N  1 7 0
P u m p e n p r ü f u n g  m i t
M a u e r k r a g e n

Rohrdurchführung DN 110
Pumpenprüfung mit

Mauerkragen

Grundleitungsdurchführung
DN 100

Durchführung DN 160
mit Mauerkragen 
für Elektroleitungen

WD Rund G
D= 0,100
Achse = -0,080 UKRD 

WD Rund H; K
D= 0,060
UK = OKRF

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,05
OK= OKRD

R
in
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Integrierte 
Fluchttür   

Integrierte 
 Fluchttür   

Integrierte 
Fluchttür     

Integrierte 
Fluchttür      
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Waschmaschinen

Trocken-
schrank

Tisch für 
Kontrolle

Kl
ei

de
rs

tä
nd

er

97 Schränke für je 2 MA
für Helm / Stiefel
Größe ca. 45x65x204cm

12m Kleiderst.
RD Jacken

1x 6,50m Kleiderstange 
für Resttrocknung

14 Spinde
Damen
für 7 MA gleichzeitig

0.047
Möblieriung PSA-Lager:
54 Garderoben-Einheiten n.A. Bauherr
für 4 Mitarbeiter pro Gard.Einheit, Größe BxT=30x50cm
bestehend aus 4 300er Spinden. Dazwischen Garderobenstange und Gitterrost für Stiefel

4 Spinde 
Divers
für 2 MA gleichzeitig

16 Spinde
Herren
für 8 MA gleichzeitig

55 Schränke für Wäsche
Größe ca. 45x65x204cm2 Umkleidkabinen 

für Externe

Ansaugtisch

Rollcontainer

BA

BA

Kl
ei

de
rs

tä
nd

er

Rinne

Rinne

Rinne

Rinne

Rinne

Rinne

8 Spinde
Frauen
für 8 MA 
gleichzeitig

12 Spinde
Männer
für 12 MA 
gleichzeitig

4 Spinde
Divers
für 4 MA 
gleichzeitig

Trockenschrank Trocken-
schrank

EINGANG

8 Schränke für Externe
Größe ca. 70x65x204cm
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Öffnung Fassade
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Gitterwand

Gitterwand
mit Tür

(Fluchtweg)

Gehweg

Revisionsschacht
Entrauchung

Rampe ca. 7,15%
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UZ 25/30, UK = +2,55
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Helmwaschmaschine 1,50 x 0,80 m
mit Wasser-, Abwasser- 
und Abluftanschluss

Bodenplatte Stützwände
Planung IGW

Bodenplatte Stützwände
Planung IGW

Magerbetonauffüllung für 
Mehrzweckhalle nach 
Angabe Statik!!

Magerbetonauffüllung für 
Mehrzweckhalle nach 
Angabe Statik!!

Magerbetonauffüllung für 
Mehrzweckhalle nach 
Angabe Statik!!

BRH 1,00

Einspeisung trockene 
Steigleitung "Aufputz",
Zuleitung im Schacht

BA

Schacht für Übung 
Höhenrettung

Zugang

Rinne

Stützwand

Stützwand
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Netzersatzanlage 
im Überseecontainer
LxBxH 6,06x2,44x2,75m
Auflagerung auf Betonplatte
mit 15 cm Überstand

Dieseltank für NEA, 
Ausführung als Erdtank mit Domschacht 
Erdüberdeckung ca. 1,00 m,
Lage in Abstimmung,
Abmessungen und Inhalt abhängig
vom Fabrikat NEA,
Treibstoffreserve insgesamt ausreichend 
für 24 Stunden Laufzeit!

Grundstücksgrenze

Grundstücksgrenze
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Bodenplatte Stützwände
Planung IGW

R2
D= 391,38
S= 387,89
T= 3,49
Ø= 1500

R4
D= 390,34
S= 387,06
T= 3,28
Ø= 1500

R5
D= 390,30
S= 386,05
T= 4,25
Ø= 1500

R6
D= 390,00
S= 382,00
T= 8,00
Ø= 2750

S1

S2

S3

DN 700mm GFK

DN 700mm GFK

DN 700mm SB

DN 700mm GFK

Wiesenstraße

Stelle Schurf IGW 

BA BA

Verbindung 
Gruben

2 3 4 5 61 7 98 10

1314151617181920 12 11

20 Stg
16,50 / 29,00

2 3 4 5 61 7 98 10
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R6

R10
D= 390,46
S= 388,25
T= 2,18
Ø= 1000

D
N
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P

R21
D= 391,50
S= 388,50
T= 3,00
Ø= 1500

D
N

 5
00
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m
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FK

D
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00
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FK

DN 300 mm PP

DN 300 mm PP

R22
D= 394,59
S= 391,76
T= 2,83
Ø= 1200

R23
D= 399,55
S= 392,64
T= 6,92
Ø= 1500

DN 300 PVC

Vorhang

Vorhang

FIZ

Möblierung n. Vorgabe Bauherr

Steuerstand
Hebebühne

Alarmdrucker

Dusche 
1,50x1,00m

Dusche 
1,50x1,00m
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Gesamtmaß

Rohbau-Gesamtmaß

Öffnung Fassade

Raummaße

Stütze D=35cm

Stütze D=35cm

Bandeisen für Erdung

Einführung 
Mittelspannung

Anschluss
Gebäude

Transportwagen
Atemschutzflaschen

Grundkorb

Füllleiste 

Reinigungskabine - Maße:
Kabinenmaß:    2,10 x 1,46 x 2,38 m 
Vertiefungsmaß fertig: 2,12 x 1,48 m, OKF= -0,20 
Vertiefungsmaß roh: 2,18 x 1,54 m, OKR= -0,29

Winkelstein

R
an

ds
te

in

Randstein

Randstein

Registrierpult Mögliche Park Position 
CSA Prüftisch

Arbeitsplatz 1

Energiewürfel

Arbeitsplatz 2 Gasmessplatz

Demontage Atemschutz 
Absaugtisch

Registrierpult

CSA 
Aufspannvorrichtung

Vorreinigung

2 fach Spülbecken mit 
Abdeckung
Ablage für 2 Grundkörbe
Abluft in freie vorsehen.

Desinfektion

Lagerschrank
1,00 x 0,70 x 2,00m

Trockenschrank

CSA 
Aufhängevorrichtung

-Registrierpult

Rinne
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Ablageschrank
1,7x 0,7 x 0,9 m

Arbeitsplatz 

Position
CSA Prüftisch fahrbar
2 x 1,2 x 0,95
mit 60er Schränken mit 
Schubladen
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BA

Trockenstange

Stiefeltrocknung

Trennwand zum Saunabereich
Tür mit Glasausschnitt,
Erstellung durch Saunabauer

Schacht Energieleitungen
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 Hygienespülung mit Reviklappe

BA BA
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Waschbecken
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Staplerparkplatz zum Laden
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Hängeschränke für 
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GarderobeTV 55 Zoll

Luftraum 
Decke

Luftraum 
Decke

Luftraum 
Decke

Lager Sauerstoff
R-Nr.: 0.008
BF: 16,13 m2

LH: 2,800 m
B: SON
D: AHD
W: ---
Alt-R-Nr.: 7.0.10Desinfektionshalle

R-Nr.: 0.020
BF: 82,28 m2

LH 1: 6,550 m
LH 2:                                  6,250 m
B: RÜT
D: AHD
W: FL; SB
Alt-R-Nr.: 2.1.1

RTW / KTW
R-Nr.: 0.011
BF: 583,29 m2

LH 1: 6,550 m
LH 2:                                  6,250 m
B: RÜT
D: HWL; ROH
W: AN; SB
Alt-R-Nr.: 1.5, 1.6, 2.3.1

Schleuse 1 DU
R-Nr.: 0.019b
BF: 5,51 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 2.1.2

Trockenraum
R-Nr.: 0.013
BF: 19,75 m2

LH: 2,800 m
B: BS
D: ROH
W: BS; PU
Alt-R-Nr.: 2.3.12

Flur Alarmspinde RD
R-Nr.: 0.FL.03
BF: 25,17 m2

LH: 2,800 m
B: BS
D: ROH
W: AN; PU
Alt-R-Nr.: 5.1.19
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2

Übungsraum
R-Nr.: 0.046
BF: 29,91 m2

LH: 2,850 m
B: RÜT
D: ROH
W: BS
Alt-R-Nr.: 4.3.9

Geräteprüfung
R-Nr.: 0.057
BF: 29,64 m2

LH: 2,500 m
B: LIN
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 4.1.9 + 3.8.4

Waschhalle, Pumpenprüfung
R-Nr.: 0.058
BF: 99,37 m2

LH 1: 6,0355 m
LH 2:                   5,925 m
B: RÜT
D: ROH
W: FL; SB
Alt-R-Nr.: 4.1.1 + 7.0.7

Schlauchlager sauber
R-Nr.: 0.059
BF: 16,33 m2

LH: 2,900 m
B: RÜT
D: ROH
W: BS; PU
Alt-R-Nr.: 4.1.12

Schlosserei
R-Nr.: 0.061
BF: 24,35 m2

LH: 2,900 m
B: RÜT
D: ROH
W: AN; PU
Alt-R-Nr.: 4.1.4

KFZ Werkhalle
R-Nr.: 0.062
BF: 92,56 m2

LH 1: 6,240 m
LH 2:                   5,925 m
B: RÜT
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 4.1.3

Anhänger, Abrollbehälter
R-Nr.: 0.063
BF: 292,37 m2

LH 1: 6,340 m
LH 2:                                                6,025 m
B: RÜT
D: ROH
W: SB
Alt-R-Nr.: 1.4

Logistikhalle - Regalbereich
R-Nr.: 0.064
BF: 195,14 m2

LH 1: 6,290 m
LH 2:                                                6,025 m
B: RÜT
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 4.1.11, 4.1.13, 4.4.6

Schleuse 3 DU
R-Nr.: 0.019f
BF: 6,10 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 2.1.4

Zentrales PSA Lager RD
R-Nr.: 0.012
BF: 195,74 m2

LH: 2,800 m
B: BS
D: ROH
W: AN; BS; PU
Alt-R-Nr.: 2.3.2a

Lager/Tauschr.
R-Nr.: 0.010
BF: 27,65 m2

LH: 2,800 m
B: BS
D: ROH
W: BS; PU
Alt-R-Nr.: 4.4.5

Medizinwerkstatt+Materialraum
R-Nr.: 0.018
BF: 25,53 m2

LH: 2,500 m
B: BS
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 2.1.6 + 4.4.1

Flur Atemschutz
R-Nr.: 0.FL.06
BF: 70,09 m2

LH: 2,850 m
B: BS
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 5.1.26 + 5.1.27
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Wartungs-/Pflege Raum AS+CSA
R-Nr.: 0.050
BF: 41,84 m2

LH: 2,500 m
B: LIN
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 4.2.3

Abholung (w)
R-Nr.: 0.051
BF: 14,49 m2

LH: 2,850 m
B: BS
D: ROH
W: BS
Alt-R-Nr.: 4.2.7

Füllraum
R-Nr.: 0.050b
BF: 7,46 m2

LH: 2,500 m
B: LIN
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 4.2.8

Nassraum-Grobreinigung
R-Nr.: 0.050d
BF: 24,77 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 4.2.2

Anlieferung Schwarz
R-Nr.: 0.050e
BF: 14,15 m2

LH: 2,850 m
B: SON
D: AHD
W: ---
Alt-R-Nr.: 4.2.1

Flur DU FW
R-Nr.: 0.FL.05
BF: 8,02 m2

LH: 2,850 m
B: BS
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 5.1.23

TRH BT 2 - EG
R-Nr.: 0.TRH.4
BF: 92,14 m2

LH: 2,850 m
B: BS
D: ROH
W: AN; SB
Alt-R-Nr.: 5.1.9

Aufzug
BF: 5,25 m2

PSA-Logistik
R-Nr.: 0.050a
BF: 12,58 m2

LH: 2,500 m
B: LIN
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 4.2.4

Treppe KFZ Werkstatt EG
R-Nr.: 0.TRH.KFZ
BF: 8,97 m2

LH: 2,900 m
B: AN
D: ROH
W: FL; SB
Alt-R-Nr.: 5.1.11

Alarmspinde 1
R-Nr.: 0.033
BF: 22,33 m2

LH: 2,850 m
B: BS
D: ROH
W: AN; PU
Alt-R-Nr.: 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5.

Zentrales PSA Lager
R-Nr.: 0.047
BF: 145,20 m2

LH: 2,850 m
B: BS
D: ROH
W: BS
Alt-R-Nr.: 2.2.2b

Trockenraum
R-Nr.: 0.050c
BF: 7,45 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 4.2.2b
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EDV EG 2
R-Nr.: 0.005
BF: 9,04 m2

LH: 3,800 m
B: BS
D: ROH
W: AN; BS
Alt-R-Nr.: 5.2.4g

N
SH

V
R

-N
r.:

 0
.0

07
BF

: 
29

,8
9 

m
2

LH
: 

2,
80

0 
m

B:
 

BS
D

: 
R

O
H

W
: 

BS
Al

t-R
-N

r.:
 5

.2
.3

a

D
ur

ch
fa

hr
t

BF
: 

11
4,

69
 m

2

LH
: 

4,
60

0 
m

B:
 

---
D

: 
AH

D
W

: 
---

Absperrbarer Bereich
R-Nr.: 0.064a
BF: 20,37 m2

LH: 2,900 m
B: RÜT
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 4.1.11, 4.1.13, 4.4.6

TRH BT 1 - EG
R-Nr.: 0.TRH.3
BF: 68,12 m2

LH: 2,850 m
B: BS
D: ROH
W: AN; PU; SB
Alt-R-Nr.: 5.1.7

Lager
R-Nr.: 0.009
BF: 28,51 m2

LH: 2,800 m
B: BS
D: ROH
W: BS; PU
Alt-R-Nr.: 4.4.3

Desinfektion Geräte
R-Nr.: 0.024
BF: 30,98 m2

LH: 2,500 m
B: RÜT
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 4.4.4

Lager / Desinfektionsmittel
R-Nr.: 0.025
BF: 11,94 m2

LH: 2,500 m
B: RÜT
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 2.1.5

Flur Desinfektion
R-Nr.: 0.FL.04
BF: 49,94 m2

LH: 2,850 m
B: RÜT
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 5.1.20

Aufenthalt RD
R-Nr.: 0.021
BF: 23,23 m2

LH: 2,500 m
B: RÜT
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 2.3.13

Schwarzbereich
R-Nr.: 0.022a
BF: 25,59 m2

LH: 2,500 m
B: RÜT
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 4.3.2

Zentrales PSA
 Lager

R
-N

r.: 0.038
BF: 

80,60 m
2

LH
: 

2,850 m
B: 

BS
D

: 
R

O
H

W
: 

BS; PU
Alt-R

-N
r.: 

2.2.2a

Büro Desinfektor
R-Nr.: 0.023
BF: 15,86 m2

LH: 2,500 m
B: LIN
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 2.1.7

La
ge

r J
FW

R
-N

r.:
 0

.0
67

BF
: 

19
,9

5 
m

2

LH
: 

2,
95

0 
m

B:
 

BS
D

: 
R

O
H

W
: 

BS
; P

U
Al

t-R
-N

r.:
 

3.
6.
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Bereitschaft
R-Nr.: 0.045
BF: 33,79 m2

LH: 2,500 m
B: RÜT
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 2.2.11

Lager Höhenrettung
R-Nr.: 0.048
BF: 16,26 m2

LH: 2,850 m
B: BS
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 4.1.14

PuMi
R-Nr.: 0.049
BF: 3,76 m2

LH: 2,850 m
B: BS
D: ROH
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 2.2.13a

Durchfahrt Abmarsch
BF: 352,52 m2

LH: 5,600 m
B: ---
D: AHD
W: ---

Übungsfläche 1
BF: 253,68 m2

Übungsfläche 2
BF: 95,05 m2

UV 8
R-Nr.: 0.065
BF: 5,79 m2

LH: 5,975 m
B: AN
D: ROH
W: ROH
Alt-R-Nr.: 5.2.3h

Übungsturm
BF: 32,89 m2

TRH TK - EG
R-Nr.: 0.TRH.1a
BF: 14,99 m2

LH: 2,800 m
B: BS
D: ROH
W: BS
Alt-R-Nr.: 5.1.13 TRH 4

TRH Foyer EG
R-Nr.: 0.TRH.1
BF: 42,51 m2

LH: 2,800 m
B: BS
D: ROH
W: SB
Alt-R-Nr.: 5.1.1 TRH 4

Flur Krankentransport
R-Nr.: 0.FL.02
BF: 14,66 m2

LH: 2,800 m
B: RÜT
D: HWL; ROH
W: SB
Alt-R-Nr.: 1.6a

Wäschelager
R-Nr.: 0.019g
BF: 2,29 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 2.1.3 a

Alarmspinde 2
R-Nr.: 0.034
BF: 15,98 m2

LH: 2,850 m
B: BS
D: ROH
W: AN; PU
Alt-R-Nr.: 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5.

Alarmspinde 3
R-Nr.: 0.035
BF: 9,57 m2

LH: 2,850 m
B: BS
D: ROH
W: AN; PU
Alt-R-Nr.: 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5.
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Höhen gem. IGW
OK max. Fußplatte 386,38
UK Fußplatte 385,78

Höhen gem. IGW
OK max. Fußplatte 385,38
UK Fußplatte 384,78

Höhen gem. IGW
OK max. Fußplatte 384,39
UK Fußplatte 383,79

Höhen gem. IGW
OK max. Fußplatte 384,71
UK Fußplatte 384,11

OK Wand 390,75

Höhen gem. IGW
OK max. Fußplatte 384,39
UK Fußplatte 383,79

OK Fundament Turm 390,00
UK Fundament Turm 389,00
min 50cm Magerbetonauffüllung
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F90-AB

BB
WZaun

Zaun/Absturzsicherung auf 
Oberkante Wand befestigt

Zaun/Absturzsicherung auf 
Oberkante Wand befestigt

Übungshydrant
Bereich gepflastert

WD L
0,350 / 0,250
OK=0,000 UKRD

WD Rund G
D= 0,060
Achse = -0,030 UKRD 
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,170 UKRD

F90-AB

Grundleitungsdurchführung
DN 100 

Grundleitungsdurchführung
DN 100

WD L
0,300 / 0,300
OK=-0,025 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,040 UKRD

Tresor mit Elektro- und 
Trinkwasseranschluss

für Sanitärcontainer

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,10
OK= OKRD

Bodenaussparung
0,500 / 0,500 / 0,05
OK= OKRD

WD L
0,200 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD E
0,600 / 0,300
OK=0,000 UKRD

BD L
0,710 / 0,360

Schacht für zug. Booster-Wärmepumpe

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,050 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,080
Achse = -0,200 UKRD 
OK=-0,160 UKRD

WD S
0,200 / 0,200
OK=0,000 UKRD

WD Rund H; K
D= 0,060

Achse = -0,270 UKRD 
OK=-0,240 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,085 UKRD 
OK=-0,055 UKRD

WD Rund S
D= 0,060
Achse = -0,085 UKRD Flur 
OK=-0,055 UKRD Flur

WD Rund S
D= 0,080
Achse = -0,080 UKRD 
OK=-0,040 UKRD

WD E
0,400 / 0,200
OK=0,000 UKRD

Bereich Bodenplatte, 
der erst nach Montage der
Leitungen für die 
Pumpenprüfanlage geschlossen
wird.

WD E
0,600 / 0,300
OK=0,000 UKRD

WD E
0,600 / 0,200
OK=0,000 UKRD

Schwundfugenprofile 1 cm Schwundfugenprofile 1 cm

Schwundfugenprofile 1 cm Schwundfugenprofile 1 cm

Schwundfugenprofile 1 cm Schwundfugenprofile 1 cm
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Erdtank für Pumpenprüfanlage
Aufstellung auf Betonplatte,
OK Betonplatte -2,60,  
D nach Angabe Statik

WD L
0,200 / 0,200
OK=0,000 UKRD

KS-Mauerwerk 17,5cm
nicht tragend

U 220 
Stahlprofil

0.038
Zentrales PSA Lager
Möblierung PSA-Lager:
31 Garderoben-Einheiten (n.A. Bauherr: 32)
für 4 Mitarbeiter pro Gard. Einheit, 
Größe BxT=30x50cm
bestehend aus 4 300er Spinden, 
Garderobenstange
und Gitterrost für Stiefel
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SF 0,50/1,150m (b/h)

OK= +389,32

UK= +388,17

SF 0,80/1,150m (b/h)

OK= +389,32

UK= +388,17

Leiter mit Sicherungsschiene

Stützwand

Fallrohr

Fallrohr

Z9

Z10
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Z7

Z8

Z9

Z10

Z2

Trafoanlage als 
Beton-Kompaktstation 1.000 kVA
L x B = 3,10 x 2,40 m
Höhe ca. 2,00 m über OKF Belag
Einbindetiefe max. 80cm
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Wandartiger Träger

SF 0,80/1,150m (b/h)
OK= +389,32
UK= +388,17

SF 0,80/1,150m (b/h)

OK= +389,32

UK= +388,17
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Z11

Z11

Z12

Z12

Kreissegment

Kreissegment

Kreissegment

Stiefelwäsche

Stiefelwäsche

Stiefelwäsche

Kreissegment

44
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Handlauf

Handlauf
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1M

13

Montageöffnung 1,00 x 2,00m
UK +0,10 OKRF,
mit KS-Mauerwerk schließen
und Außenseite verputzen
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Wandartiger Träger

1D

Fallrohr
 NA 1.2

Fallrohr 
DA 1.2

Fallrohr
 NA 1.1

Fallrohr 
DA 1.1

Fallrohr
 NA 5.7

Fallrohr 
DA 5.7

Fallrohr
 NA 5.6

Fallrohr 
DA 5.6

Fallrohr
 NA 5.5

Fallrohr 
DA 5.5

Fallrohr
 NA 5.4

Fallrohr 
DA 5.4

Fallrohr 
DA 5.3

Fallrohr
 NA 5.2

Fallrohr 
DA 5.2

Fallrohr
 NA 5.1

Fallrohr 
DA 5.1
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5M

DA 3.1
Fallrohr DN 100
Anschluss an Grundleitung
im ZG oder 1.OG

DA 3.2
Fallrohr DN 100
Anschluss an Grundleitung
im ZG oder 1.OG

Entwässerung
in Außenanlagen

Entwässerung
in Außenanlagen

Entwässerung
in Außenanlagen

Fallrohr 
NA 5.3

Entwässerung
in Außenanlagen

Entwässerung
in Außenanlagen

Entwässerung
in Außenanlagen

Entwässerung
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Entwässerung
in Außenanlagen

Entwässerung
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Stützm
auer Bestand w

urde abgebrochen,

Planung Anschlusshöhen  

N
achbargrundstück in Ü

berarbeitung

Stützmauer Bestand wurde abgebrochen,

Planung Anschlusshöhen 

Nachbargrundstück in Überarbeitung
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In Abstimmung mit Statik

VK Öffnung
Rohdecke

VK Öffnung
Rohdecke
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Logistik/Abholung extern
R-Nr.: 0.002
BF: 12,72 m2

LH: 2,800 m
B: BS
D: ROH
W: AN
Alt-R-Nr.: 4.4.2

MvD
R-Nr.: 0.001 
BF: 22,69 m2

LH: 2,500 m
B: LIN
D: AHD
W: AN; SB
Alt-R-Nr.: 2.2.14

Geräteraum
R-Nr.: 0.060
BF: 4,07 m2

LH: 2,900 m
B: RÜT
D: ROH
W: BS; PU
Alt-R-Nr.: 4.1.2

Öle, Fette
R-Nr.: 0.061a
BF: 6,22 m2

LH: 2,900 m
B: RÜT
D: ROH
W: FL
Alt-R-Nr.: 4.1.7

Kleinteile-Magazin
R-Nr.: 0.061b
BF: 6,31 m2

LH: 2,900 m
B: RÜT
D: ROH
W: BS; PU
Alt-R-Nr.: 4.1.6

Beh WC
R-Nr.: 0.054
BF: 6,92 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 4.3.8

Dekon Raum
R-Nr.: 0.043
BF: 21,06 m2

LH: 2,850 m
B: FL
D: ROH
W: ---
Alt-R-Nr.: 2.2.12

WC U 2
R-Nr.: 0.055
BF: 4,94 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 4.3.7

Abwurf (s)
R-Nr.: 0.019c
BF: 2,52 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 2.1.9 b

Schleuse 2 DU
R-Nr.: 0.019d
BF: 5,50 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 2.1.3

WC Uni RD
R-Nr.: 0.017
BF: 4,98 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 2.3.9

Flur (s)
R-Nr.: 0.019
BF: 4,89 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 2.1.9d

Abwurf (s)
R-Nr.: 0.019a
BF: 2,54 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 2.1.9 a

Abwurf (s)
R-Nr.: 0.019e
BF: 3,04 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 2.1.9 c

Du Dekon
R-Nr.: 0.042
BF: 5,83 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 2.2.6

Atemschutz-, CSA-Lager
R-Nr.: 0.053
BF: 29,88 m2

LH: 2,850 m
B: BS
D: ROH
W: BS
Alt-R-Nr.: 4.2.5 + 4.2.6

Du/WC U KFZ
R-Nr.: 0.040
BF: 5,13 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 2.2.8

Du U KFZ
R-Nr.: 0.041
BF: 5,13 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 2.2.7

WC U KFZ
R-Nr.: 0.039
BF: 5,61 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 2.2.9

Trockenraum
R-Nr.: 0.037
BF: 11,85 m2

LH: 2,850 m
B: FL
D: ROH
W: BS
Alt-R-Nr.: 2.2.10

WC U 1
R-Nr.: 0.056
BF: 5,41 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 4.3.6

EDV EG 1 / UV 2
R-Nr.: 0.052
BF: 9,76 m2

LH: 2,850 m
B: BS
D: ROH
W: AN; BS
Alt-R-Nr.: 5.2.4f / 5.2.3b
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Lager KTD
R-Nr.: 0.004
BF: 11,15 m2

LH: 3,800 m
B: BS
D: ROH
W: BS
Alt-R-Nr.: 3.4.14

TRH BT 5 - EG
R-Nr.: 0.TRH.2
BF: 45,98 m2

LH: 2,800 m
B: BS
D: ROH
W: SB
Alt-R-Nr.: 5.1.14

Alarmspinde 3 RTD + KTD
R-Nr.: 0.016
BF: 6,92 m2

LH: 2,800 m
B: BS
D: ROH
W: AN; PU
Alt-R-Nr.: 2.3.3 bis 5, 2.3.6 bis 8

Reifenlager
R-Nr.: 0.062a
BF: 9,39 m2

LH: 2,900 m
B: RÜT
D: ROH
W: BS; PU
Alt-R-Nr.: 4.1.5

Beh WC
R-Nr.: 0.003 
BF: 9,47 m2

LH: 2,500 m
B: FL
D: AHD
W: AN; FL
Alt-R-Nr.: 5.1.3
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Flur Technik EG 1
R-Nr.: 0.FL.01
BF: 34,92 m2

LH 1: 2,800 m
LH 2 :                          3,800 m
B: BS
D: ROH
W: AN; PU
Alt-R-Nr.: 5.1.17

Dosierraum
R-Nr.: 0.022b
BF: 5,16 m2

LH: 2,500 m
B: RÜT
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 4.3.1a

Müllraum
R-Nr.: 0.027
BF: 30,02 m2

LH: 5,600 m
B: SON
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 5.1.58

kontam. Stoffe
R-Nr.: 0.027a
BF: 7,96 m2

LH: 5,600 m
B: SON
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 5.1.59

Weißbereich
R-Nr.: 0.022
BF: 24,63 m2

LH: 2,500 m
B: RÜT
D: AHD
W: FL
Alt-R-Nr.: 4.3.1 + 4.3.3

Vorplatz Wäscherei
R-Nr.: 0.026
BF: 11,38 m2

LH: 5,600 m
B: SON
D: AHD
W: AN
Alt-R-Nr.: 7.0.15

Alarmspinde 1 RTD + KTD
R-Nr.: 0.014
BF: 19,88 m2

LH: 2,800 m
B: BS
D: ROH
W: AN; PU
Alt-R-Nr.: 2.3.3 bis 5, 2.3.6 bis 8

Alarmspinde 2 RTD + KTD
R-Nr.: 0.015
BF: 22,38 m2

LH: 2,800 m
B: BS
D: ROH
W: AN; PU
Alt-R-Nr.: 2.3.3 bis 5, 2.3.6 bis 8
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