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l = 9,945 / b = 1,3 / h = 1,716 
2.212 kg
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Fundament Außentreppe
160 / 90 / 100 cm
FUOK -3,600 / FUUK -4,600 m

Fundament Außentreppe
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Magerbeton bis 
FUUK Medienkanal

Magerbeton bis 
FUUK Medienkanal

Magerbeton bis 
FUUK Medienkanal -5,050

Medienkanal

ATP Aachen Planungs GmbH
Grosskölnstraße 32
52062 Aachen, Deutschland
e.    info_aah@atp.ag

t.    +49 (241) 980 949 81 
w.   www.atp.ag

Copyright  by  ATP architekten ingenieure

Bauherr:

Bereich Phase Bauteil Zus. ID. Plan Nr. Index

Bauteilraster

Projekt

Planinhalt

Bereich Phase Bauteil Zus. ID. Plan Nr. Index

Projektnummer Planstand Maßstab GPL SBArch. Planbasis PL-FB

Auftraggeber Plannummer Index

A A _ DE 4 0 0 _

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

in Bearbeitung

SAH Eschweiler-Wiederaufbau Urologie

Außentreppe und Wartungsplattform Anbau

A A _ DE _4 0 0
13098 05.05.2026 1:50 JACK (PL-A) ICR/MMAT

_

± 0,00 = 140,04 m üNN

Grundriss Außentreppe und Wartungsplattform

M  1 : 50
Ansicht Zugang Außentreppe

M  1 : 50
Ansicht Außentreppe

St.-Antonius-Hospital gGmbH
Dechant-Deckers-Str. 8
52249 Eschweiler, Deutschland
e.    gbl@sah-eschweiler.de

t.    +49 (0) 2403 76 - 0
f.    +49 (0) 2403 76 -1119
w.   www.sah-eschweiler.de

Index: Freigabe - Änderung: Datum: Bearbeiter:
_ Freigabe zum LV 05.05.2026 MOBE


	AA_DE400 - Außentreppe und Wartungsplattform Anbau

