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Entwurfsplanung

Kinderklinik;
2. Obergeschoss - Kinder Intensivstation 

ERSTELLTGEZ./GEPR. STAND PLOT

HNr.000285
Desinfektionsmischgerät
DG 2 - Nr. 673
Baujahr ???

Kaffeetheke n. Angaben
AG (siehe Best.)

HH 2.OG NB Flur 1

Flur v.d.

amb.Tagesklinik

116,45 m²

HH 2.OG NB 2.102

Wartebereich

17,19 m²

HH 2.OG NB Treppe 1

Treppenhaus OP

24,65 m²

HH 2.OG NB 2.103

WC Damen

3,78 m²

HH 2.OG NB 2.104

WC Herren

3,81 m²

HH 2.OG NB 2.117

Arbeit unrein

4,86 m²

HH 2.OG NB 2.118

WC Herren

HH 2.OG NB 2.106

Flur 1 intern

25,28 m²

HH 2.OG NB 2.101

Empfang

22,09 m²

HH 2.OG NB 2.107

Kabine 1

5,84 m²
HH 2.OG NB 2.108

Kabine 2

5,92 m²

HH 2.OG NB 2.109

Kabine 3

5,92 m²

HH 2.OG NB 2.110

Kabine 4

5,92 m²

A=10,25 m²

U=10,78 m

ELT-UV-AV
A=1,37 m²
U=4,70 m

ELT-UV_SV
A=1,50 m²
U=4,90 m

EDV-Verteil.
A=2,56 m²
U=6,60 m

2OG.02.15

550_529

2OG.02.16

550_529

2OG.02.17

550_529

Flur 04
2OG.02.07

TECH.SCHACHT 1.73m2

201A

ELEKTRO

19.14m2

Tableau Tableau

G
B

P2
P2

T a b l e a u T a b l e a

u

Aufzug rechts neu

KB 1.800/ KT 2.500

A= 4,3 m²

Aufzug links neu

KB 1.800/ KT 2.500

A= 4,3 m²

Treppenhaus 4

Flur3

12,16 m²

211 Technik
83,03 m²

212 Technik Lüftung
177,84 m²

Zuluftkanal

25,66m²

201 Lüftung 2

420,31 m²

UV

Lüftungsanlage
Zentral - OP

Lüftungsanlage
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Treppenhaus 1
A=28,85 m²
U=22,99 m

2OG.04.01

14 STG.16,86/28 2.OG 

11 STG.16,40/28 1.OG 

13 STG.16,40/28 1.OG 

 
 

22 STG
16.43/28
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2.OG.01.01
ITS 1Bettzimmer
26,30 m²
550_501

2.OG.01.04
Bad 2
6,60 m²
550_504

2.OG.01.03
ITS 1Bettzimmer
26,30 m²
550_503

2.OG.01.05
ITS 1Bettzimmer
23,00 m²
550_505

2.OG.01.07
AR. unrein
7,50 m²
550_507

2.OG.01.05
Entsorgung
8,70 m²

2.OG.01.06
WC
3,80 m²

2.OG.
01.07
PuMi
2,65 m²

2.OG.01.08
Flur 02
16,93 m²

2.OG.01.21
Flur 01
66,26 m²

2.OG.02.01
Büro
8,05 m²
550_521

2.OG.02.02
Lager
5,97 m²
550_522

2.OG.02.04
Lager Geräte
12,57 m²
550_524

2.OG.02.12
Flur 03
50,49 m²

2.OG.02.03
U+B / Vorbereitung
15,38 m²
550_523

2.OG.02.05
Besprechungsraum
/ Backoffice
15,15 m²
550_525

2.OG.02.09
Umkl. 1 H.
24,29 m²
550_528

2.OG.02.10
Umkl. 2 D.
24,48 m²
550_529

2.OG.02.12
Du.+ WC 2 D.
5,50 m²
550_527

2.OG.02.11
Du.+ WC 1 H.
5,38 m²
550_526

2.OG.04.02
Treppe 2.OG
14,76 m²

2.OG.01.10
ITS 1Bettzimmer
27,15 m²
550_508

2.OG.01.12
ITS 1Bettzimmer
29,20 m²
550_510

2.OG.01.14
ITS 1Bettzimmer
20,40 m²
550_512

2.OG.01.15a
Bad 3
5,70 m²
550_513

2.OG.01.13
Personal
13,25 m²
550_517

2.OG.01.18
Küche
5,67 m²
550_516

2.OG.01.17
AR Rein
9,36 m²
550_515

2.OG.01.16
Stützpunkt
17,70 m²
550_514

2.OG.01.15
Schleuse
4,00 m²

2.OG.01.04
Bad 1
6,50 m²
550_504

2,00

Kinder Intensivstation
BGF: 481,00m²
BRI: 2.087,00m³

1,94 m²

Legende DIN 13080
Funktionsbereiche:

Pflege

Allgemeine Dienste

Diagnostik und Therapie

Krankenhausmanagement

Ver- und Entsorgung

Forschung, Lehre, Ausbildung

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Ver- und Entsorgung

Forschung, Lehre, Ausbildung

Sonstige Einrichtungen

Techn. Gebäudeausrüstung

Verkehrserschließung und -sicherung

5.00

6.00

7.00

8.00
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T 30
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FD

DD

WD

FS

WS

SCH

OKFF

OKRF

OKFF
OKRF

TÜRNR., ANFORDERUNG

OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OBERKANTE ROHFUSSBODEN

FUSSBODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH

WANDDURCHBRUCH

FUSSBODENSCHLITZ

WANDSCHLITZ

SCHACHT

FLUCHTWEG

TÜR ABBRUCH

TÜR NEUBAU

FEUERLÖSCHEINRICHTUNG

TÜR BESTAND

F

ACHSLINIE

SCHWEISSBAHN, FOLIE

ABBRUCH

ABBRUCH

NEUBAU

BESTAND WAND

PERIMETERDÄMMUNG

DÄMMUNG HART

DÄMMUNG WEICH

PORENBETON PB

GIPSKARTON GK

MAUERWERK MW

STAHLBETONFERTIGTEIL   STBF

STAHLBETON  STB

ESTRICH, BETON UNBEW.
(F30)

-- --

BRANDWAND FEUERBESTÄNDIG;
MECHANISCH BELASTBAR

NOTWENDIGER TREPPENRAUM
BAUART BRANDWAND

FEUERBESTÄNDIG (F90)

FEUERHEMMEND (F30)
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