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DRK Garage

NEU 3 Stellplätze
für Notarzt, RTW, etc.

Eingang KV Praxis
und Eingang ZNA 
(Zugang bei Tag)

Neustrukturierung Parkplätze:
Unterbringung 3 Stellplätze 
(Patienten ZNA, etc.) 
Bestand: ca. 14 Stellplätze
(Schotterfläche)

Entfall 3 Stellplätze
Besucher / Patienten

Entfall 3 Stellplätze 
RTW / Notarzt, etc.

Ablauf
Tagesbetrieb
(Fußweg)

Ablauf
Nachtbetrieb
(Fußweg)

Liegendanfahrt 
Tages- und Nachtbetrieb

Abstellfläche Rollst.

DRK Garage

Abstellfläche 2 Liegen

bestehender Lichthof bestehender Lichthof

A-A

A-AB-B

B-B

Abbruch T30-RS
Tür-Element
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Wand feuerhemmend

Türe im Nachtbetrieb
verschlossen.

Revisions-
Öffnung 
1,00x1,00m
(genau Position 
noch festzulegen!)

Neuer Pflasterbelag
(zusätzl. Wartezone KV)

Ausbau best. Rasengittersteine
Einbau neuer Pflasterbelag

Temporäre Öffnung

Bereich Kiesrandstreifen Pflastern 
wg. Interims-Ausgang BA3.

RDG

U/B-Raum 1
(1 Platz)
2.614
18,03 m2

Schockraum 1
2.611
36,33 m2

CT
2.610
32,58 m2

Schockraum 2
U/B-Platz
2.609
35,42 m2

Isolations-
Zimmer 2
2.606
14,00 m2

U/B-Raum 7
(2 Plätze)
2.604
20,68 m2

Gipsraum
2.615
24,68 m2

Aufzug 1
6,98 m2

Aufzug 2
6,99 m2

Treppenhaus 2
30,61 m2

Gruppe 2
2.616
43,93 m2

Gruppe 1
2.617
43,64 m2

Wickelraum 1
BT6 E2
4,20 m2

Wickelraum 2
BT6 E2
4,20 m2

Gemeinschaftsraum
2.618
52,73 m2

Matschraum
2.620
20,56 m2

Personal-WC
2.619
3,12 m2

Schlafen 2
2.621
20,35 m2

Schlafen 1
2.624
21,10 m2

Leitung
2.625
20,88 m2

Umkleide
2.623
4,10 m2

Besucher-WC
2.622
3,28 m2

WC/Wickelraum
2.627
17,32 m2

Abstellraum
2.626
7,09 m2

Treppenhaus
BT6 E2
22,46 m2Flur 5b

36,24 m2

U/B-Raum 2
(1 Platz)
2.613
17,94 m2

Isolations-
Zimmer 1
2.612
17,36 m2

Zimmer 8
2.628
18,32 m2

Arzt
2.631
7,48 m2

Dokumentation
2.630
9,37 m2

U/B-Raum 3
(1 Platz)
2.632
17,77 m2

Arbeitsraum rein
2.633
13,99 m2

Schwestern Unrein
2.635
13,64 m2

Lager 2
2.636
13,97 m2

WC
2.637
2,66 m2

Angeh. ITS
2.638
8,04 m2

Wertfächer Personal
2.640
9,81 m2

Entsorgung
2.639
6,90 m2

Treppenhaus 3
BT6 E2
13,16 m2

Assistent Intensiv.
2.526
20,95 m2

Beobachtung 3
(2 Plätze)
2.601
24,02 m2

Beobachtung 2
(2 Plätze)
2.602
20,95 m2

Beobachtung 1
(2 Plätze)
2.603
20,58 m2

Schleuse 1
2.605
6,24 m2
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Zimmer 3
2.609
3,85 m2

ZNA Bad
2.609
5,40 m2

Umkleide
2.610A
1,69 m2

Putzraum
2.634
4,76 m2

Flur 8
BT6 E2
13,09 m2Stützpunkt

2.629
20,01 m2

Flur 5
94,19 m2

Flur 6
36,90 m2

Flur 7
BT6 E2
19,58 m2

ELT
2.610 D
2,02 m2

ELT 4
2.610 E
1,43 m2

ELT 3
2.610 F
1,44 m2

HLS
2.610 G
2,55 m2

CT Schaltraum
2.610 B
13,42 m2

Flur 5a, Garderobe
82,00 m2

Windfang/Kinderwagen
8,35 m2

Technik Siemens
2.610 C
0,77 m2

Balkon 1
24,62 m2 Balkon 2

49,76 m2Balkon
BT6 E2
25,95 m2

U/B-Raum 2 KVBW
(1 Platz)
2.715
25,78 m2

Personal
2.716
7,58 m2

Backoffice
2.718
7,65 m2

Liegendanfahrt
19,16 m2

U/B-Raum 1 KVBW
(1 Platz)
2.714
21,03 m2

U/B-Raum 3 KVBW
(1 Platz)
2.713
20,48 m2

Empfang /
Tresen KVBW
2.712
12,23 m2

Büro Stationsl.
2.711
10,72 m2

Rettungsass.
2.707
13,62 m2

Fast Track
U/B-Platz Kinder
2.709
24,27 m2

AV
0,77 m2

SV
0,84 m2

Warten Kinder /
Spielecke
14,45 m2Flur 3

22,07 m2

Flur 2
36,05 m2

Flur 1 / Warten 
Gard. KVBW
22,89 m2

WC Patient
2.708
5,72 m2

Schacht
2,54 m2

Wundversorgung
U/B-Platz Kinder
2.710
14,22 m2

Flur 4
31,93 m2

Multi.-Raum
Triage (Nacht)
2.701
10,99 m2

Lager
6,35 m2

WC-Pers.
2,65 m2

Patientenküche
2.527
9,18 m2

Team
2.527
14,34 m2 Schleuse Z25

BT5 E2
5,40 m2

Schleuse Z24
BT5 E2
5,40 m2

Zimmer 25
2.525
24,08 m2

Zimmer 24
2.524
20,47 m2

WC 23
2.523
4,67 m2

Zimmer 22
2.522
23,65 m2

Zimmer 21
2.521
24,06 m2

Zimmer 20
2.520
29,77 m2

Zimmer 19
2.519
29,50 m2

Zimmer 18
2.518
27,36 m2

Zimmer 17
2.517
27,01 m2

Stationsleitung ITS
2.516
17,73 m2

Gerätelager rein
2.038
31,42 m2

WC-Behind.
2.536
3,15 m2

WC
2.537
1,97 m2

WC
2.538
2,16 m2

Flur 7a
BT5 E2
97,57 m2

Flur/Schmutzraum
BT5 E2
12,75 m2

Stützpunkt
2.528
16,85 m2

Putzraum
2.529
4,35 m2

Aufzug
BT5 E2
7,79 m2

Technik 2
2.530
4,28 m2

Arbeitsraum unrein
2.531
9,61 m2

Arbeitsraum unrein
2.532
19,43 m2

Kleinlager
2.534
14,63 m2

WC21-22
BT5 E2
2,57 m2

Flur 7b
BT5 E2
15,69 m2

Flur 9
BT5 E2
54,69 m2

Flur 10
BT5 E2
17,53 m2

WC
BT5 E2 HKL
2,69 m2

Leitstelle HKL II
BT5 E2 HKL
9,03 m2

HKL I
BT5 E2 HKL
46,67 m2

Technik
BT5 E2 HKL
17,38 m2

HKL II
BT5 E2 HKL
62,94 m2

Leitstelle HKL I
BT5 E2 HKL
15,90 m2

AR unrein
BT5 E2 HKL
6,01 m2

ELT
BT5 E2 HKL
3,15 m2

Rein
BT5 E2 HKL
12,95 m2

Sekr. HKL
BT5 E2 HKL
15,14 m2

Oberarzt
BT5 E2 HKL
17,62 m2

Flur 9a
BT5 E2 HKL
19,02 m2

Überwachung
BT5 E2 HKL
7,31 m2

Überwachung
BT5 E2 HKL
15,48 m2

Umkleide
BT5 E2 HKL
4,12 m2

Überwachung
BT5 E2 HKL
9,78 m2

Zimmer 23
2.523
21,63 m2

Rein
BT5 E2 HKL
14,84 m2

USV
BT5 E2 HKL
6,30 m2

Triage 1
2.719
13,17 m2

Warten ZNA
(Tagesbetrieb)
2.720
26,14 m2

Anmeldung
2.706
12,97 m2

Schaltraum
2.706
6,16 m2

Lager 1
2.707
3,37 m2

Beh. WC
6,35 m2

U/B-Raum Gyn.
2.526
17,48 m2

Zimmer 4
2.604
20,68 m2

Zimmer 7
2.601
24,02 m2

Zimmer 6
2.602
20,95 m2

Zimmer 5
2.603
20,58 m2

Lager 3
2.638
8,04 m2

Sozialraum
2.630
19,62 m2

Sozialraum
2.628
18,32 m2

Warten ZNA
(Nachtbetrieb)
6,55 m2

WC
2.526
2,68 m2

Anmeldung ZNA
2.717
26,05 m2

Empfang /
Tresen ZNA
2.718
12,77 m2

Überwachung 2
(5 Plätze)
2.xxx
45,20 m2

Pat.-Bad / WC
2.xxx
6,31 m2

Flur (Anbindung 
an Bestand)
2.xxx
7,24 m2

Büro Sekretariat
11,94 m2

Büro Chefarzt
10,77 m2

Zimmer 1
2.614
18,03 m2

Zimmer 2
2.613
17,94 m2

Eingriffsraum 1
2.632
17,77 m2

Büro Chefarzt
2.720
26,14 m2

Sekretariat
2.719
13,17 m2

Patientenzugang
13,95 m2

Bettenlager
2.709
24,27 m2

Büro
2.710
14,22 m2

Gyn-Unters.
2.712
19,83 m2 Büro Oberarzt

2.718
20,25 m2

Flur 4a
2,82 m2

Warten
2.701
10,99 m2

Triage 2
2.711
10,72 m2

ELT 1
1,70 m2

ELT 2
3,22 m2

Personal
Aufnehtalt
2.712
7,18 m2

Anmeldung KV
2.717
20,74 m2

Doku / BWG
2.630
9,94 m2

5,025 8,00

14 STG x 17,86 cm x 25 cm
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Liegendanfahrt ZNA
Nachtzugang auch Fußläufig 
(Nachts mit Sprechanlage)

Flrst. Nr. 
2790

T30-RS
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T30-RS

Notplatz

Interims-Ausgang 
während Umsetzung BA3!
KEIN ZUGANG!!!

Triage
2.706
7,98 m2

Röntgen
2.706
25,79 m2

Überwachung 1
(3 Plätze)
2.xxx
48,02 m2

GRUNDRISS ERDGESCHOSS (EBENE 2)

LEGENDE:

Brandwand

= Bestand
= Neubau
= Abbruch

= Flucht-/Rettungswege

= Brandschutz-Eintragungen
13.08.2026

1. RW
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