< > ( : ) ( : ) ( ) Sanitartechnik
i | I | Trinkwasser kalt
i | | | Schmutzwasser
[ l [ l --------------- Schmutzwasser Entliftung
| >.80 | 8.75 | .70 | Schmutzwasser Grundleitung
- | | | | 22 N e Schmutzwasser Pumpendruckleitung
Ubergabeschacht | | | | Ubergabeschacht
Regenwasser * Schmutzwasser ﬁ
DN'1000 | | i | DN 1000 Regenwasser
| | | | oD 160 Regenwasser Grundleitung
Kontrollschacht Qww2.991/s+Qp1.61/s
LO)| .
- ;% - DN 400 TS 100 J = Qtot 4.59 s A Ruckschlagklappe
L eIRT , DN/OD 110 1% :
=~ g Quw 0.891/s D1 Absperrventil
1%
G TS 69 Trinkwasserzahler
DN/OD 200 _
ohe 171'3:%1/8 Dachentwasserung \ > Ruckflussverhinderer
» 983 Kundenhalle )
DN /I)SD331 5 = = Dachentwésserung ggggr%rl]? Alls Filter
50.66 1/s 2 Kundenhalle (verbleibt im Bestand)
0 DN 100/ 34 s A -
T TS 66 Standrohr Steigleitung Trinkwasser
TS 65 \ DN/OD 110__ (verbleibt im BestanM . I + (mit Brandabschottungen in den Geschossdeck
Hofablauf mit DN/OD 110 3.40I/s
3 aammeimer 425115 1% Fallleitung Schmutz- bzw. Regenwasser
y 0, . .
1% (mit Brandabschottungen in den Geschossdeck
n
™
0
©
L8
n2 A =
- N i\ —
o
\ 777 777 777 777 7 //i 777 7 777 777 Z
% S NN S I AR S N AR I N IO NS L (@»)
- S — /7_/ i//////////i///;///j//////////i///i/////////////i///;///j//////////i///////i//////)l(///i///;///j//////////i///i///;//////////i///;///j//////////i///////////// 9 D/ B ———————————————————.—.—-
/ Ul 1
A § o 7 ] 7
F /;/ /j/
7 i/i
//// ///
/// ///
7 7
/// /7
7 7 &
/// / ISy =4 3
/// /// ('7) 8 i i
7S /// [ 2]
0 7/ e
" /
/// /// LH
//// i/i :J
TS 64 7 7 g:t
Hofablauf mit v 7
Schlammeimer DN/OD 110 7 0 o prd
4251 7 v N
4,251 T v 7 A
’ o 7 2 ~~ _D
/i/ /// S " fz
/// /// é&i :2
9 Vs [V E S A &
/ / 195} Ql, <t S~
// /) g // = % 3 :é -
// //// alxe ()
Y4 7 AN 1
/// /// §
/// 9 e}
/
/i/ ///
s Vo4
%
Yos
/i/ ;i/
//// //j
/// ///
/
/ v S S S 7 N
e \ \ . / L/ ////i/;/j/i////////////i/;/j/i////////////i/;/j/i////////////i/;/j/i//////////// g O A @
A/
[a)
Yol K22
3%%*
=
o
n
0
N
©
TS6 ach
DN/OD 250 achentwésserung . JRCNAR
370115 Kundenhalle Mauerwerk Kriechkeller x\i\ql,ﬁen
Hofablauf mit : E onoo /] 1% DN 10034 s
Schlammeimer TS 60 tandrohr
4251 4'12%)'/3 DN/OD 110 (verbleibt im BestanM \ \ N R e 1
341is - \
1% o
" DacHenty
Kontrollschacht L TS 96 E(l)\ly;a\h 5,315
DN 400 DN/OD 110 ol
Qww 051/s Stapilr I I R
1% ole N
P T "2_ Ind. | Datum Name |Anderung PBA
w32 N
> 10% 9 cm% S78 ™
TS7 8 TS7 .
LN DNOD 110 _/ Bawerhaber— Qanierungsvorhaben AOK
Qww 2.0 /s Qww 2.0 I/s .
@ 1% 1% Servicezentrum Cuxhaven
< =
GE) 40 Brahmsstralle 24, 27474 Cuxhaven
: ™)
c - . N
= —
8 N \ Bauh
o — auherr . .
g AOK - Die Gesundheitskasse
o fiir Niedersachsen
R P
+ o ? 3. Hildesheimer Straf3e 273, 30519 Hannover
n Dl
QO =B N~
— J— A (op)
1.56° ) 2.39 n A 5 Architekt Architek
: | rchitektenstern
Lo Martin Menzel Planungsgruppe
o (o)
~0O|g R 1 o
(Q% g7 | ~ 2 L o Auf dem Loh 4, 27356 Rotenburg
©
o DN 100 | 1570 P % ™ % Tel.: 04261-94470 info@architektenstern.de
(é :l[ 8%?8?/2 5 N > Planstand Architektur: 20.01.2025
L____ ] 1% EE
Planverfasser
(@]
A g PBA Planungsgesellschaft
(o]
Haustechnik mbH
Tp]
o)
1
™ Stresemannstrafle 29, 22769 Hambur
5 5 2 > g
2.26 D 16.32 84w A £ Tel.: 040 / 48 06 12-0, e-Mail: info@pba-haustechnik.de
%" Leistungsphase
25 95 2t 3.95 25 3.95 25 b5 25 3.95 25 4.02 36t A&ﬁ Ausfithrungsplanung
7 7 7 7 7 N 7 7 7 7 7 7 7 A (zgé % § A
: 2Ny e =
R \ \ E I Plannummer L 5 . » < % ~
50 50 i raWJai} 1 = a0 = Ll E % () — —
. 4.59 1 4.08° 1 4.02 24 1.76 24 1.6( 95 TR 5 B’ i 4.08° T 4.59 . S 2, & &8 = % § = E g % § 3
24 £ 2 2 3 V) o oz - I
Hofablauf mit
o Schlammeimer 2 22-006 PBA 5 410 SAN G-1 002 -
TS 39 71 15, 1.01  1s44.08  1.01 T1s43.08  1.01 1s43.08 101 N\N1.0%s44. 1.01 .7s46.08 101 500 L5 ) P> e — -
Kontrolischacht (7 [, DN/OD 160 . DNOD110 74 DNODMO0.___ 74 DNODMO.___ 74 DNODMO___ 74 | DNOD110 7@ DNODMO___ T 75 ( m ; RS=-0.9 m OK Geldnde ) aninha Sanitartechnik
B Dachentwéasserung (32
DN 400 % 9.33Ts 0.091s 0.071s 0.051s 0.041/s 0.021s N Fundamentplatte d = 40cm Fover
1% 1% 1% 1% 1% 1% INND :
; ° ° ° ; ; | | DN 125 /531 / Grundriss Kellergeschoss Foyer/Kundenhalle
Ablauf Ablauf Ablauf Ablauf Ablauf Ablauf | S Standrohr
rrkichisehacht i %ﬁacht Licl cht Tk c Jht rrkichisehacht . o %@acht . I } y
¥ L-DN50:/0,018 I/s 500,018 I/s $50/0,018 lis : 181/s : 10,018 Uis V500,018 |is | | : I I i
o = SEREEE i = SSRESSSL = SERSSS e 2EmESS = SSRS S ShAnISERS L = Lo
%:Io o T e H\l H\ \R Th R T T T T Sfj\ f\ i i T O T s QL m - \ﬂ\\k \t\ Qt\ tg&& Ql \i\\ \(\ \L\ %\&\n =i \ ? L % 1 Gezeichnet Gepriift Datum Blattformat Malfstab
L N \ O N N N NN\ ; S R -~ & i N MU b~ o NE
o R A S N N > : Strifen rdament > AH OH 08.04.2025 DIN A0 1:50




	andere
	?
	Kellergeschoss
	22-006_PBA_5_410_SAN_G-1_---_-
	22-006_PBA_5_410_SAN_G-1_002_-





