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Symbol

bauaufsichtliche Anforderung

ZEICHENERKLÄRUNG - ÜBERSICHT
Kurzzeichen alte und neue Bezeichnung

Kurzzeichen 
(DIN EN 13501)

Kurzzeichen 
(DIN 4102) Kurzzeichen ErläuterungErläuterung

Nichttragende Innenwände

trag. Bauteile ohne Raumabschluss
Trag. Bauteile mit Raumabschluss

R 90 [wnb]
REI 90 [wnb]
EI 90 [wnb]

Nichttragende Außenwände

F90-AB fb

E 90 (i→o) [wnb] und
EI 90-ef (i←o) [wnb]

Selbstständige UnterdeckenEI 90 (a↔b) [wnb]
trag. Bauteile ohne Raumabschluss

fhF30-B
R 30

Trag. Bauteile mit RaumabschlussREI 30
Nichttragende InnenwändeEI 30
Nichttragende AußenwändeE 30 (i→o) [nb] und

EI 30-ef (i←o) [nb]
Selbstständige UnterdeckenEI 30 (a↔b) [nb]

Flur
(horizontaler Rettungsweg)

Sonderbauteile - Abschlüsse

Nichttragende Innenwände

trag. Bauteile ohne Raumabschluss
Trag. Bauteile mit Raumabschluss

Nichttragende Außenwände

R 60 [nb]
F60-AREI 60 [nb]

EI 60 [nb]
E 60 (i→o) [nb] und
EI 60-ef (i←o) [nb]

Selbstständige UnterdeckenEI 60 (a↔b) [nb]

hfh+nb

EI
2
60-S

200
C... T60-RS ÖV_T60-RS

RS ÖV_RSSonderbauteile - AbschlüsseS
200

C...

T60-RS neu

T30-RS

T30

F30

ÖV_T30

fh

ÖV_T30-RSEI
2
30-S

200
C... Sonderbauteile - Abschlüsse

EI
2
30-S

a
C... Sonderbauteile - Abschlüsse

DS ÖV_DS

RS neu

Sonderbauteile - AbschlüsseS
a
C... D ÖV_D

FW

Fluchtweg

Zugang Feuerwehr
BMZ

F Feuerlöscher

Brandmeldezentrale

Objekteingang

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

B
ROOF

 (t1) Bedachung

Rauch-und Wärme-
abzugseinrichtung,
Bedienstelle

FBF Feuerwehrbedienfeld

FSD Feuerwehr-
Schlüsseldepot

BMA Brandmeldeanlage
Haustechnikraum

Lagerraum, etc

ZÖ - Zuluftöffnung

Raum erhöhte
Brandgefahr
RWA_Rauch- und
Wärmeabzugsöffnung

ELA
elektr.
Lautsprecher-
anlage

Blitzleuchte

NAS Notausstieg Fenster

D neu

DS neu Öffnungsverschluss
D= dichtschließend
S= selbstschließend

Druckknopfmelder

Druckknopfmelder
neu

Brandabschnitt |
Rauchabschnitt

Sicherheitsbeleuchtung
[....]| FSA
[....]| PV

Tür mit Feststellanlage
Tür mit Panikverschluss

BrA 1 | RA 1

elektr. Spannung

DS

DS

feuerbeständig und in den 
wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen

feuerhemmend

Treppenraum
(vertikaler Rettungsweg)

hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren Baustoffen

Öffnungsverschluss
Rauchschutz

Öffnungsverschluss
feuerhemmend+Rauchschutz

Öffnungsverschluss
feuerhemmend
feuerhemmende Verglasung

Kreisbogen,maximale
Rettungsweglänge

harte Bedachung

Öffnungsverschluss
hochfeuerhemmend
+Rauchschutz

SiBel

E GF H I

16
17

18
19

20
21

22
23

J
J'

K
L

M
N

O' P' R S T

49
50

51
53

54

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

O P R S T

40
41

42
43

44
45

46
47

48

U V W X

Z

16

Y

Sektionaltor Sektionaltor

h = 2,00 m

27

28

32

30

34

29

45

44

43

40

38

35

33

42

31

41

68 70 71

74 75

76 77

78

96 97 99

3

6

8

12

14
129 128 127

100 101 103

102

106

120

122

118

116

82

93

54
56

61 62 64 88

83

84

81

117

105

111 110

2

10

1

53 57 60

72 73

85 89

94

67 69
98

105.1

107

109

113

13

16

17

15

115 114

55 6563 87 90

125124

5

Sektionaltor

4

121

126

52

46
46.1

48.1

48

47
49

Glas

37

119
51
50

126 a
108

123

92

9186

36

9

58 / 59

AUR KFZ-Prüfungen KFZ-Werkstatt

Technik Lehrer
Lehr-

Technik Lag. Lehrer Lager Schulung

Du

Fachlabor
Metall

Fachlabor
Holz

Metalllager

Lehrer Werkzeug Sani Lager

Computer Lehrer AUR
Computer AUR AURAUR

Holz

Reinigungs-
personal

Umkl.
Jungen Jungen

Nadel- Sozialarb.

Holz 

Kantine

Fachlabor
Metall

Flur

AWT

Vorbe-
reitung 

AUR

AUR

Geografie

Geschichte

Musik
Aufsichtsraum

Biologie

AUR

Hausmeister

Computerraum Computerraum

AUR AUR
Lehrerzimmer
Lehrbücherei

Schulleitung

Technik

Eingangshalle

AUR

Techn.Lehrmittel
Sekretariat

Verbindungsbau
Teek.

113
114
115
116

WC Mädchen
WC Jungen
Nebenraum Kantine
WC Kantine
Umkleide Mädchen
Dusche Mädchen
Umkleide Jungen 1
Dusche Jungen 1
Umkleide Jungen 2
Dusche Jungen 2 (KW)

117
118
119
120
121
122

Holztechnik

Ve
rb

in
du

ng
sg

an
g 

2

Pausenhof

Pausenhof

Verbindungsgang 1

Hauptgebäude

AUR

Bautechnik

Demonstrationen

Metalltechnik 1

Dusche
Umkleide

47
49
46
46.1
48
48.1
48.2
50
51
52

WC Mädchen
Vorraum WC Mädchen

WC Jungen
Vorraum WC Jungen

Vorraum
WC Lehrer
WC Mädchen
WC Jungen

Sportgeräte

WC Frauen
WC Männer
Reinig.mittel
WC Behindert.

79
81
83
84

mittel

Umkl.

Du

Server

Server

AUR

Werkstatt

Hausmeister

BS

arbeit BS

Holz
AUR

Lager LagerLagerLager

Büro

Büro

Technik

Lager

Lager

12
13
14
15
16
17

Technik
WC Lehrer
WC Lehrer
WC Mädchen
WC Mädchen
WC Jungen

Pausenhalle

(Chef 9,868)

(C
he

f 1
1,

16
7 )

Schulleitung
FS

Lager

Hauswirtschaft

TechnikTechnik

Technik

Bibliothek

Lager

Sporthalle

Metalltechnik 2

AUR

Lichband über gesamten Flur Lichband über gesamten Flur

Li
ch

ba
nd

 ü
be

r g
es

am
te

n 
Fl

ur

80

79

ohne Nutzung

Technik

Sozialarbeiten
Förderschule

20,41

28
,8

1

28,35 32,53

57
,9

9

32,355

53,21

28
.0

3

37.2110.94

25
.7

15

19
.9

05

2.
12

46
.7

1
8.

97

10
.9

85

10.81

10
.9

0

28.03 23.915

R=35.00 R=35.00

R=35.00

R=
35

.0
0

R=35.00

R=35.00

R=
35

.0
0

R=35.00

R=35.00

R=35.00

2*) Bereiche, welche nicht
      von den Rettungsweg-
      radien abgedeckt sind
3*) Tür kann nach Erreichen der
       Lebenszyklusdauer ersatzlos
       entfallen

1. RW da, wo es geht, immer den direkten Ausgang

2*

3*

FW

FW

FW

FW

FW FW

FW

BMZ

FSD

F

F
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FF

F
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F
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F
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F

FF
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F
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S
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S
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1. 
Br

A
2.

 B
rA

2. BrA

1. BrA

BrA 3 | RA 3.1

BrA 4 | RA 4.1

BrA 4 | RA 4.2

BrA 4 | RA 4.3

BrA 5 | RA 5.2

5.
 B

rA

5. BrA 4. BrA

4.
 B

rA

3. BrA 4. BrA
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ÖV
_D
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fh
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1.RW
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1*) Lüftungen zum Flur feuerhemmend
     verschließen oder Brandschutzklappe
     K 30 einbauen
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Übersichtsplan
nicht maßstäblich

plan 15


