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Fluchtsteg 2.OG OKF +6,95

Ruhematratzen

Ruhematratzen
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Im Positionsplan ist eine
verkleinerte Öffnung
dargestellt, bitte prüfen,
ob wie hier gezeichnet
auch möglich!
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Filter

Rückflussverhinderer

Sicherheitsventil federbelastet

Rohrbe- und entlüftung

P

Fallleitung abgehend

Druckanzeige

Fallleitung durchgehend

Dreiwegeventil motorgesteuert

PWC

Gas-Strömungswächter

Heizgas, Erdgas

Regulierventil

Schmutzfänger

FIL

Systemtrenner

PWH

Steigleitung durchgehend

Trinkwasserleitung, warm

Regenwasser

PumpeAbsperrventil

Temperaturanzeige

Trinkwasserleitung, kalt

RW

OK Oberkante Bauteil

UK Unterkante Bauteil

RA Rohrachse Bauteil

Absperrventil mit Kappe

ϑ

Steigleitung abgehend

Temperaturfühler

Erdgas

Armaturen

Sanitär

T

Allgemein:

Rückschlagklappe

Druckregler

SW Schmutzwasser

Steigleitung ankommend

Zähler

PWH-C

Fallleitung ankommend

Gas-Kugelhahn

Trinkwasserleitung, warm ( Zirkulation )

Strömungsteiler

OKFFB Oberkante Fertigfußboden

OKRFB Oberkante Rohfußboden

UKRD Unterkante Rohdecke

UKFD Unterkante Fertigdecke
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Kindergarten Schneegarten 
Schneegarten
86609 Donauwörth

Kindergarten Schneegarten

1:50

Grundriss 2. Obergeschoss

Sanitär
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