
±0.00
-0.20

7,80 m2

11,19 m

WC Beh. + H

0.15

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Fliesen

±0.00
-0.20

48,97 m2

28,62 m

Matschgarderobe

0.12

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Linoleum

±0.00
-0.20

112,87 m2

45,205 m

Halle

F0.24

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Linoleum

±0.00
-0.20

19,83 m2

19,025 m

WF

F0.01

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Linoleum

±0.00
-0.20

22,10 m2

31,405 m

Flur

F0.13

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Linoleum

±0.00
-0.20

21,40 m2

30,485 m

Flur

F0.20

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Linoleum

±0.00
-0.20

22,74 m2

21,05 m

Zubereitung und

0.05

Speisenverteilung

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Fliesen

±0.00
-0.20

75,86 m2

35,17 m

MZR

0.10

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Linoleum

±0.00
-0.20

80,36 m2

36,365 m

MZR

0.09

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Linoleum

±0.00
-0.20

69,05 m2

44,81 m

Personal (30MA)

0.21

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Linoleum

±0.00
-0.20

113,86 m2

58,335 m

Speiseraum

0.07

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Linoleum

±0.00
-0.20

41,14 m2

26,595 m

Werk- und Therapieraum

0.11

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Linoleum
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±0.00
-0.20

18,55 m2

17,275 m

Leitung

0.23

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Linoleum

±0.00
-0.20

17,57 m2

16,965 m

Besprechung

0.22

Mitarbeiter/Fachdienste

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Linoleum

±0.00
-0.20

8,16 m2

11,575 m

WC

0.17

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Fliesen

±0.00
-0.20

4,87 m2

9,05 m

HLS

0.18
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NRF: 
RU: 
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±0.00
-0.20

3,04 m2

7,03 m

WC P.

0.19

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Fliesen

±0.00
-0.20

8,56 m2

11,845 m

WC Außenber.

0.16

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Fliesen

±0.00
-0.20

17,65 m2

17,015 m

Kinderwagenraum

0.02

Bodenbelag: 

NRF: 
RU: 

Linoleum
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±0.00
-0.20

6,46 m2

10,60 m

Anlieferung

0.04
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Fliesen
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Bänke stehen in Fenster

Haupteingang Anlieferung

Se
rvie

rwa
ge

n

Servierwagen

iCombi Pro

B850xT842xH804

Turm

2x 6GN

R536[R211/8]

Regalwagen

GN 1/1

Mülleimer

fahrbar

350/350

Mülleimer

fahrbar

350/350

500/400

500/300

Se
rvie

rwa
ge

n

HWB

240/370

Regalwagen

GN 1/1

Kühlzelle

340/370

Mülltonne 120Ltr.

B48xT55xH94

Karton-

Dosen-Abfall

Backofenschr.
Unterbau-

Kühlschrank

Teller-

Auszugschrank Auszugschrank

BesteckSchubk.+

2 Auszüge

600600 600600 6006004040

Höhe 900Höhe 800

Besteck Teller-

Ausgußkomb.

Mülleimer

fahrbar

350/350

LernkücheRückgabe -
Schmutzgeschirr

K124.10-SKBR68.10-SK K124.10-SK BR68.10-SK K124.10-SKBR68.10-SK K124.10-SK BR68.10-SK

K 124.10-SK BR 68.10-SKK 124.10-SKBR 68.10-SK K 124.10-SKBR 68.10-SK K 124.10-SK BR 68.10-SK K 124.10-SK BR 68.10-SKK 124.10-SKBR 68.10-SK

4

4

OKFFB EG
±0,00=418,00 m NHN

OK TRH EG
-0,07=417,93 m ü.NN

BB

123456789

11
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G
15
96
/31

12
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G
15
96
/31

BRH 20cm

BR
H
20
cm

T5
T1

T9

T6

T4T4T3T2T3T2

T7

T7

T8

T8

4

3

U
T 

Sp
ei

ch
er

 1
0l

DN 70
RA= 250 mm v. UKD

DN 70 RA= 265 mm v. UKD

DN 90

DN 100
RA= -100 mm v. UKD

DLEH 4,4kW

DLEH 4,4kW

DN 90

DN 90

DN 100

DN 100

DN 100

DN 32

DN 32

DN 32

DN 32

DN 32

DN 32

DLEH 18 kW

DN 25

DN 25

DN 50

DN 25

DN 32

DN 12

D
LE

H
 4

,4
kW

D
LE

H
 4

,4
kW

DN 32

D
LE

H
 4

,4
kW

D
LE

H
 4

,4
kW

DN 25

DN 25

DN 25RA= -220 mm v. UKD

DN 50

DN 50

DN 50DN 90

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

DN 70
RA= 265 mm v. UKD

DN 100

DN 70RA= 265 mm v. UKD
DN 70

DN 70
RA= 265 mm v. UKD

DN 25

DN 25

DN 25

DN 70
RA= 250 mm v. UKD

DN 20

DN 20

DN 20

R
A=

 -2
20

 m
m

 v
. U

KD
RA= -220 mm v. UKD

DN 20

DN 20

DN 25

DN 25

DN 25

DN 25
RA= -300 mm v. UKD

DN 25

DN 20

DN 20

DN 25
RA= -300 mm v. UKD

DN 50

DN 50

DN 25

DN 25

DN 12

DN 50

DN 70

DN 25

DN 25 RA= -220 mm v. UKD

DN 25

DN 25

RA= -220 mm v. UKD

R
A=

 -2
20

 m
m

 v
. U

KD

RA= -220 mm v. UKD

OK Becken 65 cm

DN 25

DN 20

RA= -300 mm v. UKD

DN 20

DN 20

DN 20

DN 20

DN 20

R
A=

 -3
00

 m
m

 v
. U

KD

RA= 250 mm v. UKD

DN 70
RA= 265 mm v. UKD

DN 70
RA= 265 mm v. UKD

D
LE

H
 4

,4
kW

Regulierventil

Gas-Strömungswächter

Fallleitung durchgehend

Pumpe

Fallleitung ankommend

Allgemein:

FIL

Trinkwasserleitung, warm

Strömungsteiler

OKFFB Oberkante Fertigfußboden

OKRFB Oberkante Rohfußboden

UKRD Unterkante Rohdecke

UKFD Unterkante Fertigdecke

Druckanzeige

Filter

Temperaturanzeige

Gas-Kugelhahn

Regenwasser

Temperaturfühler

T

Absperrventil mit Kappe

Heizgas, Erdgas

Rückflussverhinderer

SW

Trinkwasserleitung, warm ( Zirkulation )

Schmutzwasser

Erdgas

Dreiwegeventil motorgesteuert

PWH

Rückschlagklappe

PWC

Schmutzfänger

ϑ

Steigleitung durchgehend

Zähler

PWH-C

P

RW

Armaturen

Trinkwasserleitung, kalt

Sicherheitsventil federbelastet

Druckregler

Absperrventil

OK Oberkante Bauteil

UK Unterkante Bauteil

RA Rohrachse Bauteil

Fallleitung abgehend

Sanitär

Steigleitung ankommend

Rohrbe- und entlüftung

Systemtrenner

Steigleitung abgehend

Projekt:

Bauherr:

Maßstab:Gewerk:

Bauvorhaben:

Planinhalt:

Stadt Donauwörth 
Reichsstraße 39
86609 Donauwörth

Kindergarten Schneegarten 
Schneegarten
86609 Donauwörth

Kindergarten Schneegarten

1:50

Grundriss Erdgeschoss

Sanitär
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