
-3,20
-3,20

42,13 m2

49,635 m

Flur

UF.10

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
RU: 

-3,20
-3,20

12,95 m2

14,52 m

HM Werkstatt

U.07

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
RU: 

-3,50
-3,50

129,85 m2

49,365 m

Lüftung

U.15

BeschichtungBodenbelag: 

NRF: 
RU: 

-3,20
-3,20

48,11 m2

27,82 m

Heizung

U.09

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
RU: 

-3,20
-3,20

8,07 m2

11,765 m

Hausanschluss

U.14

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
RU: 

-3,20
-3,20

41,27 m2

26,015 m

Lager

U.05

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
RU: 

-3,20
-3,20

20,52 m2

20,435 m

Waschraum

U.01

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
RU: 

-3,20
-3,20

10,08 m2

12,80 m

Reinigungsmittel

U.02

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
RU: 

-3,20
-3,20

26,48 m2

23,565 m

Stuhllager

U.04

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
RU: 

±0,00
±0,00

10,09 m2

Reinigungspersonal

U.03

Bodenbelag: Beschichtung
NRF: 

Deckenbelag: Unbestimmt

-3,20
-3,20

20,34 m2

20,385 m

Lager

U.08

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
RU: 

-3,20
-3,20

1,79 m2

5,365 m

SIBE

U.13

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
RU: 

-3,20
-3,20

17,07 m2

16,53 m

Lager

U.06

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
RU: 

-3,20
-3,20

28,03 m2

28,105 m

ELT

U.12

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
RU: 

-3,20
-3,20

6,31 m2

11,45 m

Abstellraum unter Treppe

U.11

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
RU: 

OK BoPla
-3,65
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Tronsole Typ "L"

Kante Untersicht

21
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2 Stg 15/30 cm

Lichte RH 3,05 m
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T30 T30 T30 T30 T30

T3
0

T3
0

T30

T3
0

R
S

T3
0

Fassadenkante überbauter Bereich

Fassadenkante überbauter Bereich

Rohbauaußenkante überbauter

Rohbauaußenkante überbauter Bereich

OK BoPla

Aufzug

DD HL
S
ink
l.

Zu
luf
t

HLS-Steigschacht

3x DN50 in Bodenplatte in
Technikraum nach oben

stehen lassen!

2x DN75; 2xDN 63 mittig
in Bodenplatte zu UV
Küche

Fundamentbalken 60/30+45
nach Angabe Statik

Fundamentbalken 60/30+45
nach Angabe Statik

Magerbetonabtreppung
nach Angabe Statik

Magerbetonabtreppung
nach Angabe Statik

Höhenversprung BoPla
von -3,20 auf -3,50

-3,20

-3,20

-3,65

-3,20=414,80
m NHN

OKF Lüftung
-3,50=414,50 m NHN

B

Tronsole Typ "L"

Tronsole Typ "L"

Tronsole Typ "L"

Fortluft

3456789

T3
0

Parkposition/Entleerstation
Reinigungsroboter
Abmessungen 1,00x1,00m
10cm Vertiefung in
Bodenplatte

T30

WM

WM

WM

TR

TR

BA

BA

Gerätesockel
lxbxh= 6,40x2,40x0,10m
Schallentkopplung erfolgt durch
Geräte

Gerätesockel
lxbxh= 5,60x0,92x0,10m
Schallentkopplung erfolgt
durch Geräte

Gerätesockel
lxbxh= 2,30x2,40x???m
Schallentkopplung aktuell noch
in Klärung!

Pufferspeicher
3000 l

Heizung

Pufferspeicher
2000 l
Kälte
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RA= -150 mm v. UKD
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RA= -550 mm v. UKD

DN 50

DN 50 RA= -150 mm v. UKDRA= -400 mm v. UKD
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DN 65

DN 65 RA= -150 mm v. UKDRA= -400 mm v. UKD
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Druckregler

Strömungsteiler

Regulierventil

OKFFB Oberkante Fertigfußboden

OKRFB Oberkante Rohfußboden

UKRD Unterkante Rohdecke

UKFD Unterkante Fertigdecke

P

Temperaturfühler

Allgemein:

ϑ

Rückflussverhinderer

T

Absperrventil mit Kappe

OK Oberkante Bauteil

UK Unterkante Bauteil

RA Rohrachse Bauteil

Zähler

Steigleitung ankommend

Druckanzeige

Gas-Strömungswächter

Dreiwegeventil motorgesteuert

Schmutzfänger

Heizgas, Erdgas

Steigleitung abgehend

FIL

Rückschlagklappe

Fallleitung abgehend

Absperrventil

Erdgas

VL

RL

Heizung:

Rohrbe- und entlüftung

Heizung Rücklauf

Pumpe

Gas-Kugelhahn

Fallleitung ankommend

Steigleitung durchgehend

Temperaturanzeige

Systemtrenner

Sicherheitsventil federbelastet

Fallleitung durchgehend

Armaturen

Heizung Vorlauf 

Filter

Projekt:

Bauherr:

Maßstab:Gewerk:

Bauvorhaben:

Planinhalt:

Stadt Donauwörth 
Reichsstraße 39
86609 Donauwörth

Kindergarten Schneegarten 
Schneegarten
86609 Donauwörth

Kindergarten Schneegarten

1:50

Grundriss 1. Untergeschoss

Heizung Kälte
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