
Notleuchte runde Ausführung ,  3 W att
Fabr. Ruhstrat, Typ: F lare-A bzw.  F lare -S
Deckeneinb au

Rettungszeichenleuchte-W ürfe lleuchte ,  3 W att
Fabr. Ruhstrat, Typ: Cube 2 3  (3 2 m )
Deckenmo ntag e

B

Rettungszeichenleuchte,  2 W att
Fabr. Ruhstrat, Typ: Basic  10  (3 7 m )
W and oder Deckenm o ntag e

Notleuchte runde Ausführung ,  2 x3 W att
Fabr. Ruhstrat, Typ: F lare-A bzw.  F lare -S
Deckeneinb au

Rettungszeichenleuchte,  2 W att
Fabr. Ruhstrat, Typ: Basic  10  (2 0 m )
W and oder Deckenm o ntag e

Rettungszeichenleuchte,  2 W att
Fabr. Ruhstrat, Typ: Space-ER-12 (25  b zw 3 4 m )
Deckeneinb au

Rettungszeichenleuchte,  2 W att
Fabr. Ruhstrat, Typ: Space-ER-12 (25  b zw 3 4 m )
W and oder Deckenm o ntag e

Legende Sicherheitsbeleuchtung

2

2

Elt-Trasse mit Trennsteg

Motoranschluss Sonnenschutz (Schlaufdose in abhg.-Decke)

Elt-Trasse Brandschott

M

Datendose RJ45 1-fach, 2-fach

Unterverte ilung

Schuko Steckdose 1-fach, 2-fach, 3-fach H=0,30m

Elt-Ste igepunkt

3

optischer Signalgeber

Datendose RJ45 1-fach a.P.

HDMI Anschluss

Beamer

Jalousieschalter Sonnenschutz

Serien-Kontro llschalter

Schalter, Serienschalter, W echselschalter

Präsenzmelder

NOT-AUS

Anschlussle is te SD integriert
bestückt mit 5x 2

Jalousieschalter Verdunkelung

Anschluss Verdunkelung (in abhg.-Decke)

Bewegungsmelder

Zugtaster Beh.Ruf

Ruf- und Quitiertaster

Flurlampe Grün

Dienstzimmermodul mit Rufweiterle itung

G

E M D

Lautsprecher Musik

Schuko Steckdose 1-fach geschaltet / abschließbar

Multisensormelder
(Kombination RMO/W M) OT   Typ: O²T

Handmelder mit A larmaufschaltung
zur ständig besetzten Ste lle  (Sekretariat)

Handmelder, Amokalarm
zur ständig besetzten Ste lle  (Sekretariat)

Position für Access Point ( L ieferung bauseits  )W L A N

Multisensormelder
mit Sockel Relaiskontakt

Multisensormelder in Zwischendecke mit Paralle lanzeige
(Kombination RMO/W M) OT   Typ: O²T

Anschluss für  DC Netzte il 0  - 30 V0 - 3 0  V

RWA-Zentrale

RWA-Lüf tungstaster

Anschluss RW AR WA

Koppler
Ansteuerung Fremdgewerke

Legende Einbruchmeldeanlage

Sperre lement

Infrarot - Bewegungsmelder

Schließblechkontakt

Magnetkontakt

Ident-Key

Sirene

Abgesetztes Bedienfe ld

Einbruchmeldezentrale

Hauptverte iler

Auswerteeinheit (Ident-Key)

Übertragungsgerät

EM Z

H VT

A W E

Ü G

Bereich 1 (allgemein)

Bereich 2 (Verwaltung)

Bereich 3 (Musikschule)

Türwächte r

Schlüsselschalter
für Abschaltung Multisensormelder in Physikräume
Anzeige Betriebszustand Multisensormelder Physikräume
blinkt, wenn abgeschaltet s ind

Elt.-Anschluss  230V / 400V

Legende BMA / SAA / RWA

Potentialausgle ichsschiene

Z D

Multisensormelder mit Sounder
Typ: O²T

PV-Modul

2 EDV Schuko Steckdose 1-fach, 2-fach, 3-fach3

Abzweigdose EMA

FE - AnschlussPA

Testtaster Festste llanlage h= 1,40 m OKFF

Raumthermostat

Haftmagnet Festste llanlage: Höhe wird örtlich festlegelegt

HDMI

Rauchmelder Festste llanlage

RWA-Auslösetaster

RWA

SAA-Wandlautsprecher A/B H=2,40m

SAA-Deckeneinbaulautsprecher A/B

SAA-Anbaulautsprecher (Bestand, wird nicht getauscht)

Trichterlautsprecher Außen, Ltg. über RFB 1.OG

2 a.P.- Installation

Außen-Notleuchte, IP-65, 2 x3 W att
Fabr. Ruhstrat, Typ:  S ave -W
W and anb au

Notleuchte quadratische Ausführung, 2x3W att
Fabr. Ruhstrat, Typ Save
Deckenanbau

2 Fußbodentank mit 4x     2x 2

3 Fußbodentank mit 6x     3x 2

4 Fußbodentank mit 4x

1 Fußbodentank mit 1x     1x

Audioanschluss

Anschlüsse Expe. Physikraum h= 90 cm
2x     getrennt abgesichert, Anschlussbuchse für 0 - 30V

Deckenlangfe ld leuchte F lur

Spiegelleuchte

Langfe ld leuchte außen

Feuchtraumlangfe ld leuchte

Abhanglangfe ld leuchte

KNX-Präsenzmelder

KNX-Lichtsensorl ux
1

Einbau-Downlight Pausenhalle, W indfang, Lehrerzimmer
Glamox D70 R195 G2 2200 840 SI , Ø=211mm H=107mm
Schmitzleuchte

BEGA 24 401, Ø130mm, H=135mm

Legende

Tafelbeleuchtung

KNX-Taster 2-fach, 3-fach, 4-fach,  H=1,05m

Einbau-Downlight W C
Glamox D70 RF 155 / RF 195, Ø=168mm H=92mm

Stromschiene mit Strahler/Spots

BEGA 33 683, Ø305mm, H=65mm

KNX-Tableau
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Mit t e R a u mMit t e R a u m

A1-00.2
Ruhezone
A: 15,63 m2

U: 15,816 m
LRH: 3,250
AH: 0,155
FB: GA
WB: A; SB

D: GKL

A1-00.1
Ruhezone
A: 15,66 m2

U: 15,831 m
LRH: 3,250
AH: 0,155
FB: GA
WB: A; SB

D: GKL
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A1-10
AUR
A: 77,39 m2

U: 37,668 m
LRH: 3,205
AH: 0,200
FB: L

WB: A
D: MFP-R

A1-03
AUR
A: 77,39 m2

U: 37,672 m
LRH: 3,205
AH: 0,200
FB: L
WB: A
D: MFP-R

A1-09
Diff.Raum SEK 1
A: 46,04 m2

U: 29,419 m

LRH: 3,205
AH: 0,200
FB: L
WB: A
D: MFP-R

A1-20
Lager
A: 14,12 m2

U: 15,060 m
LRH: 2,550
AH: 0,855

FB: L
WB: A; FG
D: MFP-R

A1-00
Flur
A: 362,75 m2

U: 256,306 m
LRH: 2,750
AH: 0,655
FB: GA
WB: A; SB

D: GKL

A1-01
AUR
A: 77,30 m2

U: 37,650 m

LRH: 3,205
AH: 0,200
FB: L
WB: A
D: MFP-R

A1-02
Diff.Inklusion
A: 30,13 m2

U: 23,912 m
LRH: 3,205
AH: 0,200
FB: L

WB: A
D: MFP-R

A1-11
Diff.Raum SEK 1
A: 46,02 m2

U: 29,419 m
LRH: 3,205
AH: 0,200
FB: L
WB: A
D: MFP-R
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A1-14
Lager/Lehrmittel
A: 13,79 m2

U: 14,892 m
LRH: 2,550
AH: 0,855

FB: L
WB: A; FG
D: MFP-R
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A1-15
Server
A: 11,15 m2

U: 13,568 m
LRH: 2,550
AH: 0,855

FB: L
WB: A; FG
D: MFP-R
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Dachfläche
extensiv begrünt
A: 12,10 m2

Dachfläche
extensiv begrünt
A: 12,10 m2

A1-12
Lager/Lehrmittel
A: 13,06 m2

U: 17,020 m
LRH: 2,550
AH: 0,855
FB: L

WB: A; FG
D: MFP-R
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Zentrale
Rauchansaug-
system

2 D L H
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ZD ZD ZD ZD ZD

ZDZDZD ZD

0 0 000 0 000 000 000 000

0 00 0a a 00

0 00
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Feststellanlage

Feststellanlage

Feststellanlage

UV Daten
1.OG-4

ZD

ZDZD

Feststellanlage

Daten

Daten

UV Daten
1.OG-3
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