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Datum

b/h = 1500 mm / 420 mm

A2+
Papiergröße:

Planinhalt:

Plannummer:

Projekt:

V-HUK
Umbau
Notfallaufnahme
Humbold Klinikum
Am Nordgraben 2 13509 Berlin

Architekt:

Bauherr:

Vivantes Service GmbH
Facility Managment und Bau
Aroser Allee 72-76
13407 Berlin

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist der
Architekt unverzüglich
zu informieren
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Oberfl. Wände: HPL Platten (Weiß)
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Hinweis: Die Positionen des
Medienpaneels sowie aller
zugehörigen Elemente der
Medizintechnik sind derzeit noch nicht
durch den Medizintechniker
festgelegt. Die hier dargestellten
Positionen dienen ausschließlich als
Platzhalter und zur Orientierung.
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Oberfl. Wände: HPL Platten (Weiß)

KW/ WW DN 15
WD Ø 35mm

SW DN 50mm
WD Ø 70mm

Raum

Hinweis: Die Positionen des
Medienpaneels sowie aller zugehörigen
Elemente der Medizintechnik sind
derzeit noch nicht durch den
Medizintechniker festgelegt. Die hier
dargestellten Positionen dienen
ausschließlich als Platzhalter und zur
Orientierung.
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Oberfl. Wände: HPL Platten (Weiß)
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Oberfläche
M03

WVE 230V/50Hz – 16A, 2x SK 
IT-Netz, med. Gase 
2x O2 / 2x DL / 2x VAK / 
6x STD /6x PA / 
2x RJ45 / 2x RJ45 / 
2x Potentialausgleich 
 
IT-SV 03.02-42 
IT-SV 03.02-43
CP915 – Melde- und
Bedientableau 
15,6" Touchpanel 505 × 350 ×
92 mm 
Einbautiefe: Unterputzgehäuse
erforderlich 
Versorgung: externes Netzteil
AC 100–240 V 
Schutzart: IP66 (Front) / IP40
SEB30 (zusätzlicher
Potentialausgleich)

- HPL Platten/ Beschichtung 
 Pfleiderer Edelweiß
U11209 
- Fugenfarbe S0500-N
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