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DF DF
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Wartebereich
C.01.5193.1

±0,00

NF: 16,35 m2

B: Linoleum
WB: Wandfarbe
D: GK-AHD

Reanimationsraum 1
NF: 37,04 m2

C01.5120
±0,00

LRH: 3,000 m
B: Linoleum (B)
WB: Wandfarbe (B)
D: GK (B)

Vorbereitungsraum
NF: 4,56 m2

C01.5119
±0,00

LRH: 2,500 m
B: Linoleum (B)
WB: Wandfarbe (B)
D: Metall-Decke (B)

Röntgenuntersuchung
NF: 28,76 m2

C01.5118
±0,00

LRH: 2,725 m
B: Linoleum (B)
WB: Wandfarbe (B)
D: Kassettendecke (B)

Schaltraum
NF: 18,00 m2

C01.5117
±0,00

LRH: 2,500 m
B: Linoleum (B)
WB: Wandfarbe (B)
D: GK-AHD

U + B Raum
NF: 22,10 m2

C01.5116
±0,00

LRH: 3,000 m
B: Linoleum (B)
WB: Wandfarbe (B)
D: Bandrasterdecke (B)

CT
NF: 30,89 m2

C01.5115
±0,00

LRH: 3,000 m
B: Linoleum (B)
WB: Wandfarbe (B)
D: Rasterdecke (B)

Schaltraum
NF: 6,22 m2

C01.5115.1
±0,00

LRH: 3,000 m
B: Linoleum (B)
WB: Wandfarbe (B)
D: Rasterdecke (B)

U + B Raum
NF: 33,48 m2

C01.5121
±0,00

LRH: 3,000 m
B: Linoleum (B)
WB: Wandfarbe (B)
D: Metall-AHD

WC / Patient
C01.5122.2

±0,00

NF: 2,01 m2

LRH: 2,500 m
B: Linoleum (B)
WB: Wandfarbe (B)
D: GK (B)

Vorraum / Sanitär
C01.5122

±0,00

NF: 3,12 m2

LRH: 2,500 m
B: Linoleum (B)
WB: Wandfarbe (B)
D: GK (B)

Pflegearbeitsraum / unrein
C01.5122.1

±0,00

NF: 3,03 m2

LRH: 2,500 m
B: Linoleum (B)
WB: Wandfarbe (B)
D: GK-AHD

U+B Raum 5
C.01.5163

±0,00

NF: 15,89 m2

B: Linoleum
WB: Fliesen
D: GK-AHD

U+B Raum 6
C.01.5164

±0,00

NF: 17,98 m2

B: Linoleum
WB: Fliesen
D: GK-AHD

Reanimationsaum 7
C.01.5165

±0,00

NF: 18,64 m2

B: Linoleum
WB: Fliesen
D: GK-AHD

Aufenthalt/ Personal
C.01.5129

±0,00

NF: 16,53 m2

B: Linoleum
WB: <Wandbelag>
D: Metall-AHD

Windfang
C.01.5193.1

+0,225

NF: 18,27 m2

B: PVC
WB: Wandfarbe/ Glasfassade
D: GK-AHD

Wartebereich
C.01.5193.1

±0,00

NF: 16,35 m2

B: Linoleum
WB: Wandfarbe
D: GK-AHD

Wartebereich
C.01.5193.3

±0,00

NF: 17,07 m2

B: Linoleum
WB: Wandfarbe
D: GK-AHD

Wartebereich
C.01.5193.2

+0,225

NF: 8,73 m2

B: Linoleum
WB: Wandfarbe
D: GK-AHD

Flur
C.01.5143

±0,00

NF: 9,34 m2

B: Linoleum
WB: Wandfarbe
D: GK-AHD

U+B Raum 3
C.01.5160

±0,00

NF: 14,90 m2

B: Linoleum
WB: Fliesen
D: GK-AHD

U+B Raum 4
C.01.5161

±0,00

NF: 16,20 m2

B: Linoleum
WB: Fliesen
D: GK-AHD

Flur
C.01.5196

±0,00

NF: 175,44 m2

B: Linoleum
WB: Wandfarbe
D: Metall-AHD

Abstellraum
73112

+0,225

NF: 2,69 m2

B: Linoleum
WB: Wandfarbe
D: Metall-AHD

WC/ Personal/ Herren
C.01.5143.2

±0,00

NF: 2,69 m2

B: Fliesen
WB: Fliesen
D: GK-AHD

WC/ Personal/ Damen
C.01.5143.3

±0,00

NF: 2,42 m2

B: Fliesen
WB: Fliesen
D: GK-AHD

Dusche/ Personal
C.01.5143.1

±0,00

NF: 2,62 m2

B: Fliesen
WB: Fliesen
D: GK-AHD

Schacht
NF: 4,64 m2

Schacht
NF: 3,16 m2

Schacht
NF: 5,88 m2

Zentraler Technikraum
C01.5115.2

±0,00

NF: 2,35 m2

Lager/ Geräte
C01.5152

±0,00

NF: 6,00 m2

RH: 2,500 m
D: Bestand

Pflegearbeitsraum / unrein
C01.5121.1

+0,225

NF: 2,34 m2

KFA/ AWT Container-Stauraum
C01.5132

±0,00

NF: 36,37 m2

D: Metall-Abhangdecke (B)
maschienelle Entrauchung

AWT-Aufzug
C01.5132.1

±0,00

NF: 4,78 m2

Flur
C01.5194

±0,00

NF: 56,86 m2

Wartebereich
C01.5131

±0,00

Flur
C01.5191

±0,00

Anmeldung
NF: 2,84 m2

C01.5131.2
±0,00

LRH: 3,000 m
B: Linoleum (B)
WB: Wandfarbe (B)
D: GK-Decke (B)

Windfang Eingang
C.01.5131.1

±0,00

NF: 4,24 m2

Treppenhaus
C.01.T02

Flur
C.01.5089

±0,00

NF: 118,88 m2

Flur
C01.5100

±0,00

Mülllager
-1,80

NF: 5,86 m2

Dienstraum / Chefärzt*innen
C01.5149

±0,00

NF: 13,36 m2

Dienstraum / Sekretariat
C01.5148

±0,00

NF: 11,38 m2

Dienstraum / Pflege
C01.5147

±0,00

NF: 11,76 m2

Dienstraum / Bereitschaft
C01.5142

±0,00

NF: 11,76 m2

Dienstraum / Bereitschaft
C01.5141

±0,00

NF: 11,77 m2

Dienstraum / Bereitschaft
C01.5140

±0,00

NF: 11,40 m2

Dienstraum / Ärzt*innen
C01.5139

±0,00

NF: 14,21 m2

Besprechungsraum
C01.5137

±0,00

NF: 23,54 m2

Dienstraum/ Ärtz*innen
C01.5136

±0,00

NF: 11,58 m2

Dienstraum/ Bereitschaft
C01.5135

±0,00

NF: 11,22 m2

Dienstraum/ Bereitschaft
C01.5134

±0,00

NF: 11,20 m2

Dienstraum/ Bereitschaft
C01.5133

±0,00

NF: 10,81 m2

Flur
C01.5195

±0,00

NF: 10,95 m2

Umkleide/ Personal
C01.5151

±0,00

NF: 8,91 m2

WC / Personal
C01.5150

±0,00

NF: 2,71 m2

WC / Besucher
C01.5112

±0,00

Dusche / WC / Patient
C01.5109

±0,00

Zentraler Technikraum
C01.5111

±0,00
U + B Raum

C01.5110
±0,00

U + B Raum
C01.5108

±0,00
U + B Raum

C01.5107
±0,00

U + B Raum
C01.5106

±0,00
Aufenthalt / Personal

C01.5104.1
±0,00

Dienstraum / Pflege
C01.5104

±0,00

U + B Raum
C01.5102

±0,00
U + B Raum

C01.5101
±0,00

Lager / Reinigung
C01.5132.2

±0,00

NF: 3,27 m2

Lager
NF: 3,45 m2

B: Linoleum
WB: Wandfarbe
D: GK-AHD

außerhalb von
Bearbeitungsbereich

außerhalb von
Bearbeitungsbereich

46 48 53
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Abbruch Glaswand inkl.
Schiebetür, Abbruch Stahlträger

Abbruch Glaswand inkl. Türen

F 30
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30

F 30

Abbruch von Leitungen
ACHTUNG! asbesthaltige
AW-Rohre

Abbruch von Leitungen
ACHTUNG! asbesthaltige
AW-Rohre

Abbruch von Leitungen
ACHTUNG! asbesthaltige
AW-Rohre

Abbruch von Wand ggf.
mit Leitungen.
ACHTUNG! asbesthaltige
AW-Rohre

Klappstühle (Bestand)

Abbruch von Leitungen
ACHTUNG! asbesthaltige
AW-Rohre

Abbruch von Leitungen
ACHTUNG! asbesthaltige
AW-Rohre

Abbruch von Leitungen
ACHTUNG! asbesthaltige
AW-Rohre

Abbruch von Leitungen
ACHTUNG!
asbesthaltige AW-Rohre

Abbruch von Leitungen,
Rückbau von KW/ WW,
ACHTUNG! asbesthaltige
AW-Rohre

Abbruch von
Leitungen
ACHTUNG!
asbesthaltige
AW-Rohre

Abbruch von Fenstern und
Fassade, auf Höhe +2,85 m
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HZ

HZ

HZ

HZ

Ausbau Röntgen-
Schiebetür

Ausbau
Medizinschrank,
in Bauphase 2
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Abbruch
Tresen

Raum EG
GHV-SV

Zugang
Liegend

Zugang
Patienten

Dusche/ WC/ Patient
C.01.5128

±0,00

NF: 10,22 m2

B: Fliesen
WB: Fliesen
D: GK-AHD
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Legende:

BRH

NRF Nettoraumfläche

LRH lichte Raumhöhe

+- 0,00 Höhe Fertigmaß
0,00 ü.NN Höhe über Normal Null

Neubau

Bestand

Schnitt / Aufsicht

verdecktes Bauteil

Untersicht

625

1,785
Fensterbreite
Fensterhöhe

Brüstungshöhe von
OKF bis OK Rohbau

Abbruch

RB Rohbaumaß

Stahlbeton

Mauerwerk

Gipskarton Wand

Bauteil feuerhemmend

Bauteil feuerbeständig

B Bodenbelag

WB Wandbelag

D Deckenbelag

dichtschließende Tür

rauchdicht
selbstschließende
feuerhemmende Tür

LB Lichte Breite

AHD Abhangdecke

SH Schwellenhöhe

HZ Heizung

D Deckenbelag

Notausgangsrichtung

Notausgang

EI30/
F30

EI90/
F90

dT

fh
rdTs
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