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W.14
Dachterrasse
A: 136,04 m²
U: 57,985

OK FFB +4,175
OK RFB +3,90

W.11
Ruheraum
A: 31,69 m²
U: 26,38
OK FFB +4,175

W.08
Prießnitz-Zi.
A: 14,03 m²
U: 17,74
OK FFB +4,175

W.07
Packung
A: 10,72 m²
U: 13,10
OK FFB +4,175

W.06
Massage
A: 7,60 m²
U: 10,885

OK FFB +4,175

W.01
Verkehrsfläche
A: 77,43 m²
U: 61,94
OK FFB +4,175

W.12
Vorraum
A: 3,42 m²
U: 7,49
OK FFB +4,175

W.02
Packung
A: 11,19 m²
U: 13,13
OK FFB +4,175

W.03.01
Behandlungsraum
A: 17,13 m²
U: 21,155

OK FFB +4,175

W.04
Massage
A: 9,38 m²
U: 14,775

OK FFB +4,175

W.05.01
Massage
A: 13,03 m²
U: 18,53
OK FFB +4,175

W.10.02
WC_D
A: 1,69 m²
U: 5,315

OK FFB +4,175

W.10.01
Vorraum WC
A: 1,55 m²
U: 5,155

OK FFB +4,175

W.09.01
Vorraum WC
A: 1,30 m²
U: 4,635

OK FFB +4,175

W.09.02
WC_H
A: 1,33 m²
U: 4,66
OK FFB +4,175

W.03.02
Abst.
A: 1,44 m²
U: 4,91
OK FFB +4,175

W.05.02
Abst.
A: 1,33 m²
U: 4,77
OK FFB +4,175

RWANRWG
(B/T) 1,20 / 1,20 m
Kranzhöhe: 50 cm
Aw:0,88 m²

RWANRWG
(B/T) 1,20 / 1,20 m
Kranzhöhe: 50 cm
Aw:0,88 m²
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55 x 80DD(L) Bestand

50 x 75DD(L) BestandVor Ort prüfen

Vor Ort prüfen
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Erläuterungen

Feuerbeständige Bauteile F90

Hochfeuerhemmende Bauteile F60

Feuerhemmende Bauteile F30

Legende

Fertigfußbodenhöhe (FFB)

Rohfußbodenhöhe (RFB)

Niveau Ausbau

Niveaur Rohbau

Spiegel

Anstrich

PutzP

Fliesen

Holzlamelle

Holz
ABL Abluft
AD abgehängte Decke
AK Abbruchkante
BD Bodendurchbruch
BE Bodeneinlauf
BK Bodenkanal
BR Brüstung
BRH Brüstungshöhe
BW Belagswechsel
DA Deckenaussparung
DD Deckendurchbruch
DR Deckenrand
DS Deckensprung
ELT Elektro
FA Fußbodenaussparung

FFB Fertigfußboden
GK Gipskarton
H Heizung
HK x/x/x Heizkörper (B/T/H)
HP Hochpunkt
KB Kernbohrung
LH lichte Höhe
MW Mauerwerk
NA Notausgang
OK Oberkante
RD Rohdecke
RFB Rohfußboden
RBK Rohbaukante
RR Regenrohr

S Sanitär
STB Stahlbeton
SB Sichtbeton
TP Tiefpunkt
UK Unterkante
UZ Unterzug
VK Vorderkante
VM Vormauerung
WA Wandaussparung
WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz
ZU Zuluft

RWA Rauch-/Wärmeabzug
RS Rauchabschnitt

FO Fortluft

Türverweis (siehe Türliste)

Plan-/Detailverweis (siehe Plan "A.0000")

T. 0000

A. 0000

Oberkante Fertigfußboden
Belag
Oberkante Rohfußboden

+-0.00 OK FFB

+-0.00 OK RFB
Belag

A

S

H

HL

F Feinsteinzeug

MosaikflieseMF

FZ

N

Index Datum Bearb. Änderungen / Ergänzungen

Anmerkungen
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- Die Werkpläne sind nur im Zusammenhang mit den Plänen der beteiligten Fachingenieure gültig.
- Alle Masse sind auf der Baustelle verantwortlich zu prüfen und Differenzen der Bauleitung zu melden.
- Rohbautoleranzen sind zu berücksichtigen
- Die Masse sind in folgender Reihenfolge angegeben: Breite/ Hoehe (B/H) sowie Breite/ Tiefe/ Hoehe B/T/H)
- Türhöhen beziehen sich auf OK FFB.
- Wandöffnungen, OK/UK UZ/-RD/-FD, UK Stahl-Träger, OK Brüstung, OK/UK WD beziehen sich auf OK RFB=+0.00=348.50
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