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Niederspannungsversorgung und DC 110 V und DC 60 V

Schutztechnik Schränke unverändert

Schrank Leittechnik Bestand 10 kV Schaltanlage unverändert

Entferne 30 kV Schaltanlage AEG Luftisoliert

Entferne 30 kV Schaltanlage AEG Luftisoliert

Neuerrichtung 30 kV Schaltanlage

Trafo 311

Trafo 312Trafo 313

 Änderung Zust.  Datum  Nam

 Bearb
 Gepr.
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 Datum  Name
Speer

  Maßstab  1 : 20

 Zeichnungsnummer

 Ers. f.:  Ers. d.:

   Bl.26410Ee4000

 Blatt
  1

 Urspr.

  Ingenieure
  Sachverständige
  Mülbergerstaße 181
  D-73728 Esslingen a.N.

Neuerrichtung 30 kV Schaltanlage UW Stadtmitte
Örtliche Gegebenheit

-ES-GmbH
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