=HO04

Reserve

=HO05

u3i2

-T15L1-L3

30|
V3

Y,

0,1]0.1
V3 l3

kV

=HO06

Hoheneck gelb

9

=HO7

Langstkupplung

Hoheneck rot U311 Langskupplung
AB
-T15L1-L3
30|0,1 0,1
—I— kV
Valva | 3
l||-7
30 kV; 3~V ;‘50 Hz; 2500 A; 31,5 kA/3 sec. l
) ) 0-5---0 O----0
-Q8 | -Q1 -Q8 | -Q1 -Q16 | -Q10 Q15 | -QN1
1250 A] 1250 A 1250 A] 1250 A 2500 A] 2500A 2500 A] 2500A
X -Q0 Distanzschutz X -Q0 umz X .Q0 UMZ
@--+\ 1250 A Erdschluss-Wischer @--H+ 1250 A Differenatalschutz @--H+\ 2500A
Not UMZ
_ | -T5L1-L3
T | 30]0,1]0,1
GD—»-)-— ¢§|¢§ 3
-T1L1-L3 -T1L1-L3 -T1L1-L3
12501 A 12501 A @ 25001 A
-T1L1-L3 -T1L1-L3 -T1L1-L3
125011 A 125011 A 25001 A
—}— -cL1-L3 —}— -cL1-L3
Capdis Capdis
ADIN EN 50181 ADIN EN 50181
T1xTypC TixTypC
-T90
60/1A %
1\
|
>_ N
€
Q€
AN WO
g
Z=
74
o
N
AN
x
*
™
/\
U311
Siemens YNyn 0/d
33+16%/11kV \
20MVA ~ >
350/1050A ’ -Usti

o

Y

—H

1250 A

-Q0 Distanzschutz
1250 A Erdschluss-Wischer
Not UMZ

-T5 L1-L3
30j01/0.1

30
KV
V3! |\/§ 3

-T1L1-L3

D1250/1 A

-T1L1-L3

)1250/1 A

-CL1-L3
Capdis

DIN EN 50181

$1xTpr

-T90
60/1A

1\

-U312

-Q8 | -1

1250 A] 1250 A

X -Q0
@--E\ 1250 A Differenatalschutz

o

O

—}— -cL1-L3

Capdis

1

NA2YSY

3x1x240 RM/25mm?2

@ISF--@

UMz

-T1L1-L3
D1250/1 A

-T1L1-L3
D1250/1 A

ADIN EN 50181
T1xTypC

u3i2

Vol YNynO
33+16%/11kV
20MVA
350/1050A

@TSF
-Q8
1250 A

Q--&|\

L

o

O

-

@
-Q1
1250 A

-Q0 Distanzschutz
1250 A Erdschluss-Wischer
Not UMZ

-T5 L1-L3
o.1j0.1

30
KV
\/§|\/§ 3

-T1L1-L3

D1250/1 A

-T1L1-L3

D1250/1 A

-CL1-L3
Capdis

DIN EN 50181

?1xTpr

-T90
60/1A

@»Ti'v'
-Q16
2500 A

o--&|\

o

--.@ @.-

D 2500/1 A

250011 A

BC

=H08

U313

-T15L1-L3
0.1j0.1

30
»/§|»/§ 3

Y,

kV

=H09

Kornwestheim
Nord blau

=H10

Reserve

9

T,
|
-Q10 -Q15

2500A 2500 A

-Q0 UMZ
2500A

-T1L1-L3

-T1L1-L3

I umz
-0

-Q11
2500A

-U313

@TSF -
-Q8 | -Q1
1250 Al 1250 A

X -Q0 umz
@--E\ 1250 A Differenatalschutz

-T1L1-L3
D1250/1 A

o

-T1L1-L3
D1250/1 A

O

—}— -cL1-L3

Capdis

ADIN EN 50181
Ti1xTypC

2

NA2YSY

3x1x240 RM/25mm?2

U313
BBC YNynO
\ 33+16%/11kV
y - 20MVA
’ 350/1050A

@ISF--@

-Q8 | -Q1

1250 A] 1250 A

@“'E}\x -1%20 A

-T1L1-L3
D1250/1 A

o

-T1L1-L3
D1250/1 A

O

—}— -cL1-L3

Capdis

?1xTpr

-T90
60/1A

Distanzschutz
Erdschluss-Wischer

-T5 L1-L3

oo T

DIN EN 50181

@»TSF--@
-Q8 | -Q1
1250 A] 1250 A

X -Q0 Distanzschutz
@--H-\ 1250 A Erdschluss-Wischer
Not UMZ

-T5L1-L3

30]0,1/0,1
GD—»-)-— ¢§|¢§ 3

-T1L1-L3
D1250/1 A

o

-T1L1-L3
D1250/1 A

O

—}— -cL1-L3

Capdis

AD|N EN 50181
T1x Typ C

-T90
60/1A

FeTec

Ingenieure
Sachverstandige

Mulbergerstale 181
D-73728 Esslingen a.N.

Malstab 1: %

Planungsstand: AFU 100%

Auftraggeberin

LES-GmbH
Stadtwerks | udwigsburg- Neuerrichtung 30 kV Schaltanlage UW Stadtmitte
Kornwestheim GmbH .. .
Ubersichtsschaltplan
Datum |Name
Bearb|03.07.26 | Speer Zeichnungsnummer
Gepr.[03.07.26 |Féller
Norm 26410Ee4010 1 BL
Zust| Anderung Datum [Nam| Urspr. Ers. f. [Ers. d.:




	Pläne und Ansichten
	Übersichtsschaltplan


