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Traggerüst

genaue Lage
erfolgt vor Ort!

Schaltfeld
1000mm

Schaltfeld
600mm

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

Kernbohrung

 Änderung Zust.  Datum  Nam

 Bearb
 Gepr.
 Norm

 Datum  Name
Speer

  Maßstab  1 : 20

 Zeichnungsnummer

 Ers. f.:  Ers. d.:

   Bl.26410Ee4020

 Blatt
  1

 Urspr.

  Ingenieure
  Sachverständige
  Mülbergerstaße 181
  D-73728 Esslingen a.N.

Neuerrichtung 30 kV Schaltanlage UW Stadtmitte
Anordnung Schaltfelder, Traggerüst und
Kernbohrung

-ES-GmbH

03.07.26

 Planungsstand: AFU 100%

SWLB Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Gänsfußallee 23
71636 Ludwigsburg

Föller03.07.26
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