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SUD-WEST-ANSICHT

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRUFEN, ALLE PLANE SIND NUR GULTIG IN VERBINDUNG
UNSTIMMIGKEITEN SIND SOFORT DER MIT:
ZUSTANDIGEN BAULEITUNG MITZUTEILEN! - STATIK
- BODENGUTACHTEN
VOR BEGINN DER AUSHUBARBEITEN SIND DIE - GEG-NACHWEIS, BAUPHYSIK
HAUSANSCHLUSS-, SOWIE DIE - BRANDSCHUTZKONZEPT
+8.55 KANALANSCHLUSSHOHEN - ALLEN AUFLAGEN DES BAUSCHEINS
OK First EIGENVERANTWORTLICH VOM

BAUUNTERNEHMER ZU UBERPRUFEN.

N/

DIE GELANDEHOHEN MUSSEN VOM ALLE OFFNUNGS- UND BRUSTUNGSHOHEN
+7 2 1 AUFTRAGNEHMER UBERPRUFT WERDEN. DAS VERSTEHEN SICH AB OK FERTIGFUSSBODEN
OK F""St NATURLICHE GELANDE AN DER SOFERN NICHT ANDERS BESCHRIEBEN!

GRUNDSTUCKGRENZE MUSS STETS
UNVERANDERT BLEIBEN.
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|
PV_ An |age gem . LBO ! 01 11122025 | Bodengutachten LB
| INDEX DATUM BESCHREIBUNG GEZ.
|
|

AUSFUHRUNGSPLANUNG

|
:ﬁ:;:: PROJEKT:
I i | NEUBAU EINER 8-GRUPPIGEN KITA E
| | HAUPTSTRASSE 11
| O
| | o
} | 66809 NALBACH o (:5
' |
| -
| | | BAUHERR: ¥ 5
| | GEMEINDE NALBACH VERTRETEN DURCH (-? )
| | RATHAUSPLATZ 1 DEN BURGERMEISTER: (00) LLJ
i I 66809 NALBACH Yy O
4 // /// \\\ // /// \\\ // //, \\\ \\\\ ) L < —
A:”.’.’.?‘?‘A 4 \ / E Z 3 - / | | | Unterschrift Bauherr LIJ <
+245.61 I D I:
Oberboden : < !
__________ - | =
........... 5
Hangsand Lu
' Z
sehr gut tragféhig
. Kiesterrasse .
sehr gut tragfahig
PLANNUMMER AR_5_AN_M50_155 INDEX 04
BONRUNG © PLANINHALT LPH | MARSTAB GEZ DATUM
ANSICHTEN 5 1/50 LB 09.04.2026

H/B = 1600 / 1800 (2.88m?)



	AR_5_AN_M50_IND04_155

